
#38536# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

1443208 23 .11 .2023 
Количество 

тепловой 
7,3 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 
о 

энергии, 

система 2 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 23.10.2023 по 23.11.2023 

Теплосервис, ООО, УК 

Батальная 69В, Калининград (офисы) 

481 7 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

23.10.2023 
Гкал 

1,768 5.532 

о о 



1 

437531# Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023. 

Номер абонента 

Порядковый номер 
Тип теnлосчётчика 

Заводской номер 

If oмep системы 
Отчёт сформирован 

4817 
3988 
ТЭМ-104 

1443208 
1 
29.11 .2023 

в едомость регистрации параметров: 

i Дата tнар, Q, 
Уl,мЗ 

У2, УЗ, 
Мl,т 

ос Гкал мЗ мЗ 

24.10.2023 - 0,135 3,843 2,648 о 3,752 
25.10.2023 - 0,159 4,688 3,394 о 4,575 
26.10.2023 - 0,188 5,726 4,286 о 5,587 
27.10.2023 - 0,198 6,101 4,613 о 5,954 
28.10.2023 - 0,224 7,309 5,63 о 7,134 
29.10.2023 - 0,211 6,99 5,385 о 6,822 
3,0.10.2023 - 0,127 3,51 2,406 о 3,428 
31.10.2023 - 0,122 3,396 2,308 о 3,317 
01.11.2023 - 0,157 4,535 3,275 о 4,427 
02.11.2023 - 0,151 4,321 3,089 о 4,218 
03.11.2023 - 0,131 3,6 2,476 о 3,515 
04.11.2023 - 0,143 3,999 2,816 о 3,905 
05.11.2023 - 0,154 4,487 3,232 о 4,381 
06.11.2023 - 0,143 4,013 2,831 о 3,918 
07.11.2023 - 0,144 4,123 2,922 о 4,026 
08.11.2023 - 0,15 4,267 3,049 о 4,166 
09.11.2023 - 0,156 4,44 3,194 о 4,334 
lI0.11.2023 - 0,147 4,131 2,917 о 4,033 
Jil.11.2023 - 0,15 4,254 3,036 о 4,153 
12.11.2023 - 0,155 4,457 3,208 о 4,351 
1!3 .11.2023 - 0,163 4,703 3,428 о 4,591 
1-4.11.2023 - 0,193 5,94 4,483 о 5,797 
1!5 .11 .2023 - 0,2 6,231 4,736 о 6,082 
1'6.11.2023 - 0,22 7,193 5,567 о 7,019 
1'7. 11.2023 - 0,232 7,707 6,018 о 7,514 
1:8.11.2023 - 0,208 6,42 4,911 о 6,256 
1!9 .11.2023 - 0,219 6,817 5,252 о 6,642 
20.11.2023 - 0,24 7,738 6,051 о 7,538 
2 1.11.2023 - 0,265 8,632 6,827 о 8,398 
22.11.2023 - 0,243 7,649 5,978 о 7,442 
23.11.2023 - 0,204 6,467 4,944 о 6,306 
i Итого: - 5,532 167,687 124,91 о 163,581 

Общее время работы системы 
qериод нормальной работы системы 
Показания интеграторов : 

М2,т 

2,631 
3,371 
4,254 
4,578 
5,584 
5,339 
2,392 
2,295 
3,254 
3,069 
2,462 

2,8 
3,2 11 
2,814 
2,904 
3,03 

3,174 
2,9 

3,018 
3,188 
3,405 
4,45 
4,7 

5,52 
5,962 
4,869 
5,206 
5,994 
6,756 
5,918 
4,902 
123,95 

мз, 

т 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

TRab, 
ТNar, 

TekErr, 
ч 

23,99 23,99 о 

23,99 23,99 о 

24 24 о 

23,98 23,98 о 

24,99 24,99 о 

23,99 23,99 о 

23,98 23,98 о 

23,99 23,99 о 

23,98 23,98 о 

23,99 23,99 о 

23,99 23,99 о 

23,99 23,99 о 

23,99 23,99 о 

23,99 23,99 о 

23,99 23,99 о 

23,99 23,99 о 

24 24 о 

23,99 23,99 о 

24 24 о 

23,98 23,98 о 

23,98 23,98 о 

23,99 23,99 о 

23,99 23,99 о 

24 24 о 

23,97 23,97 о 

23,99 23,99 о 

23,99 23,99 о 

24 24 о 

24 24 о 

24 24 о 

24 24 о 

744,7 744,7 -

744 час. 
744,7 час. 

; Дата 
Q, 

Уl,м3 У2,м3 
УЗ, 

Мl,т М2,т 
М3, 

ТNar, ч Ttn, ч 
Гкал 

23.10.2023 1,768 53,003 38,166 
23.11.2023 7,3 220,69 1 163,077 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

м3 т 

о 51 ,769 37,909 о 2960,22 504,77 
о 215,351 161,859 о 3704,91 504,77 

TehErr, 
tl, t2, 
ос ос 

о 73 37,1 
о 73,7 39,1 
о 74,2 40,6 
о 74,1 40,9 
о 73,6 42,3 
о 73,8 42,9 
о 72,8 35,8 
о 72,6 35,8 
о 73,3 37,9 
о 73,4 37,7 
о 73,1 35,8 
о 73,1 36,6 
о 73,3 38,2 
о 73,1 36,8 
о 73 37,2 
о 73,2 37,3 
о 73,3 37,5 
о 73,2 36,8 
о 73,3 37,2 
о 73,4 37,7 
о 73,4 38,1 
о 73,6 40,4 
о 73,6 40,8 
о 74,1 42,8 
о 75,7 44,9 
о 76,3 43,2 
о 76,5 43,6 
о 76,9 45,1 
о 78,9 47,5 
о 78,8 46,3 
о 75,2 43 
- 74,18 39,9 

tЗ, pl , р2, рЗ, 
ос МПа МПа МПа 

о 9,1 5,1 о 

о 9, 1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 

о 9,1 5,1 о 




