
#30813# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

1551588 22.09.2023 
Количество 

тепловой 
1366,405 

энергии, 

система 1 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 20.09.2023 по 22.09.2023 

Балтюрсервис, ООО 

Киевская 176, г. Калининград 
4188 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

20.09.2023 
Гкал 

1365,571 0.834 

,IJ, 

Подпись исполнителя 



#30812# 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 20.09.2023 по 22.09.2023 . 

4188 
4987 
ТЭМ- 104 

1551588 
1 
29.09.2023 

в едомость регистрации па :,аметров : 

Дата 
tнар, Q, VI , V2, 

Мl , т М2,т TRab, 
ТNar, 

TekErr, TehErr, 
ос Гкал м3 м3 

21 .09.2023 - 0,41 1 16,758 16,641 16,414 16,5 
22.09.2023 - 0,423 16,945 16,852 16,594 16,71 1 
Итого: - 0,834 33,703 33,493 33,008 33,21 1 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

п оказания интеграторов: 

Дата Q,Гкал Vl,м3 V2,м3 М l , т 

20.09.2023 1365,571 99740,117 100106,172 97347,828 
22.09.2023 1366,405 99773,82 100139,664 97380,836 

П9дпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

ч 

24 24 
24 24 
48 48 

М2,т 

98420,562 
98453,773 

о о 

о о 

- -

48 час . 

48 час . 

ТNar, ч 
Ttn, 
ч 

34555,18 0,93 
34603,18 0,93 

tl, t2, p l , р2, 
ос ос МПа МПа 

67,3 42,3 9 5,1 
67,4 42 9 5,1 
67,35 42,15 9 5,1 




