
#88665# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

001 70021 07.07.2024 
Количество 

тепловой 
2186,998 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 
1271,169 

энергии, 

система 2 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 23 .06.2024 по 07.07.2024 

ЖКМР, ООО, УК 

Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград 
4113 

Предыдущие 
Разность 

_показания, 
показаний, 

Гкал 

23.06.2024 
Гкал 

2186,998 о 

1259,598 11 .571 



#88664# 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 
Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 23 .06.2024 по 07.07.2024. 

4113'" 
494-1 
ВКТ-7 
00170021 
2 
09.07.2024 

в едомость 1 Dегистрации па Dамет DОВ: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVl, dV2, dV3, dMl, dМ2, 
ос Гкал Гкал м3 м3 м3 т т 

24.06.2024 - 0,841 0,482 27,28 19,37 о 26,8 19,13 
25.06.2024 - 0,813 0,456 26,85 19,4 о 26,37 19,16 
26.06.2024 - 0,84 0,494 27,08 19,02 о 26,6 18,78 
27.06.2024 - 0,834 0,499 26,93 18,74 о 26,44 18,51 
28.06.2024 - 0,881 0,55 27,45 18,45 о 26,97 18,21 
29.06.2024 - 0,78 0,442 26,31 19,09 о 25,83 18,85 
30.06.2024 - 0,779 0,452 25,89 18,49 о 25,42 18,26 
01 .07.2024 - 0,784 0,447 26,48 19,11 о 26 18,87 
02.07.2024 - 0,815 0,472 26,64 18,88 о 26,16 18,64 
03.07.2024 - 0,868 0,52 27,05 18,49 о 26,56 18,27 
04.07.2024 - 0,861 0,51 26,97 18,58 о 26,49 18,34 
05.о? .2024 - 0,833 0,476 26,54 18,72 о 26,06 18,48 
06.о? .2024 - 0,84 0,491 26,57 18,49 о 26,09 18,25 
07.07.2024 - 0,802 0,452 26,21 18,'75 о 25,73 18,51 
Итого: - 11,571 6,743 374,25 263,58 о 367,52 260,26 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

п оказания интеграто 

Дата Q,Гкал Vl , м3 

23.06.2024 1259,598 57633,41 
07.07.2024 1271,169 58007,66 

Подпись абонента 

Представитель теплоснаб)!(ения 

DOB: 
V2,м3 

V3, 
Мl,т М2,т 

м3 .';, 

45930,25 о 56607,54 45385,65 
46193,83 о 56975,06 45645,91 

dMg, dТNar, 
т ч 

7,67 24 
7,21 24 
7,82 24 
7,93 24 
8,76 24 
6,98 24 
7,16 24 
7,13 24 
7,52 24 
8,29 24 
8,15 24 
7,58 24 
7,84 24 
7,22 24 

107,26 336 

336 час. 
336 час. 

dTtn, 
TekErr, 

tl , t2, 
ч ос ос 

о о 62,7 43,9 
о о 62,6 43,8 
о о 62,7 44 
о о 62,7 44,4 
о о 62,7 44,6 
о о 62,7 44,7 
о о 62,7 44,6 
о о 62,7 44,7 
о о 62,7 44,2 
о о 62,7 43,6 
о о 62,6 43,6 
о о 62,6 43,4 
о о 62,6 43,6 
о о 62,7 43,8 
о - 62,67 44,06 

td, 
p l , р2, 

МПа МПа 

18,77 0,7 0,7 
18,87 0,7 0,7 
18,63 0,7 0,7 
18,33 0,7 0,7 
18,1 0,7 0,7 
18,03 0,7 0,7 
18,07 0,7 0,7 

18 0,7 0,7 
18,49 0,7 0,7 
19,02 0,7 0,7 
19,06 0,7 0,7 
19,25 0,7 0,7 
19,02 0,7 0,7 
18,83 0,7 0,7 
18,6 0,7 0,7 



#84978# Отчёт за период с 07.06.2024 по 18.06.2024. 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

4113 
6856 
ТВ7 (ASCII) 
15025683 
2 
21.06.2024 

в едомость регистрации па1 раметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dV1 , dV2, dV3, 

dМ1 , т 
ос ГДж Гкал м3 м3 м3 

08.06.2024 - -0,002 о 24,575 23,903 о 24,547 
09.06.2024 - -0,002 о 20,23 19,635 о 20,206 
10.06.2024 - -0,009 о 26,331 25,736 о 26,302 
11 .06.2024 - о о 25,545 24,968 о 25,513 
12.06.2024 - -0,018 о 25,219 24,953 о 25,193 
13 .06.2024 - -0,026 о 25,109 24,894 о 25,083 
14.06.2024 - -0,025 о 25,208 24,913 о 25,181 
15.06 .2024 - -0,027 о 25,139 24,787 о 25,112 
16.06.2024 - 0,003 о 25,906 24,972 о 25,88 
17.06.2024 - 0,007 о 29,199 28,411 о 29,165 
18.06.2024 - 0,516 о 33,182 30,583 о 33,08 
Итого : - 0,417 о 285,643 277,755 о 285,262 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

Дата 
Q, 

V1 ,м3 V2,м3 
ГДж 

07.06.2024 0,088 11 ,746 11,28 
18.06.2024 0,504 297,389 289,033 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

V3, 
Мl , т М2,т 

М3, 

м3 т 

о 11,727 11 ,264 о 

о 296,988 288,66 о 

dМ2,т 
dM3, dТNar, 
т ч 

23,872 о 24 
19,61 о 24 

25,705 о 24 
24,936 о 24 
24,924 о 24 
24,867 о 24 
24,886 о 24 
24,76 о 24 
24,943 о 24 
28,376 о 24 
30,516 о 24 

277,395 о 240 

ТNar, 

ч 

10 
274 

264 час. 
264 час. 

Ttn, 
ч 

2 
3 

dTtn, t1, t2, р1 , 

ч ос ос МПа 

о 20,5 21 0,24 
о 20,4 20,9 0,23 
о 20,3 20,7 0,25 
о 20,4 20,8 0,24 
о 1 20 20,3 0,24 
о 19,9 20,3 0,24 
о 19,7 20,1 0,24 
о 19,7 20,2 0,24 
о 19,9 20,4 0,24 
о 20,6 20,9 0,28 
и 26,5 24,3 0,36 
о 20,72 20,9 0,25 

i , ,; 

р2, 

МПа 

0,26 
0,25 
0,27 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,31 
0,38 
0,28 


