
Отчет 

#78509# 

ОТЧЕТ 

о суточных параметрах теплоснабжения 

за 22/03/24г. -22/04/24г . 

Договор N: 000000000 Абонент:шевцовой 41 
Адрес : ЖКМР Тип расходомера : ___ _ _ 
Тепловычислитель ТВ7-04 сет . N 

Договорные расходы : 

М сет.воды= ___ т.сут Мгвс= 
tхв: догов ., tхд = 5 . 00°С 

001 

т.сут 

Пределы измерений : 

G под rnax 36 . 00 
G обр max - 15 . 00 

м3/ч 
м3/ч 

G под rnin 
G обр min 

Серийный номер 16027168, БД-1, ТВ2, СИ-2, КТ3-О, ФРТ-1 KCH-0x8F32 

Дата/время tl t2 dt Pl Р2 Vl V2 Ml М2 

ос ос ос МПа МПа мЗ мЗ т т 

22 . 03.24 23 62 . 11 56 . 7 1 5.39 0.45 0.43 83 . 369 76.542 81 . 893 75 . 403 

23.03.24 23 62.11 56.75 5 . 35 0.45 0.43 82.909 7 6 . 500 81 . 444 75.361 

24.03.24 23 62 .11 56.75 5 . 36 0 . 45 0.43 83. 634 76.356 82 . 155 75.220 

25.03.24 23 62 . 12 56.76 5 .3 6 о . 45 О . 43 83.619 76 . 499 82.136 75 . 363 

26 . 03.24 23 62.12 56 . 76 5 . 35 0.45 0.43 83.140 76 . 564 81 . 671 75.425 

27 .03.24 23 62 . 11 56 . 80 5 . 31 0.45 0 . 43 82.901 76 . 722 81.437 75.574 

28.03 . 24 23 62 . 12 56 . 87 5 . 24 0.45 0.43 83.581 76 . 743 82 .1 05 75.594 

29.03 . 24 23 62 . 12 56.93 5 . 18 0.45 0.43 84 .3 08 76 . 893 82 . 818 75.738 

30 . 03.24 23 62 . 13 57 . 01 5 .11 0.45 0.43 83.579 77. 081 82 . 103 75.923 

31.03.24 23 62 . 13 57 . 10 5.03 О . 4 6 0 . 43 83. 480 77.006 81 . 999 75.846 

01.04.24 23 62 . 13 57.20 4 . 93 О. 46 0 . 44 82.966 77 . 173 81 . 4 97 76.005 

02.04 . 24 23 62.13 57.18 4 . 95 О. 45 0 . 43 83 . 994 77. 313 82 . 509 7 6. 14 6 

03.04.24 23 62 . 11 57.01 5.10 0 . 45 0 . 43 83 . 632 77.936 82 . 156 76.766 

04.04.24 23 62 . 12 56.92 5.21 0 . 45 0 . 43 84 . 211 77.851 82 . 723 7 6 . 68 6 

05 . 04.24 23 62.12 56.91 5.21 0 . 45 0 . 43 83.714 77.607 82 . 234 76.444 

06.04.24 23 62.1 1 56.94 5 . 17 0 . 45 0.43 83 . 270 77.542 81.800 76 . 377 

07 . 04 . 24 23 62 . 13 56 .97 5.16 0 . 46 0 . 43 84.125 77.327 82.633 76 . 171 

08 . 04.24 23 62 . 13 57 . 03 5.10 0 . 46 0 .43 84.281 7 6 . 964 82 .7 92 75.806 

09 . 04.24 23 62 . 13 57.14 5.00 0 . 46 0 . 43 82 . 732 76.851 81 . 272 75 . 691 

10.04 . 24 23 61.52 56 . 04 5 . 4 9 0 . 45 0.44 71 . 549 66.121 70.305 65 . 160 

11 . 04.24 23 61.72 53.55 8.17 0.44 0 . 45 46.505 40 . 995 45.695 40.451 

12 . 04.24 23 61 . 78 54.10 7 .6 9 0 . 44 0 . 45 50 . 592 45.144 49 . 707 44.533 

13.04 .24 23 61 . 86 54.39 7.47 0 . 44 О . 45 56 .1 95 50.604 55 . 208 4 9 . 907 

1 4 . 04.24 23 61 . 86 54.38 7 . 48 0.44 0 . 45 56.690 50.747 55 . 693 50 . 051 

15.04.24 23 61.85 54 . 31 7 . 55 0.44 0.45 56 . 279 50 . 889 55. 290 50 .193 

16 . 04.24 23 61 . 86 54 . 13 7 . 73 0 . 43 0.45 54.289 48.681 53.334 48.022 

17 . 04.24 23 61.87 54 . 03 7 . 84 0.43 0.44 54.589 48.858 53.630 48 . 196 

18 . 04.24 23 61 . 84 53.81 8 . 02 0.43 0 .45 54.191 47.352 53 . 240 4 6. 714 

19.04.24 23 61.87 53.86 8 . 01 0 .4 4 0.45 53 . 335 47 . 224 52 . 402 46.590 

20 . 04 . 24 23 61.87 53 . 99 7.89 0.44 0.45 52 . 989 47.279 52 . 060 46 . 639 

21.04.24 23 61.82 54 . 07 7 . 74 0.44 0.45 54.301 47 . 131 53 . 351 46.492 

22.04.24 23 61.84 54 . 11 7.73 0.44 0.45 53 . 055 46.975 52 .12 6 46.339 

0 . 10 м3/ч 
0 . 04 м3/ч 

dМ tx 
т ос 

6. 4 90 5 . 00 

6.084 5 . 00 

6.935 5 . 00 

6 . 774 5.00 

6.246 5.00 

5. 862 5.00 

6.510 5 . 00 

7.080 5 . 00 

6 . 181 5 . 00 

6.153 5.00 

5 . 492 5.00 

6.362 5 . 00 

5.389 5.00 

6 . 037 5.00 

5 . 790 5.00 

5 . 423 5 . 00 

6. 4 62 5.00 

6.985 5 . 00 

5 . 581 5 . 00 

5 .1 45 5.00 

5.244 5.00 

5 .17 5 5 . 00 

5.301 5 . 00 

5 . 642 5 . 00 

5.097 5.00 

5 . 312 5 . 00 

5 . 435 5.00 

6.525 5 . 00 

5.812 5 . 00 

5.421 5 . 00 

6.859 5 . 00 

5.787 5.00 

Итого/Средн 62.02 56.13 5.90 0.45 0.44 2302.004 2101.469 2261.418 2070.825 190 . 593 5.00 

Итоговое потребление на начало и конец периода : 

Дата/время Vl V2 М1 М2 dМ Qтв ВНР вое 

м3 мЗ т т т ГДж ч ч 

21 . 03 . 24 23 93024.620 84642.713 91407.300 83446 . 671 7960 . 629 4117 . 438 30489 959 

22.04.24 23 95326 . 624 86744.182 93668.718 85517.496 8151 . 222 4214.144 31257 959 

Итого 2302 . 004 ~ ?~~,,,1 ·4,69. 2261.418 2070 . 825 190.593 96.707 768 о 

Представитель организации 
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Рх Qтв ВНР вое нс 

МПа ГДж ч ч 

0.10 3 .258 24 о 

0.10 3.148 24 о 

0.10 3 . 351 24 о 

0 .1 0 3.313 24 о 

0 . 10 3 . 187 24 о 

0 . 10 3 . 087 24 о 

0.10 3.219 24 о 

0 . 10 3 . 341 24 о 

0 .1 0 3 .1 07 24 о 

0.10 3 . 073 24 о 

0 . 10 2 . 886 24 о 

0.10 3.102 24 о 

0 . 10 2.932 24 о 

0.10 3 . 119 24 о 

0 . 1 0 3.056 24 о 

0 .1 0 2 . 954 24 о 

0 . 10 3.195 24 о 

0.10 3 .292 24 о 

0 .1 0 2.922 24 о 

0.10 2 . 716 24 о 

0 . 10 2 . 629 24 о 

0.10 2.664 24 о 

0 . 10 2 . 824 24 о 

0 .1 0 2 . 912 24 о 

0 .1 0 2.800 24 о 

0 . 10 2 . 819 24 о 

0 .1 0 2. 877 24 о 

0 .1 0 3 . 123 24 о 

0 . 10 2.948 24 о 

0 . 10 2 . 832 24 о 

0 . 10 3 . 140 24 о 

0 . 10 2 . 878 24 о 

0.10 96.707 768 о 

Условные обозначения : 

(<) параметр< min 
(>) параметр> max 
( ! ) от сут. питания 

(#) дисбаланс масс 

(Х) аппар .неиспр. 

23.04.2024 




