
#82228# Отчет 

ОТЧЕТ 

о суточных параметрах теплоснабжения 

за 23/04/24г. -23/05/24г. 

Абонент : шевцовой 38 - 40 Договор N: 000000000 
Адрес : УК Мастер Тип расходомера =~---­

Пределы измерений : 
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Тепловычислитель ТВ7 -04 сет . N 001 
Договорные расходы : 

М сет . воды= т . сут Мгвс= т . сут 

G под max 36 . 00 м3/ч 
G обр max = 15.00 м3/ч 

G под rnin 
G обр min 

0.10 м3/ч 
0 . 04 м3/ч 

tхв : догов.~= 5.00°С __ _ 

Серийный номер 150 25685 , БД= l , ТВ2 , СИ=2 , КТ3=0 , ФРТ= l КСН=Ох1 ВЕ6 

Дата/время tl t2 dt Pl Р2 Vl V2 Ml М2 с1М 

ос ос ос МПа МПа м3 м3 т т т 

23 . 04 . 24 23 60.51 44 . 41 16.10 О. 46 0 . 34 25.089 15.432 24.668 15 . 29 1 9 . 377 

24 . 04 . 24 23 60.66 44 . 54 16 . 13 0 . 46 0 . 38 25 . 858 16 . 049 25.421 15 . 902 9.519 

25.04 . 24 23 60 . 65 4 4. 8 8 15 . 7 7 0 . 46 0.39 25.591 16 . 326 25.158 16 . 175 8 . 983 

26 . 04 . 24 23 60.70 44 . 93 15 . 77 0 . 46 0.39 25.977 15 . 995 25 . 538 15.846 9 . 692 

27 . 04 . 24 23 60 . 62 45 . 35 15 . 27 0 . 46 0 . 39 24.454 15 . 875 24 . 041 15 . 724 8 . 317 

28 . 04 . 24 23 60 . 68 45.09 15.59 0.46 0 . 39 24.860 15 . 856 24 . 440 1 5 . 707 8.733 

29 . 04.24 23 60 . 72 45 . 54 15 .1 7 0.46 0.39 24 .8 55 15.889 24 . 434 15 . 736 8 . 698 

30 . 04 . 24 23 60.66 45 . 52 15 . 14 0 . 46 0 . 39 23 . 864 15 . 898 23 . 4 60 15 . 746 7 . 71 5 

01.05.24 23 60 . 81 45 . 99 14.81 0.46 0 . 39 25.061 15 . 934 24 .636 15 . 778 8.858 

02 . 05 . 24 23 59 . 11 45 . 39 13 . 72 0 . 45 0 . 39 25.272 16 . 216 24 . 865 16 . 062 8 . 803 

03.05 . 24 23 61.06 47 . 10 13.96 0 . 46 0 . 41 27.595 1 8 . 615 2 7 .1 24 18 . 423 8 . 701 

04 . 05 . 24 23 61.34 48 . 2 1 13 .1 3 0.46 0 . 41 30 . 704 22 . 709 30.173 22 . 464 7.709 

05.05 . 24 23 61 . 41 48 . 35 13.0 6 0.46 0 . 39 32 .119 22 . 784 31 . 564 22 . 535 9 . 028 

06.05.24 23 61 . 32 48 . 05 13.27 0.46 0 . 37 30.968 22 . 876 30 . 4 33 22 . 630 7.803 

07 . 05.24 23 61 . 32 47 . 59 13.73 0.45 0 . 33 31.296 23 . 068 30 . 755 22 . 8 2 5 7 . 930 

08 . 05 . 24 23 61 . 27 47.12 14 . 15 0 . 45 0 . 31 31.104 22 . 915 30 . 568 22 . 679 7 . 889 

09 . 05 . 24 23 61 . 29 47 . 24 14 . 05 0 . 45 0 . 33 31. 446 23 . 017 30 . 90 6 22.7 7 9 8.127 

10.05 . 24 23 61 . 18 47 . 06 14 . 12 0.45 0 . 33 2 9 . 896 23 . 080 29 . 384 22.843 6. 5 41 

11.05 . 24 23 61.15 46.64 1 4 . 50 0.4 5 0.31 29.669 22 . 730 29.160 22.501 6 . 659 

12 . 05 . 24 23 61 . 34 46 . 85 14.49 0 . 45 0 . 33 32 . 386 2 2 . 885 31 . 82 6 22 . 653 9.173 

1 3.05.24 23 61 . 25 4 6 . 98 14 . 28 О . 45 0 . 35 31.237 22.625 30 . 699 22. 394 8 . 305 

14 . 05 . 24 23 61 . 19 46 . 78 14 . 41 0.45 0 . 35 2 9 . 872 22 . 250 29 . 360 22 . 024 7.336 

15 . 05 . 24 23 61 . 23 4 6 . 96 14.27 0.4 5 0 . 35 30 . 5 22 2 2 . 330 29 . 997 22.101 7 . 896 

16.05 . 24 23 61 . 23 47.08 14 . 15 0.45 0 . 3 4 30 . 302 22 .603 29 . 781 22.370 7 . 4 1 1 

17.05 . 24 23 61.27 47.31 13.96 0 . 45 0.37 30 . 834 22.517 30.303 22 . 283 8 . 020 

18.05.24 23 61. 29 47.42 13 . 87 0 . 46 0.39 30 . 791 2 2 . 33 6 30 . 261 22 . 103 8.158 

19 . 05 .24 23 61 . 30 47.68 13 .6 2 0 . 4 6 0 . 4 1 30 . 379 2 2 . 515 29 . 855 22.279 7 . 5 7 6 

20.05 . 24 23 61 . 20 47. 66 13 . 53 0 . 46 0 . 38 29 . 879 22 . 552 29.3 65 22 . 3 1 4 7 . 051 

21 . 05.24 23 61 . 18 47. 7 2 13 . 4 6 О . 45 0 . 38 30 . 03 1 22. 475 29 . 5 1 5 22.238 7 . 277 

22. 05 .2 4 23 61.08 47 . 40 1 3 . 68 О . 46 0 . 37 28. 730 21.298 28 .2 38 2 1. 076 7.163 

23 . 05.24 23 63 . 08 48 . 41 1 4 . 67 о . 44 < О . 41 < 21 . 309 1 15.274 ! 20 . 92 0 ! 15 . 108 ! 5 . 813 

Итого/Средн 61 . 08 46.83 14.26 0 . 46 0.37 881.951 622.923 866.848 616.589 250.259 

Итоговое потребление на начало и конец периода · 

Дата/время Vl V2 Ml М2 с1М Qтв ВНР вое 

м3 м3 т т т ГДж ч ч 

22.04.24 23 36843 . 66 6 25206 . 268 3 6219 . 880 24943.404 11276.477 4055.766 31416 448 

23.05.24 23 37725 . 618 .~ ,25829 . 191 37086 . 729 25559.992 11 5 2 6 . 736 4151.415 3 2154 454 

Итого 88 ~ }. ... 62~--1 ~ 866.848 616 . 589 250 . 259 95 . 649 738 6 
, V ·· ·-

снабжающей организации 

~ 
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tx Рх Qтв ВНР : 

ос МПа ГДж ч 

5 . 00 0 . 20 3 . 213 24 

5 . 00 0 . 20 3 . 294 24 

5 . 00 0 . 20 3 . 163 24 

5 . 00 0 . 20 3 . 309 24 

5 . 00 0.20 2 . 944 24 

5.00 0 . 20 3 . 063 24 

5 . 00 0.20 3 . 031 24 

5.00 0 . 20 2.798 24 

5 . 00 0 . 20 3.05 1 24 

5.00 0 . 20 2 . 919 24 

5 . 00 0 . 20 3 . 121 24 

5.00 0 . 20 3 . 055 24 

5 . 00 0.20 3. 368 24 

5.00 0 . 20 3 .1 00 24 

5 . 00 0.20 3 . 186 24 

5 . 00 0 . 20 3 . 206 24 

5 . 00 0 . 20 3.259 24 

5 . 00 0 . 20 2.892 24 

5 . 00 0 . 20 2 . 935 24 

5 . 00 0 . 20 3. 542 24 

5 . 00 0 . 20 3.298 24 

5.00 0.20 3 . 057 24 

5 . 00 0 .2 0 3 . 182 24 

5.00 0 . 20 3.074 24 

5.00 0.20 3 . 195 24 

5 . 00 0.20 3 .209 24 

5 . 00 0 . 20 3 . 059 24 

5.00 0 . 20 2 . 926 24 

5 . 00 0.20 2 . 967 24 

5 . 00 0.20 2 . 891 24 

5.00 0 . 20 2 . 342 18 

5.00 0.20 95.649 738 

Условные обозначения : 

(<) параметр < min 
(>) параметр> max 
( ! ) отсут.питания 

(#) дисбаланс масс 

(Х) аппар . неиспр . 
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