
#98870#
Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024 

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Батальный переулок 1, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 8956
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20114020
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:
Дата dQ, ГДж dQg, Гкал dV1, м3 dV2, м3 dV3, м3 dM1, т dM2, т dM3, т dTNar, ч dTtn, ч t1, °С t2, °С p1, МПа p2, МПа TempNar, °C
24.09.2024 3,226 0,002 46,36 0 0 45,317 0 0 24 0 70,7 53,7 0,42 0,28 -
25.09.2024 3,268 0 47,079 0 0 46,025 0 0 24 0 70,5 53,6 0,42 0,28 -
26.09.2024 3,353 0 48,841 0 0,03 47,756 0 0,03 24 0 70,2 53,5 0,42 0,28 -
27.09.2024 3,353 0,006 46,244 0 0 45,199 0 0 24 0 70,9 53,2 0,42 0,28 -
28.09.2024 3,431 0 48,162 0 0 47,083 0 0 24 0 70,6 53,2 0,42 0,28 -
29.09.2024 3,648 0 48,72 0 0 47,622 0 0 24 0 70,8 52,5 0,42 0,28 -
30.09.2024 3,482 0 48,861 0 0 47,763 0 0 24 0 70,7 53,3 0,42 0,28 -
01.10.2024 3,677 0 49,48 0 0,01 48,361 0 0,01 24 0 70,9 52,8 0,42 0,28 -
02.10.2024 3,657 0,002 50,386 0 0,01 49,252 0 0,01 24 0 70,7 53 0,42 0,28 -
03.10.2024 3,766 0,002 50,188 0 0 49,058 0 0 24 0 70,7 52,4 0,42 0,28 -
04.10.2024 3,873 0 50,643 0 0 49,504 0 0 24 0 70,8 52,1 0,42 0,28 -
05.10.2024 3,675 0 50,342 0 0 49,21 0 0 24 0 70,7 52,9 0,42 0,28 -
06.10.2024 4,023 0 51,211 0 0 50,054 0 0 24 0 70,8 51,7 0,42 0,28 -
07.10.2024 3,878 0 49,431 0 0,02 48,313 0 0,02 24 0 71,1 52 0,45 0,28 -
08.10.2024 5,839 0,004 64,073 0 0,25 62,608 0 0,248 24 0 71,1 49 0,13 0,28 -
09.10.2024 6,844 0,047 64,675 0 0,09 63,168 0 0,089 24 0 72,2 46,4 0,4 0,29 -
10.10.2024 7,787 0,017 71,085 0 0,25 69,405 0 0,248 24 0 72,7 46,1 0,42 0,29 -
11.10.2024 10,531 0,047 95,754 0 0,06 93,491 0 0,059 24 0 72,7 45,9 0,42 0,29 -
12.10.2024 10,981 0,012 99,362 0 0,01 97,015 0 0,01 24 0 72,7 45,7 0,42 0,3 -
13.10.2024 11,357 0,002 101,634 0 0,01 99,23 0 0,01 24 0 72,8 45,5 0,42 0,3 -
14.10.2024 11,175 0,002 99,382 0 0,02 97,009 0 0,02 24 0 73,1 45,6 0,42 0,3 -
15.10.2024 11,102 0,004 101,181 0 0,01 98,784 0 0,01 24 0 72,8 46 0,42 0,3 -
16.10.2024 11,367 0,002 102,954 0 0,08 100,519 0 0,079 24 0 72,8 45,8 0,42 0,3 -
17.10.2024 11,829 0,015 104,95 0 0,02 102,437 0 0,02 24 0 73,2 45,6 0,42 0,3 -
18.10.2024 11,465 0,004 100,854 0 0,03 98,416 0 0,03 24 0 73,6 45,8 0,42 0,3 -
19.10.2024 11,564 0,006 100,433 0 0 98,002 0 0 24 0 73,6 45,5 0,42 0,3 -
20.10.2024 11,662 0 100,615 0 0 98,176 0 0 24 0 73,7 45,4 0,42 0,3 -
21.10.2024 11,302 0 97,802 0 0,51 95,423 0 0,505 24 0 73,9 45,8 0,42 0,3 -
22.10.2024 10,75 0,097 94,175 0 0,08 91,872 0 0,079 24 0 74 46,1 0,42 0,29 -
23.10.2024 10,962 0,015 95,365 0 0,31 93,053 0 0,307 24 0 73,9 45,9 0,42 0,29 -
Итого: 216,827 0 2180,242 0 1,8 2129,125 0 1,784 720 0 0 0 0 0 0
Гкал 51,788
Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:
Дата Q, ГДж V1, м3 V2, м3 V3, м3 M1, т M2, т M3, т TNar, ч Ttn, ч
23.09.2024 1288,944 12993,441 0 2,38 12688,566 0 2,35 5308 5
23.10.2024 1505,77 15173,684 0 4,18 14817,693 0 4,132 6028 5
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