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ОТЧЕТ 

о суточнь~ параметрах теплоснабжения 

за 24/02/24г. -23/03/24г. 
Абонент : Бульвар Л. 

Адрес: ЖКМР 

Шевцовой 92 - 106 

Договор N:000000000 
Тепловычислитель ТВ7 - 04 сет.N 001 

Тип расходомера : ,,.-___ _ 
Пределы измерений : 

Дого ворные расходы: 

М сет. воды= т. сут Мгвс= 
tх в: догов . , tхд = 5 . 00°С __ _ 

т .сут 

Gl max 36 . 00 мЗ/ч 
G2 max = 15 . 00 м3/ч 

Gl rnin 
G2 mi n 

Серийнь~ номер 16028053, БД=l , ТБ2 , СИ=2 , КТ3=0 , ФРТ=l KCH=OxllD4 

Дао,а/время tl t2 dt Pl Р2 Vl V2 
о с о с ос кгс/см2 кгс/см2 мЗ мЗ 

24 . 02 . 24 23 57.88 44.68 13 . 20 4 . 47 4 . 38 46 . 721 30 . 822 
25.02 . 24 23 56.91 44.58 12.33 4.47 4. 38 50 . 080 30 . 411 
26 . 02.24 23 58 . 24 45.07 13 . 17 4. 48 4 . 39 46 . 87 1 30 . 751 
27.02.24 23 58.09 44 . 95 13.14 4 . 47 4 . 39 46.479 30.542 
28.02 . 24 23 57. 77 4 4 . 92 12 . 85 4.48 4 . 39 46 . 541 30.332 
29.02.24 23 57. 4 3 44. 52 12.91 4.47 4 . 38 47 . 240 30.290 
01.03.24 23 58.23 44 . 80 13.43 4 . 47 4 . 38 45 . 910 30.353 
02.03.24 23 57.66 44 . 55 13.11 4. 48 4 . 38 46 . 162 30.105 
03.03.24 23 56.70 44 . 23 12.48 4 .4 7 4 . 38 48 . 736 29.842 
04.03.24 23 57 . 61 44 . 09 13 . 51 4 .4 7 4 . 39 47.007 30.097 
05 . 03 . 24 23 57 . 35 43 . 81 13.54 4 . 48 4 . 37 45.830 30.299 
06.03 .2 4 23 56 . 78 43 . 59 13 . 19 4 . 47 4 . 38 46 . 225 30.000 
07 . 03.24 23 57 . 02 43 . 81 13.22 4 . 48 4 . 39 4 5 . 02 6 29.867 
08 . 03.24 23 56 . 72 43 . 65 13.07 4 . 48 4 . 39 45.751 29 . 722 
09.03 . 24 23 56 . 91 43 . 95 12 . 96 4 . 48 4.38 46.391 29.805 
10 . 03 . 24 23 55 . 35 42 . 68 12 . 67 4 . 47 4.36 48.804 29 . 210 
11 . 03 . 24 23 56 . 33 43.30 13 . 02 4 . 49 4.40 46 . 299 29 . 410 
12 . 03.24 23 56 . 63 43.59 13.04 4 . 48 4 . 38 45 . 959 29.649 
13 . 03 . 24 23 57 . 33 43 . 95 13 . 38 4.48 4 . 39 44.089 29.480 
14 . 03 . 24 23 57 . 84 44 . 50 13 . 34 4 . 48 4.39 45.635 29 . 257 
15 . 03 . 24 23 58.08 44 . 72 13 . 36 4 . 48 4.39 44 . 764 29 . 335 
16 . 03.2 4 23 57 . 65 44.77 12 . 89 4 . 48 4.39 45 . 287 29 . 227 
17 . 03 . 24 23 55.08 43 . 4 О 11 . 69 4.47 4 . 39 47 . 645 28 . 997 
18 . 03 . 24 23 57.10 43.93 13 . 17 4.48 4.39 44.345 29 . 362 
19 . 03.24 23 57.24 4 4 .14 13 . 10 4 . 47 4 . 38 45 . 511 29 . 191 
20 . 03 . 24 23 57.14 4 4. 04 13 . 10 4.48 4 . 38 45 . 655 28 . 81 6 
21 . 03 . 24 23 57. 7 9 44.57 13.22 4 . 47 4 . 38 45 . 280 29 . 208 
22 . 03 . 24 23 58.08 44 . 67 13. 41 4.47 4 . 38 45 . 250 29.226 
23 . 03 . 24 23 57 . 52 44 . 54 12 . 98 4. 48 4 . 38 46 . 140 29 . 276 
Итого/Средн 57 . 25 44.21 13 . 04 4 . 47 4.38 1341. 635 862. 879 

Итоговое потребление на начало и конец периода: 

Дао,а/время Vl V2 М1 М2 

мЗ мЗ 

23 . 02.24 23 66257 . 771 

23.03.2423 67599 . 406 

Итого 1341.635 

Представитель абонента _ _____ Пре 

0.10 мЗ/ч 
0 . 04 м3/ч 

М1 М2 dМ 

., ., ., 
45.996 30 . 538 15 . 458 

49.329 30 . 133 19.196 
46 . 135 30 . 465 15 . 671 
45.756 30 . 258 15 . 4 98 

45 . 824 30 . 050 15. 774 

46.519 30 . 014 16.505 

45.189 30 . 073 15.116 

45 . 452 29 . 831 15.621 

48.012 29 . 574 18.438 
46.286 2 9. 82 9 16 . 457 
45 .1 32 30 . 032 15 . 100 

45.533 29 . 737 15 . 796 

44.348 29 . 602 14 . 746 

45.071 29.463 15 . 608 
45 . 695 29.541 16 . 15 4 

4 8 . 111 28.967 19 . 143 

45.620 29. 158 16.462 

45 . 278 29 . 391 15.887 

43.420 29 . 219 14 . 201 

44.930 28 . 990 15. 939 
44 . 066 29.065 15 . 001 
44 . 59 1 28.958 15 . 633 

4 6. 971 28 . 747 18.225 
43 . 677 29.103 14 . 574 

44.824 28.930 15.893 
44 . 967 28 . 560 16.407 

44 . 583 28 . 941 15.642 

44 . 544 28 .958 15.586 

45.435 29 . 010 16.425 

1321 . 296 855 . 138 466.158 

dМ Qо,в 

., Гкал 

1787 . 734 

1. 214 1823.254 

35 . 520 

tx 
ос 

5 . 00 

5 . 00 

5 . 00 
5.00 
5.00 

5.00 

5 . 00 

5 . 00 

5 . 00 

5 . 00 
5. 00 

5 . 00 
5 . 00 

5 . 00 
5.00 

5.00 

5 . 00 

5.00 

5 . 00 

5.00 

5 .00 
5 . 00 

5 .0 0 

5.00 
5 . 00 

5 . 00 

5 . 00 

5 . 00 

5 . 00 

5.00 

ВНР 

ч 

28099 

28795 

696 

Рх Qо,в ВНР вое НС 

кгс/см2 Гкал ч ч 

2 . 00 1 . 221 24 о 

2 . 00 1 . 369 24 о 

2 . 00 1. 236 24 о 

2.00 1 . 221 24 о 

2 . 00 1 . 219 24 о 

2.00 1 . 253 24 о 

2 . 00 1 . 209 24 о 

2 . 00 1. 214 24 о 

2 . 00 1 . 323 24 о 

2 . 00 1 . 269 24 о 

2 . 00 1 . 197 24 о 

2.00 1 . 211 24 о 

2.00 1 . 159 24 о 

2 . 00 1.193 24 о 

2 . 00 1.222 24 о 

2.00 1.331 24 о 

2.00 1 . 225 24 о 

2 . 00 1 . 204 24 о 

2.00 1.135 24 о 

2.00 1.230 24 о 

2 . 00 1.185 24 о 

2.00 1 . 197 24 о 

2 . 00 1 . 249 24 о 

2 . 00 1 .1 43 24 о 

2 . 00 1 . 210 24 о 

2.00 1.230 24 о 

2. 00 1 . 209 24 о 

2 . 00 1 .2 16 24 о 

2 . 00 1 . 240 24 о 

2.00 35.520 696 о 

вое Условные обозначения : 

(<) параметр< rnin 
ч (>) параметр> max 

203 ( ' ) отсут.питания 

(#) дисбаланс масс 

203 (R) реверс 

(о) отсут . теплонос . 

о (Х) аппар . неиспр . 




