
#85953# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

00258660 23.06.2024 
Количество 

тепловой 
362,898 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 
155,182 

энергии, 

система 2 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 
t 

за период с 23.05.2024 по 23.06.2024 

ЖКМР, ООО, УК 

Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС) 
4113 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

23.05.2024 
Гкал 

362,898 о 

145,855 9.327 



#85952# О:тчёт за период с 23.05.2024 по 23.06.2024. 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

·-
4113 
О " 

ВКТ:.7 

00258660 
2 .: 
27.06.2024 

в едомость регистрации па Jаметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dV1 , dV2; -

dMl , т 
ос Гкал Гкал м3 м3 

24.05.2024 - 0,481 0,1 88 21 ,823 16,778 21,489 
25.05.2024 - 0,494 0,199 22,074 16,748 21 ,735 
26.05.2024 - 0,511 0,211 22,275 16,633 21,933 
27.05 .2024 - 0,509 0,212 22,31 16,556 21,965 
28.05.2024 - 0,493 0,202 22,025 16,647: 21,684 
29.05.2024 - 0,463 0,177 21,353 16,601 21 ,025 
30.05.2024 - 0,513 0,213 22,23 16,536 . 21 ,889 
31 .05.2024 - 0,462 0,176 21,343 16,606 . 21 ,016 
01.06.2024 - 0,478 0,189 21,61 16,551 21 ,277 
02.06.2024 - 0,488 0,206 22,023 16,419 21 ,7 
03.06.2024 - 0,467 0,186 18,376 12,922 18,103 
04.06.2024 - 0,466 0,188 16,68 10,95 16,436 
05.06.2024 - 0,245 0,126 9,61 4,762 9,501 
06.06.2024 - 0,039 0,031 1,945 0,018 1,944 
07.06.2024 - 0,039 0,033 2,103 0,019 2,102 
08.06.2024 - 0,04 0,036 2,341 0,032 2,338 
09.06.2024 - 0,028 0,026 1,731 0,026 1,731 
10.06.2024 - 0,027 0,024 1,664 0,027 1,664 
11.06.2024 - 0,04 0,039 2,561 0,061 2,559 
12.06.2024 - 0,036 0,034 2,317 0,027 2,317 
13 .06.2024 - 0,026 0,023 1,664 0,018 1,664 
14.06.2024 - 0,022 0,02 1,474 0,027 1,474 
15.06.2024 - 0,03 0027 1 908 0,013 1,908 
16.06.2024 - 0,043 0,043 2,824 0,054 2,822 
17.06.2024 - 0,03 0,038 5,8 3,436 5,793 
18.06.2024 - 0,28 0,1 78 17,919 10,846 17,815 
19.06.2024 - 0,519 0,206 20,57 14,565 20,267 
20.06.2024 - 0,507 0,19 22,158 16,894 21 ,825 
21 .06.2024 - 0,477 0,171 21 ,557 16,823 2 1,229 
22.06.2024 - 0,494 0,185 21 ,775 16,667 21 ,442 
23.06.2024 - 0,581 0,241 23,266 16,619 22,912 
Итого: - 9,328 4,018 419,309 290,981 413,559 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

dM2, 
т 

16,634 
16,604 
16,489 
16,512 
16,503 
16,457 
16,392 
16,462 
16,407 
16,275 
12,824 
10,878 
4,732 
0,018 
0,019 
0,032 
0,026 
0,027 
0,061 
0,027 
0,018 
0,027 
0,013 
0,054 
3,429 
10,816 
14,447 
16,75 
16,679 
16,523 
16,475 
288,61 

1 Дата 1 О, Гкал V1 , м3 1 V2, м3 1 М1,т М2, т 

l 23.05 .2024 l 145,855 6849,093 l 5333,99916743,808 
l 23.06.2024 l 155,182 7268,402 I 5624,98 17157;367 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

5284,232 
5572,842 

dMg, dТNar, dTtn, 
т ч ч 

4,86 24 о 

5,13 24 о 

5,44 24 о 

5,45 24 о 

5,18 24 о 

4,57 24 о 

5,5 24 о 

4,55 24 о 

4,87 24 о 

5,42 24 о 

5,28 24 о 

5,56 24 о 

4,77 24 о 

1,93 24 о 

2,08 24 о 

2,31 24 о 

1,7 24 о 

1,64 24 о 

2,5 24 о 

2,29 24 о 

1,65 24 о 

1,45 24 о 

1,9 24 о 

2,77 24 о 

2,36 24 о 

7 24 о 

5,82 24 о 

5,08 24 о 

4,55 24 о 

4,92 24 о 

6,44 24 о 

124,97 744 о 

744 час. 
744 час. 

TekErr, tl , t2, 
ос ос 

о 57,2 43,5 
о 57,3 43,6 
о 57,3 43,5 
о 57,3 43 ,7 
о 57,4 43,9 
о 57,3 43,6 
о 57,4 43 ,6 
о 57,2 43,6 
о 57,3 43,6 
о 56 43 
о 56,2 40,7 
о 55,6 38,5 
о 47,2 37,9 
о 25,4 21 ,1 
о 23,7 20,6 
о 22,2 20,8 
о 21,6 20,4 
о 21 ,5 19,8 
о 20,9 21 ,3 
о 20,6 19,8 
о 20,5 18,8 
о 20,3 19 
о 20,6 19 
о 20,6 20,5 
о 20,9 23,1 
о 33,1 25,3 
о 56,1 40,6 
о 56,8 42,2 
о 56,9 42,4 
о 57 42,5 
о 57,2 42,2 
- 42,15 33,29 

td, 
р1 , р2 , 

МПа МПа 

13,73 0,17 0,37 
13,71 0,17 0,37 
13,82 0,17 0,38 
13,62 0,17 0,38 
13,47 0,17 0,39 
13,67 0,17 0,41 
13 ,82 0,17 0,42 
13,68 0,17 0,42 
13,69 0, 17 0,38 
13,04 0,16 0,37 
15,44 0,16 0,42 
17,08 0,15 0,32 
9,33 0,13 0,25 
4,29 0,13 0,26 
3,08 0,13 0,26 
1,46 0,13 0,25 
1,22 0,13 0,25 
1,65 0,13 0,25 

-0,37 0,13 0,25 
0,8 0,13 0,24 
1,68 0,13 0,23 
1,31 0,13 0,22 
1,54 0,13 0,22 
0,1 0,13 0,21 

-2,17 0,14 0,25 
7,79 0,16 0,32 
15,45 0,16 0,28 
14,64 0,17 0,28 
14,5 0,17 0,28 
14,47 0,16 0,26 
14,93 0,16 0,27 
8,85 0,15 0,31 


