
, , ., 

#108154# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

00258660 23.12.2024 
Количество 

тепловой 
489,636 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 
248,944 

энергии, 

система 2 

Показания приборов . 
учёта тепловой энергии 

за период с 23.11.2024 по 23.12.2024 

ЖКМР, ООО, УК 

Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС) 
4113 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

23.11.2024 
Гкал 

437,315 52.321 

231,924 17.02 



#108153# 

Номер _абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Qтч~т за период с 23.11.2024 по 23.12.2024. 

41'13 

в едомость регистрации па 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVl , 
ос Гкал Гкал м3 

24.11 .2024 1,2 0,55 0,213 23,315 
25.11 .2024 5,9 0,533 0,194 22,766 
26.1 1.2024 7,3 0,49 0,165 21 ,959 
27.11.2024 4,7 0,52 0,19 22,512 
28. 11.2024 4,4 0,485 0,169 21 ,912 
29.11.2024 4,2 0,512 0,186 22,302 
30.11.2024 4,1 0,539 0,21 22,892 
01 .12.2024 2,2 0,572 0,239 23,647 
02.12.2024 2,9 0,512 0,185 22,085 
03 .12.2024 - 0,496 0,174 22,024 
04.12.2024 - 0,525 0,2 22,657 
05.12.2024 - 0,486 0,173 21 ,915 
06.12.2024 - 0,512 0,189 22,368 
07.12.2024 - 0,586 0,241 23,686 
08.12.2024 - 0,579 0,241 23,732 
09. 12.2024 - 0,537 0,206 22,668 
10.12.2024 - 0,533 0,192 23,173 
11.1 2.2024 - 0,578 0,213 26,601 
12.12.2024 - 0,601 0,229 27,364 
13.12.2024 - 0,585 0,21 27,762 
14.12.2024 - 0,624 0,234 29,965 
15.12.2024 - 0,61 0,239 30,04 
16.12.2024 - 0,603 0,218 29,433 
17.12.2024 - 0,574 0,202 28,7 
18.12.2024 - 0,609 0,234 29,786 
19.12.2024 - 0,623 0,226 29,161 
20.12.2024 - 0,604 0,201 28,246 
21.12.2024 - 0,714 0,287 30,187 
22.12.2024 - 0,725 0,292 30,522 
23.12.2024 - 0,602 0,233 29,4 
Итого: 3,8 17,019 6,385 762,78 

о \ 
. '' 
ЕКТ-7 
0()258660 
2 -

26.12.2024 
DOB: JаМеТ] 

dV2, 
dMl,т dМ2, т 

м3 

17,351 22,965 17,202 
17,417 :22,411 17,268 
17,402 21 ,616 17,252 
17,29- . 22,165 17,141 

17,229 ,· 21,581 17,081 
17,15:4 21 ,96 17,007 
17,038 22,549 16,893 
16,908 23,301 16,769 
16,996 21 ,743 16,853 
17,215 21 ,685 17,067 
17,111 22,315 16,964 
17,088 21 ,587 16,944 
17,035 22,034 16,895 
16,938 23,329 16,793 
16,898 23,387 16,759 
16,889 22,329 16,748 
17,968 22,815 17,81 
21 ,132 26,163 20,925 
21 ,5.JЗ 26,916 21 ,298 
22,525 27,296 22,292 
24,193 29,456 23,937 
23,896 29,563 23,657 
23,898 28,949 23,656 
23,577 28,229 23 ,336 
23,99 29,289 23 ,739 
23,734 28,643 23,476 
23,439 27,723 23,17 
23,393 29,63 23 ,129 
23,584 29,954 23,313 
23,528 28,909 23,278 
594,329 750,492 588,652 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

п оказания интеграто ров: 
1 Дата 1 Q, Гкал V l, м3 

123 .11 .20241231,924 10605,48 
l 23 .12.20241248,944 11368,26 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

V2, м3 

8200,251 
8794,58 

Мl, т М2, т 

10440,602 8124,127 
lll91,094 8712,779 

dMg, dТNar, dTtn, 
т ч 

5,76 24 
5,14 24 
4,36 24 
5,02 24 
4,5 24 

4,95 24 
5,66 24 
6,53 24 
4,89 24 
4,62 24 
5,35 24 
4,64 24 
5,14 24 
6,54 24 
6,63 24 
5,58 24 

5 24 
5,24 24 
5,62 24 

5 24 
5,52 24 
5,91 24 
5,29 24 
4,89 24 
5,55 24 
5,17 24 
4,55 24 
6,5 24 

6,64 24 
5,63 24 

161 ,82 720 

720 час. 
720 час. 

ч 
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TekErr, 
tl , t2, 
ос ос 

о 56,9 42,3 
о 58 42,9 
о . 58 43 
о 57,6 42,7 
о 57,3 42,7 
о 57,5 42,6 
о 56,9 42,4 
о 56,2 42,1 
о 57,8 42,8 
о 57,7 42,9 
о 57 42,4 
о 56,8 42,3 
о 56,6 42 
о 56,9 42,1 
о 56,1 41 ,8 
о 56,7 41 ,9 
о 58 43 
о 59,7 45,8 
о 59,8 46 
о 60,5 46,7 
о 60,8 47,6 
о 58,6 46,2 
о 59,7 46,5 
о 59,6 46,4 
о 60 47,2 
о 62,4 48,4 
о 63,8 49,2 
о 63,6 49,3 
о 63,6 49,2 
о 60 47,4 
- 58,8 44,59 

td, 
pl , р2 , 

МПа МПа 

14,61 0,54 0,5 
15,09 0,54 0,5 

15 0,54 0,5 
14,91 0,54 0,5 
14,64 0,54 0,5 
14,85 0,54 0,5 
14,51 0,54 0,5 
14,15 0,54 0,5 
15,05 0,54 0,5 
14,79 0,54 0,5 
14,57 0,54 0,5 
14,49 0,54 0,5 
14,6 0,54 0,5 
14,72 0,54 0,5 
14,32 0,55 0,5 
14,82 0,54 0,5 ,. 
15,03 0,52 0,49 

., 

13,94 0,54 0,52 
13,8 0,54 0,52 

13,79 0,54 0,51 
13,21 0,54 0,51 
12,41 0,55 0,52 
13,26 0,55 0,52 
13,16 0,54 0,51 
12,81 0,55 0,52 
13,94 0,55 0,51 
14,54 0,54 0,51 
14,38 0,54 0,51 
14,41 0,54 0,52 
12,57 0,54 0,52 
14,21 0,54 0,51 




