
#38305# 

Потребиrель 

Адрес потребителя 
Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора; 

счётчика ГДж 

13013956 08.11.2023 
Количество 

тепловой 
4054,319 

энергии, 

система 1 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

Директору МУП 

ЖКХ «Коммунальник» 
Супрунюку А.В. 

за период с 24.10.2023 по 08.11.2023 

Детский Сад №5 «Ручеек», :мБДОУ 
Калининградская 12, Поселок Васильково, Калининградская область 

Предыдущие 
Разность Разность 

показания, 
показаний, показаний, 

ГДж 
ГДж Гкал 

24.10.2023 

4000,324 53.995 12.896 

Подпись исполнителя --------~-



#38304# Отчёт за период с 24.10.2023 по 08.11.2023. 

Номер абонента . 
Порядковый номер ·.· 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

о 

ТВ7 

13013956 
1 
27.11.2023 

в едомость J Jегистрации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVl , dV2, dVЗ, 

dMl , т 
ос ГДж Гкал мЗ м3 м3 

25.10.2023 - 3,582 о 48,225 47,965 о 47,216 
26.10.2023 - 3,676 о 46,333 46,088 о 45,332 
27.10.2023 - 3,78 о 46,765 46,455 о 45,78 
28.10.2023 - 3,593 о 42,708 42,478 о 41,761 
29.10.2023 - 3,611 о 46,251 46,037 о 45,258 
30.10.2023 - 3,812 о 49,002 48,75 о 47,998 
31.10.2023 - 3,809 о 48,636 48,394 о 47,63 
01 .11 .2023 - 3,807 о 47,167 46,92 о 46,171 
02.11 .2023 - 3,811 о 47,644 47,34 о 46,655 
03.11.2023 - 3,696 о 48,126 47,815 о 47,145 
04.11 .2023 - 3,343 о 43,734 43,48 о 42,819 
05.11.2023 - 3,343 о 43,627 43,394 о 42,718 
06.11.2023 - 2,643 о 34,56 34,373 о 33,843 
07.11.2023 - 3,732 о 46,725 46,366 о 45,751 
08.11.2023 - 3,756 о 46,323 45,947 о 45,354 

dМ2, т 
dM3, dТNar, 
т ч 

47,411 о 24 
45,555 о 24 
45,949 о 24 
41,991 о 24 
45,502 о 24 
48,221 о 24 
47,863 о 24 
46,402 о 24 
46,827 о 24 
47,295 о 24 
42,987 о 24 
42,905 о 24 
33,99 о 24 

45,861 о 19 
45,45 о 24 

Итого : - 53,994 о 685,826 681,802 о 671,431 674,209 о 355 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

п оказания интеграторов: 

Дата Q,ГДж Vl,м3 

24.10.2023 4000,324 66176,807 
08.11.2023 4054,319 66862,634 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

V2,м3 

65959,266 
66641,068 

УЗ, 
Мl,т 

мЗ 

о 64916,12 
о 65587,55 

М2,т 

65194,334 
65868,541 

360 час. 
355 час. 

МЗ, ТNar, Ttn, 
т ч ч 

о 34409 69 
о 34764 74 

Tmin, Tmax, 
dTtn, 
ч 

416 о о 
416 о о 
416 о о 

416 о о 

416 о о 

416 о о 

416 о о 

416 о о 

416 о о 

416 о о 

416 о о 
416 о о 

416 о о 

416 о 5 
416 о о 
6240 о 5 

tl, t2, pl, р2, 
ос ос МПа МПа 

68 49,9 0,36 0,31 
69,1 49,7 0,35 0,31 
68,2 48,5 0,35 0,31 
70,2 49,6 0,35 0,31 
69 50 0,35 О 31 

67,3 48,3 0,35 0,31 
67,6 48,5 0,35 0,31 
68,3 48,6 0,35 0,31 
67,8 48,3 0,35 0,31 
67 48,3 0,35 0,31 

67,9 49;3 0,35 0,31 
67,8 49,1 0,35 0,31 
67,6 49 0,36 0,31 
67,9 48,4 0,35 0,3 
68 48,2 0,34 0,3 

68,11 48,91 0,35 0,31 




