
#35348#
Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023 

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
Номер абонента 4317
Порядковый номер 7325
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:
Дата dQ, 

Гкал
dQg, 
Гкал

dV1, 
м3

dV2, 
м3

dV3, 
м3

dM1, 
т

dM2, 
т

dM3, 
т

dTNar, 
ч

dTtn, 
ч

TekErr TehErr t1, 
°С

t2, 
°С

t3, 
°С

p1, 
МПа

p2, 
МПа

p3, 
МПа

TempNar, 
°C

12.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 262145 32774 35,4 34,6 0 0,35 0,19 0 -
13.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 32770 47,4 42,3 0 0,35 0,32 0 -
14.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 32770 47 41,5 0 0,35 0,32 0 -
15.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 32768 48,1 41,6 0 0,36 0,33 0 -
16.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 32770 50 42,4 0 0,36 0,33 0 -
17.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 32770 50,4 42,6 0 0,35 0,32 0 -
18.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 32768 47 40 0 0,35 0,33 0 -
19.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 32768 51,7 42,4 0 0,36 0,33 0 -
20.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 32768 56,5 45 0 0,38 0,35 0 -
21.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 32768 55,3 44,5 0 0,38 0,35 0 -
22.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 32768 48,9 41,2 0 0,36 0,33 0 -
23.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 32768 48 40,8 0 0,36 0,33 0 -
Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гкал 0
Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 0

Показания интеграторов:
Дата Q, Гкал V1, м3 V2, м3 V3, м3 M1, т M2, т M3, т TNar, ч dTNar, ч Ttn, ч dTtn, ч
11.10.2023 507,409 50610,27 0 0 49798,863 0 0 28727,55 0 28257,02 744
23.10.2023 507,409 50610,27 0 0 49798,863 0 0 28727,55 0 28545,02 1032

Подпись абонента _________________
Представитель теплоснабжения _________________
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