
#90219# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

00207654 23 .07.2024 
Количество 

тепловой 
1995,827 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 
964,73 

энергии, 

система 2 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 23 .06.2024 по 23.07.2024 

Легенды моря, ООО, УК 

Беланова 77-85, поселок Чкаловск, Калининград 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

23.06.2024 
Гкал 

1995,827 о 

949,828 14.902 

Подпись исполнителя 

.. ~ ; М-1 ;.~; 
·1-·1' . ....... , 1 

. . d'l--· . . о~ . ·:,.ij . . 
- - - ·• . ,.. . - -



#89810# О;гчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024. 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

7,323 
. ,.:,-

BKJ-7 
00207654 
2.-
29.07.2024 

в едомость 1 :,егистрации параметров: 
Дата 

tнар, dQ, dQg, dV1, dV2, 
dMl,т 

ос Гкал Гкал м3 м3 

24.06.2024 - 0,669 0,463 46,61 38,61 45,72 
25.06.2024 - 0,622 0,418 49,36 42,21 - 48,44 
26.06.2024 - 0,645 0,44 46,19 38,64 45,34 
27.06.2024 - 0,587 0,392 45,62 38;96 44,76 
28.06.2024 - 0,604 0,406 45,34 38,41 . 44,49 
29.06.2024 - 0,603 0,404 45,29 38,44 · 44,41 
30.06.2024 - 0,668 0,467 46,17 38,26 45,3 
01,07.2024 - 0,575 0,374 44,66 38,1 4 43,82 
02,07.2024 - 0,677 0,475 44,53 36,36 43,7 
03,07.2024 - 0,61 О 407 45,07 38,11 44,23 
04.07.2024 - 0,646 0,438 47,27 39,7 46,37 
05.07.2024 - 0,703 0,488 46,89 38,41 ' 46 
06.07.2024 - 0,637 0,435 46,18 38,7 45,34 
07.07.2024 - 0,686 0,48 46,78 38,52 45,91 
08.07.2024 - 0,706 0,498 46,97 38,46 46,09 
09.07.2024 - 0,622 0,425 46,38 39,15 45,52 
10,07.2024 - 0,691 0,489 47,02 38,68 46,15 
11,07.2024 - 0,597 0,397 45,23 38,47 44,38 
12.07.2024 - 0,569 0,377 46,3 39,78 45,43 
13.07.2024 - 0,584 0,393 44,69 37,97 43,87 
14.07.2024 - 0,678 0,478 46,18 37,97 · 45,31 
15,07.2024 - 0,625 0,421 45,05 38,о? 44,16 
16.07.2024 - 0,659 0,45 45,33 37,88 44,42 
17,07.2024 - 0,157 0,107 16,21 14,131

\ :, 15,96 
18.07.2024 - 0,006 0,006 0,4 0,03 · 0,4 
19.07.2024 - 0,025 0,025 1,12 О,о? 1,12 
20.07.2024 - 0,018 0,018 1,06 0,1 9 1,06 
21.07.2024 - 0,023 0,023 1,36 0,1 8 1,36 
22.07.2024 - 0,009 0,008 2,21 2,26 2,21 
23.07.2024 - 0,001 0,001 0,92 1,19 0,92 

dM2, 
т 

37,98 
41,47 
37,99 
38,28 
37,7 

37,73 
37,55 
37,53 
35,82 
37 44 
39,03 
37,8 

38,05 
37,84 
37,77 
38,45 
37,99 
37,75 
39,13 
37,36 
37,33 
37,36 
37,16 
13,92 
0,03 
0,07 
0,19 
0,18 
2,26 
1,19 

Итого: - 14,902 10,203 1082,39 905,95 1062,19 890,35 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интег ато ов: 
Дата Q,Гкал Vl,м3 V2,м3 Мl,т М2,т 

23.06.2024 949,828 58958,97 47342,7 57869,51 46591,43 
23.07.2024 964,73 60041 ,36 48248,65 58931,7 47481,78 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

dMg, dТNar, dTtn, 
т ч 

7,74 24 
6,97 24 
7,35 24 
6,48 24 
6,79 24 
6,68 24 
7,75 24 
6,29 24 
7,88 24 
6,79 24 
7,34 24 
8,2 24 

7,29 24 
8,07 24 
8,32 24 
7,07 24 
8,16 24 
6,63 24 
6,3 24 

6,51 24 
7,98 24 
6,8 24 

7,26 24 
2,04 24 
0,37 24 
1,05 24 
0,87 24 
1,18 24 

-0,05 24 
-0,27 24 
171,84 720 

720 час. 
720 час. 
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TekErr, 
t1, t2, 

• ос ос 

о 64 59,4 
о 64,3 60,1 
о 64,3 59,8 
о 64,4 59,9 
о 64,3 59,9 
о 64,8 60,2 
о 64,4 59,9 
о 64,2 59,7 
о 64,1 59,4 
о 64 4 59,8 
о 64,2 59,7 
о 64 59,3 
о 63,8 59,3 
о 64 59,6 
о 64,3 59,8 
о 64,2 59,8 
о 64,2 59,8 
о 64,4 59,9 
о 64,2 60 
о 64,2 59,7 
о 64,1 59,6 
о 65,8 61,1 
о 66,5 61,8 
1 57,1 54,3 
1 21,5 22,1 
1 20,6 21 
1 20,3 20,6 
1 20,2 20,3 
1 20,7 20,6 
1 20,9 21,1 
- 55,41 51,92 

td, 
р1, р2, 

МПа МПа 

4,57 0,42 0,38 
4,19 0,42 0,38 
4,52 0,42 0,38 
4,48 0,42 0,38 
4,37 0,42 0,38 
4,53 0,42 0,38 
4,47 0,42 0,38 
4,49 0,42 0,38 
4,78 0,42 0,38 
4,62 0,42 0,38 
4,45 0,42 0,38 
4,67 0,42 0,38 
4,45 0,42 0,38 
4,4 0,42 0,38 

4,49 0,42 0,38 
4,41 0,42 0,38 
4,4 0,42 0,38 

4,47 0,42 0,38 
4,23 0,42 0,38 
4,48 0,42 0,38 
4,44 0,42 0,38 
4,75 0,42 0,38 
4,7 0,42 0,38 

2,85 0,42 0,38 
-0,61 0,42 0,38 
-0,33 0,42 0,38 
-0,24 0,42 0,38 
-0,15 0,42 0,38 
0,06 0,42 0,38 
-0,15 0,42 0,38 
3,49 0,42 0,38 


