
#27938# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

00207654 23 .08.2023 
Количество 

тепловой 
1520,503 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 
730,356 

энергии, 

система 2 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 23.07.2023 по 23.08.2023 

ЖКХ Чкаловск, ООО, УК 

Беланова 77-85, поселок Чкаловск, Калининград 
3403 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

23.07.2023 
Гкал 

1520,503 о 

718,896 11.46 



#27356# Отчёт за период с 23.07.2023 по 23 .08 .2023 . 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

3403 
7323 
ВКТ-7 

00207654 
2 
28.08.2023 

в :,амет едомость регистрации па~ ров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dV1, dV2, dM1, dМ2, 
ос Гкал Гкал м3 м3 т т 

24.07.2023 - 0,71 2 0,503 51 ,33 43,03 50,32 42,29 
25.07.2023 - 0,606 0,401 49,28 42,65 48,3 41,91 
26.07.2023 - 0,646 0,443 50,29 42,98 49,28 42,25 
27.07.2023 - 0,679 0,468 50,87 43 49,88 42,28 
28.07.2023 - 0,584 0,375 49,11 42,8 48,13 42,07 
29.07.2023 - 0,6 0,396 49,59 43,03 48,59 42,3 
30.о? .2023 - 0,653 0,449 50,73 43,33 49,73 42,57 
31.о?.2023 - 0,637 0,427 51,04 43,87 49,98 43,13 
01.08 .2023 - 0,731 0,516 51,95 43,31 50,93 42,57 
02.08.2023 - 0,15 0,117 18,35 15,8 18,15 15,63 
03.08.2023 - о о 0,29 0,32 0,29 0,32 
04.08.2023 - о о '();То 0~21 0,16 0,2 1 
05.08.2023 - 0,001 0,001 О,2Г 0,28 0,22 0,28 
06.08.2023 - о о О;-2 1 0,28 0,21 0,28 
07.08.2023 - о о 0,ll8 0,26 0,18 0,26 
08.08.2023 - о о 0,11 0,18 0,11 0,18 
09.08.2023 - о о 0,11 0,19 0, 11 0,19 
10.08.2023 - о о 0,1 0,2 0,1 0,2 
11 .08.2023 - -0,001 -0,001 0,67 1,03 0,67 1,03 
12.08.2023 - о о 0,03 0,23 0,03 0,23 
13.08.2023 - о о 0,07 0,09 0,07 0,09 
14.08.2023 - -0,004 -0,004 ,\ ,29 -1~95 1,29 1,95 
15.08.2023 - 0,432 0,365 38,72 30,86 38,36 30,61 
16.08.2023 - 0,685 0,476 62,81 55,07 61,55 54,04 
17.08.2023 - 0,684 0,474 54,25 46,52 53,17 45,68 
18.08.2023 - 0,62 0,417 53,34 46,54 52,27 45,71 
19.08.2023 - 0,614 0,42 53,01 46,17 51 ,94 45,33 
20.08.2023 - 0,598 0,4 52,93 46,42 51 ,87 45,58 
2 1.08.2023 - 0,593 0,397 52,28 45,77 51,23 44,97 
22.08.2023 - 0,654 0,451 52,35 44,9 5 1,33 44, 13 
23.08.2023 - 0,586 0,384 49,96 43,61 48,98 42,87 
Итого: - 11,46 7,875 945,63 814,88 927,43 801 ,14 

dMg, 
т 

8,03 
6,39 
7,03 
7,6 

6,06 
6,29 
7,16 
6,85 
8,36 
2,52 
-0,03 
-0,05 
-0,06 
-0,07 
-0,08 
-0,07 
-0,08 
-0,1 
-0,36 
-0,2 
-0,02 
-0,66 
7,75 
7,51 
7,49 
6,56 
6,6 1 
6,29 
6,26 
7,2 

6,11 
126,29 

Общее в емя р р 
:!. У~ 'У.И ( т /.-Уь 

аботы сие емы · V 
Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 
Дата , Гкал Vl, м3 V2, м3 Ml, т М2, т 

23 .07.2023 718,896 43408,63 34381 ,61 42632,63 33861 
23 .08.2023 730,356 44354,26 35196,49 43560,06 34662,14 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

dТNar, dTtn, 
TekErr, 

t1, t2, 
td, 

ч ч ос ос 

24 о о 66,3 62,1 4,23 
24 о о 66,5 62,2 4,33 
24 о о 66,4 62,1 4,27 
24 о о 65,6 6 1,4 4,24 
24 о о 66,2 61,9 4,3 
24 о о 66,4 62,1 4,35 
24 о о 66,3 62,1 4,2 
24 о о 66,4 62,2 4,22 
24 о о 65,9 6 1,8 4,17 
24 о 1 48,9 47,4 1,53 
24 о 1 23,5 20,9 2,57 
24 о 1 21,5 20,2 1,29 
24 о 1 20,9 20 0,94 
24 о 1 21,1 20,3 0,72 
24 о 1 20,6 19,4 1,16 
24 о 1 19,2 18,2 1 
24 о 1 18,7 18,1 0,57 
24 о 1 18,8 17,8 0,98 
24 о 1 18,7 18,1 0,66 
24 о 1 17,6 17,9 -0,3 
24 о 1 18,2 18,4 -0,3 
24 о 1 19,1 18,1 1,01 
24 о 1 42,6 39,2 3,35 
24 о о 66,8 63,4 3,35 
24 о о 66,8 62,8 4 
24 о о 66,7 62,7 3,98 
24 о о 66,5 62,6 3,89 
24 о о 66,7 62,8 3,9 
24 о о 66,5 62,6 3,96 
24 о о 66,3 62,3 4,01 
24 о о 66,2 62,1 4,15 

744 о - 47,03 44,3 2,73 

744 час. 
744 час. 

р 1 , р2, 

МПа МПа 

0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 
0,42 0,38 




