
#7 8541# 
ОТЧЕТ 

о суточных параметрах теплоснабжения 

за 21/ОЗ/24г.-20/04/24г . 

Абонент:Суворова 15 1 Калининград 

Адрес: ФСБ управление 
Договор N:000000000 Тип расходомера: ____ _ 
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 
Договорные расходы: 

М сет. воды= ___ т. сут Мгвс= ___ т. сут 
tхв : не исп. 

Пределы измерений: 

Gl max - 90 . 00 мЗ/ч Gl min 

Серийный номер 201146 14, Бд-1 , ТВl , СИ=7 , КТЗ=О , ФРТ-0 KCH-Ox385D 

Да<t'а/время tl t2 dt Pl 
· с · с • с кrс/см2 

21.03 .24 23 69.55 39 . 08 30.47 3 . 58 

22 . 03.24 23 69.64 38.92 30.72 3.57 

23 . 03.24 23 69.59 39 . 22 30.37 3 . 58 

24.03.24 23 69 . 53 39 . 67 29.86 3 . 55 

25.03.24 23 69.57 39 . 50 30.07 3 . 55 

26.03.24 23 69.57 39. 41 30 .16 3 . 60 

27.03.24 23 69 . В1 39 . 23 30 . 5В 3 . 65 

28.03.24 23 69.22 37 . 64 31 . 58 3 . 69 

29 . 03 . 24 23 69 . 60 38 . 98 30 . 62 3 . 70 

30 . 03.24 23 69.50 36 . 94 32.56 3.77 

31.03.24 23 69.62 35.03 34.5В 3. 83 

01.04.24 23 6В.66 34.27 34 . 39 3 . 85 

02 . 04 . 24 23 69.14 38.06 31 . 07 3.65 

03 . 04 . 24 23 71. 00 41 . 97 29 . 03 3 . 42 

04 . 04.24 23 71 . 45 41.56 29 . 89 3 . 4 6 

05.04.24 23 69 . 31 37.79 31 . 52 3 . 64 

06.04 . 24 23 69 . 02 3В .11 30.91 3 . 65 

07.04.24 23 68.24 38 . 07 30.17 3 . 70 

08.04.24 23 68. 4 В 36.30 32.18 3.66 

09 . 04.24 23 67.ВВ 34.13 33.75 3 . 4 9 

10.04 . 24 23 67 . 19 36.69 30 . 4 9 3 . 35 

11.04 . 24 23 6В . 4 3 41 . В2 2 6. 62 3.26 

12.04 . 24 23 65.84 4 8. 43 17. 4 О 3 . 16 

13 . 04.24 23 66.21 52. 45 13. 76 3 .25 

14.04.24 23 66.08 52.21 13.87 3 . 29 

15.04 . 24 23 66 . 03 48.41 17 . 61 3.28 

16.04.24 23 66.44 48.80 17. 64 3. 2 6 

17.04.24 23 66.28 48.66 17.61 3.25 

18 . 04 . 24 23 65 . 20 36.14 29 . 06 3.13 

19 . 04 . 24 23 67. 94 38.36 29 . 58 3.18 

20.04.24 23 68.57 39.33 29 . 24 3 . 19 

Итого/Среди 69.11 39 . 03 30 . 08 3 . 49 

Итоговое потребление на начало и конец периода: 

20 . 03.24 23 75 

20.04.24 23 83 

И'l'ОГО 8н 

Qтв 

Гкал 

Р2 

кгс/см2 

3.62 

3 . 63 
3.64 

3 . 63 

3.62 
3.65 

3.67 

3 . 68 
3.67 

3. 70 

3 . 72 
3 . 74 

3 . 61 

3 . 51 

3.52 

3.62 

3 . 62 
3.65 

3.59 

3. 43 

3.12 

3.00 
2.96 

3.00 

3.02 

3.04 

3.02 

3.03 

3 .1 2 

3 . 30 

3 . 33 

3 . 43 

Vl 
мЗ 

397.945 

396.500 
3В7.085 

404 . 030 

392.2В5 

390.445 
357.320 

315.895 

337.270 

242.310 

159.615 

16В.615 

325 . 740 

466.025 

432.095 

320.945 
327.305 

247.720 

221.760 

124.960 
310.170 

193 . 350 
39.670 

38. 775 

41 . 950 

42.100 
44.375 

42.435 

239.270 

404.725 

410.595 

8223 .280 

дп 

из 

О.ООО 

О.ООО 

О . ООО 

0.14 мЗ/ч 

Ml 
.,, 

389.273 

3В7 . 836 

378.613 

395.218 
3В3.730 

38 1 .925 
349.471 

309 . 067 

329.899 
237. 032 

156.135 

165 . 019 
31В . 710 

455.494 

422.220 

313 . 996 

320 . 26 1 
242 . 509 

217.054 

122 . 349 

303.800 

189 ·. 259 
38.8В7 

38.002 

41.116 

41 . 2 64 

43.483 

41 . 58 9 

234.622 

396 . 272 

401.851 

8045 . 955 

ВНР вое 

ч ч 

5072 144 

5816 144 

744 

организации _____ _ 

Qтв дп 

Гкал мЗ 

11. 859 О.ООО< 

11 . 912 О.ООО< 

11. 4 97 О.ООО< 

11 . 800 О.ООО< 

11.536 О. ООО < 

11. 516 О . ООО< 

10.6В4 О.ООО< 

9 . 759 О.ООО< 

10.102 О . ООО< 

7.717 О. ООО < 

5 . 399 О.ООО< 

5 . 673 О . ООО< 

9.903 О.ООО< 

13.222 О.ООО< 

12.619 О.ООО< 

9 . 896 О.ООО< 

9.898 О . ООО< 

7 . 314 О.ООО< 

6.984 О.ООО< 

4.12В О.ООО< 

9.263 О . ООО< 

5 . 039 О.ООО< 

0.677 О. ООО < 
0.523 О.ООО< 

0.571 О.ООО< 

О. 727 О.ООО< 

о. 767 О.ООО< 

0 . 733 О . ООО< 

6.816 О.ООО< 

11. 718 О.ООО< 

11.746 О.ООО< 

2 41 . 999 О . ООО 

Условные обозначения: 

(<) параметр< min 
(>) параметр> max 
{ ! ) отсут.пита ния 
(#) дисбаланс масс 

(R) реверс 

(о) отсут.теплонос . 

(Х) аллар.неиспр. 

ВНР вое нс 

ч ч 
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24 о 

24 о 

24 о 
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24 о 

24 о 

24 о 
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24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

744 о 
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