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#92391# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

00272084 23.08.2024 
Количество 

тепловой 
3156,207 

энергии, 

система 1 

Показания приборов 

учёта тепловой энерг~и 

за период с 23.07.2024 по 23.08.2024 

Ленинградского района, ООО, УК 

Московский проспект 68, Калининград 
5346 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

23.07.2024 
Гкал 

3141,289 14.918 
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#92390# Q~~ёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024. 

Номер абонента 
Порядковый номер 

,Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 
Отчёт сформирован 

. ; 

5346 
Or. 
ВКТ-7 

00272084 
1··, 
2~;08.2024 

в едомость 1 регистрации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVl , d;V2i 

dMl,т 
ос Гкал Гкал м3 м3 

24.07.2024 - 0,275 -0,387 198,34 204,67 193,85 
25.07.2024 - 0,373 -0,322 192,35 197;71 188, 11 
26.07.2024 - 0,382 -0,287 188,91 193,74 · 184,82 
27.07.2024 - 0,375 -0,292 195,94 200,81 191,65 
28.07.2024 - 0,452 -0,271 187,2 191;71 183,12 
29.07.2024 - 0,456 -0,269 186,56 19-1 ;01 , 182,5 
30.07.2024 - 0,458 -0,269 186,89 191,34 182,79 
31.07.2024 - 0,511 -0,259 184,54 188;88 180,52 
01 .08.2024 - 0,489 -0,266 186,85 191,25 182,75 
02.08.2024 - 0,486 -0,257 181 ,96 186,26 178,01 
03.08.2024 - 0,516 -0,292 192,16 197,05 187,97 
04.08.2024 - 0,509 -0,335 203,28 208,82 198,81 
05.08.2024 - 0,437 -0,328 210,32 215,74 205,7 
06.08.2024 - 0,453 -0,274 181 ,68 186,3 177,76 
07.08.2024 - 0,515 -0,254 167,91 172,21 164,28 
08.08.2024 - 0,853 0,094 172,78 171 ,01 169,02 
09.08.2024 - 0,489 -0,231 168,35 172,29 164,71 
10.08.2024 - 0,481 -0,242 165,02 169,1 161 ,45 
11 .08.2024 - 0,565 -0,231 162,47 166,43 158,97 
12.08.2024 - 0,498 -0,246 167,74 171,86 164,09 
13.08.2024 - 0,514 -0,229 170,61 174,46 1'66,88 
14.08.2024 - 0,522 -0,244 167,82 171,92 164,16 
15.08.2024 - 0,47 -0,252 172,62 176,82 " 168,81 
16.08.2024 - 0,493 -0,241 172,67 176,75 168,89 
17.08.2024 - 0,458 -0,244 173,37 177,45 169,59 
18.08.2024 - 0,499 -0,239 172,7 176,7 168,93 
19.08.2024 - 0,47 -0,24 175,1 179;1 8 171 ,26 
20.08.2024 - 0,491 -0,239 173,02 177,05 169,21 
21 .08.2024 - 0,474 -0,242 172,93 176,98 169,16 
22.08.2024 - 0,491 -0,257 184,47 188,79 180,42 
23 .08.2024 - 0,463 -0,32 221 ,02 226,19 216,08 
Итого: - 14,918 -7,965 5637,58 5770,48 5514,27 

Общее время работы системы . 
Период нормальной работы сист~!'у\:Ы 
Показания интеграторов: 

dМ2,т 

200,41 
193,77 
189,91 
196,81 

188 
187,31 
187,61 
185,23 
187,56 
182,65 
193,23 
204,75 
211 ,45 
182,72 
168,93 
167,75 
168,97 
165,9 

163,31 
168,57 
171 ,09 
168,61 
173,36 
173,31 
173,99 
173,29 
175,65 
173,6 
173,56 
185,09 
221,63 
5658,02 

Дата Q, Гкал V l , м3 V2, м3 Ml, т М2, т 

23 .07.2024 3141,289 206394,07 206938,25 201603,33 
23 .08.2024 3156,207 212031 ,65 212708,73 207117,6 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

203907,12 
209565,14 

dMg,т 
dТNar, 

ч 

-6,56 24 
-5,66 24 
-5,09 24 
-5,16 24 
-4,88 24 
-4,81 24 
-4,82 24 
-4,71 24 
-4,81 24 
-4,64 24 
-5,26 24 
-5,94 24 
-5,75 24 
-4,96 24 
-4,65 24 
1,27 24 

-4,26 24 
-4,45 24 
-4,34 24 
-4,48 24 
-4,21 24 
-4,45 24 
-4,55 24 
-4,42 24 
-4,4 24 

-4,36 24 
-4,39 24 
-4,39 24 
-4,4 24 

-4,67 24 
-5,55 24 

-143 ,75 744 

744 час. 
744 час. 

dTtn, 
ч 
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TekErr, 
tl, t2, 
ос ос 

о 71 ,3 67,8 
о 70 66,2 
о 69,5 65,8 
о 69,8 66,2 
о 69,6 65,6 
о 69,6 65,5 
о 69,7 65,6 
о 69,6 65,2 
о 69,8 65,5 
о 69,6 65,4 
о 69,6 65,2 
о 69,9 65,5 
о 70 66,1 
о 69,3 65,1 
о 69,5 64,6 
1 69,5 64,9 
о 69,5 65 
о 69,3 64,7 
о 69,4 64,2 
о 69,7 65 
о 69,7 65,1 
о 69,7 64,9 
о 70 65,6 
о 70 65,4 
о 69,8 65,5 
о 69,8 65,3 
о 70 65,7 
о 69,8 65,3 
о 69,8 65,4 
о 69,9 65,6 
о 70,5 66,8 
- 69,78 65,47 

td, 
pl , 
МПа 

3,53 0,56 
3,82 0,56 
3,74 0,56 
3,63 0,56 
4,08 0,56 
4,08 0,56 
4,09 0,56 
4,4 0,56 

4,26 0,56 
4,29 0,55 
4,43 0,56 
4,36 0,56 
3,82 0,56 
4,23 0,55 
4,83 0,55 
4,59 0,55 
4,53 0,55 
4,63 0,55 
5,18 0,55 
4,68 0,55 
4,59 0,55 
4,8 0,55 

4,42 0,55 
4,5 0,55 
4,28 0,55 
4,52 0,55 
4,3 0,55 

4,47 0,55 
4,37 0,56 
4,27 0,57 
3,73 0,57 
4 ,3 0,56 

р2, 

МПа 

0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,55 
0,55 
0,55 
0,54 
0,53 
0,53 
0,53 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
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