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Потребител1,: 

Месячная ведомость у:чёта тепловой энергии 

и теплоносителя за Февраль 2024 на ЦО 
(с 24.02.2024 по 23.03.2024) 

УК Т еплосервис Абонент: 

Адрес потребителя: _Л_ев_и_т_а_н_а-'-, 5_8_к_._3 _______________ Телефон: ______ _ 

Ответственное лицо: -------------------------
Прибор : ТЭСМА-106/2 

Модел1,: ТЭСМА- 106/2 

Сер.номер: 230087 

Версия ПО: 

Расход 1: 0.150" 60.000 м3/ч 

Расход 2: 0.150 " 60.000 м3/ч 

ДУ 50мм 

ДУ 50мм 

Р-Подача Q=Ml(hl - Ы) Тхв.доr.=3.0°С 

Q Ml М2 Мl -М2 Vl V2 Vl-V2 Т1 
Дата/Время 

[МВт·ч] [тонн] [тонн] Подмес Утечка [куб.м. ] [куб.м.] Подмес Утечка [ОС] 

24.02.2024 3.3952 143.2783 143.2287 о 0.0497 147.4256 145.659 1 о l.7664 80.58 

25.02.2024 3.5089 152.2090 152.2750 0.0660 о 156.6203 154.9101 о l.7102 80.64 

26.02.2024 3.4393 149.8803 149.8733 о 0.0071 154.2247 152.4736 о 1.7510 80.64 

27.02.2024 3.3662 153.2450 153.3500 0.1050 о 157.6631 156.0627 о 1.6004 80.42 

28.02.2024 3.2808 147. 1897 147.2465 0.0568 о 151.4196 149.8171 о 1.6025 80.27 

29.02.2024 3.3777 145.7009 145.7047 0.0038 о 149.9171 148.2114 о 1.7057 80.57 

01.03.2024 3.3424 144.4575 144.5131 0.0556 о 148.6369 147.0011 о 1.6358 80.56 

02.03.2024 3.3499 149.0735 149.1630 0.0895 о 153.3719 151 .7658 о 1.6061 80.41 
03.03.2024 3.3281 152.6772 152.7981 0.1209 о 157.0603 155.4972 о 1.563 1 80.22 
04.03 .2024 3.4075 151.9453 151 .9830 0.0377 о 156.3115 154.6261 о 1.6854 80.27 
05.03.2024 3.4318 147.6385 147.6532 0.0147 о 151.9192 150.1957 о 1.7235 80.66 
06.03.2024 3.5774 154.7224 154.8172 0.0948 о 159.2435 157.5202 о 1.7233 80.99 
07.03.2024 3.6963 146.6968 146.7708 0.0740 о 151.1601 149.3361 о 1.8240 82.82 

08.03 .2024 3.7193 142.2486 142.3662 0.1176 о 146.6613 144.8623 о l.7990 83.73 
09.03.2024 3.7246 136.5970 136.5600 о 0.0370 140.8962 138.9319 о 1.9643 84.39 
10.03.2024 3.7971 140.9714 141.0611 0.0897 о 145.3964 143.5228 о l. 8737 84.26 
11.03 .2024 3.7254 137.2950 137.2833 о 0.0117 141.5383 139.6134 о 1.9249 83.55 
12.03.2024 3.6924 141.8826 141.8889 0.0063 о 146.1724 144.2916 о 1.8808 82.52 
13.03.2024 3.5132 122.4233 122.4662 0.0429 о 126.2742 124.5115 о 1.7627 84.36 
14.03.2024 3.4687 128.3265 128.3652 0.0387 о 132.2751 130.5373 о 1.7378 83 .34 
l5 .U3.2024 3.1840 129.684U 129.7386 U.U546 о 133.245U 131.9353 u 1.3097 81.24 
16.03.2024 3.4434 145.9086 145.9911 0.0825 о 150.2068 148.5366 о l.6702 81.34 
17.03 .2024 3.6192 159.6206 159.6560 0.0353 о 164.2527 162.4508 о l.8019 80.69 
18.03 .2024 3.7314 148.4866 148.6219 0.1352 о 152.9670 151 .1932 о 1.7738 82.44 
19.03 .2024 3.5651 118.8868 118.8561 о 0.0307 122.7376 120.8563 о 1.8813 85.72 
20.03.2024 3.5415 118.6454 118.6016 о 0.0439 122.4794 120.5979 о 1.8816 85.61 
21.03.2024 3.4268 113.6808 113.6694 о 0.0113 117.3373 115.5544 о 1.7830 85.40 
22.03.2024 3.4735 118.6172 118.6646 0.0473 о 122.4223 120.6726 о 1.7497 85.28 
23.03.2024 3.4388 133.0837 133.1989 0.1152 о 137.2817 135.6109 о 1.6708 84.49 

Итого: 101.5657 4075 .0730 4076.3655 1.4841 0.1912 4197.1 180 4146.7551 0.0000 50.3625 82.32 

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав. 
Т [ч] 672.00 = 694.70 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 
Q [Гкал] 101.5657 = 104.9966 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000 

Нарастающим Q Ml М2 Vl V2 Тиар 

итогом на: [МВт · ч] [тонн] [тонн] [куб.м.] [куб.м.] [час] 

24.02.2024 21 55.4230 99919 .7071 99646.3844 102462.7858 101132.1914 19542.34 

23.03 .2024 2256.9887 103994.7797 103722.7499 106659.9034 105278.9465 20237.01 

Итого: 101 .5657 4075.0730 4076.3655 4197.1180 4146.7551 694.70 

Т2 Pl Р2 Тнар 

[ОС] [ат] [ат] [час] 

60.28 9.18 6.12 24.00 

60.90 9.18 6.12 24.00 

60.99 9.18 6.12 24.00 

61.60 9.18 6.12 24.00 

61.18 9.18 6.12 24.00 

60 .71 9.18 6.12 24.00 

60 .74 9.18 6.12 24.00 

61.17 9.18 6.12 24.00 

61 .56 9.18 6.12 24.00 

61 .07 9.18 6.12 24.00 

60.75 9.18 6.12 24.00 

61.19 9.18 6.12 24.00 

61.23 9.18 6.12 24.00 

61.33 9.18 6.12 24.00 

61.03 9.18 6.12 24.00 

61 .19 9.18 6.12 24.00 

60.30 9.18 6.12 24.00 

60.22 9.1 8 6.12 24.00 

59.78 9.18 6.12 24.00 

60.19 9.18 6.12 24.00 

59 .58 9.18 6.12 22.67 

61.13 9.18 6.12 24.00 

61.27 9.18 6.12 24.00 

60.91 9.18 6.12 24.00 

60.02 9.18 6.12 24.00 

60.03 9.18 6.12 24.00 

59 .57 9.18 6.12 24.00 

60.19 9.18 6.12 24.00 

62.36 9. 18 6.12 24.00 

60.77 9.18 6.12 694.70 

(<) параметр< min 
(>) параметр > max 
(Х) обрыв датчика 

(Т) delta_t < min 
(R) перезапуск 
(С) коррекция часов 

(#) электропитание 
(Е) функц.отказ 




