
#28271# 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

· за период с 19.08.2023 по 30.08.2023 

Потребитель 

Адрес потребителя 
Абонентский номер 

Заводской Показания 
номер прибора, 

счётчика Гкал 

11064 30.08.2023 
Количество 

тепловой 
10,626 

энергии, 

система 1 

Базовый Элемента Балтики, ООО 
Гвардейский проспект 3, Калининград 
4306 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 
Гкал 

19.08.2023 

1,872 8.754 

~ 

Подпись исполнителя 



#28270# 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 
Заводской номер 

Номер системы 
Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 19.08.2023 по 30.08.2023. 

4306 
8174 
ВКТ-9 
11064 
1 
01.09.2023 

в едомость1 :,егиетрации па рамеrоов: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dV1 , dV2, dV3, 

dMl,т 
ос Гкал Гкал мЗ м3 м3 

20.08.2023 - 0.81 о 33.61 о о 32.886 
21 .08.2023 - 0.781 о 33,84 о о 33.125 
22.082023 - 0.771 о 34,29 о о 33 587 
23.08.2023 - 0.846 о 36.33 о о 35.583 
24.08.2023 - 0.802 о 33.68 о о 32.993 
25.08.2023 - 0,671 о 2793 о о 27 371 
26.08.2023 - 0,656 о 25.79 о о 25.27 
27.08.2023 - 0.687 о 2571 о о 25.186 
28.082023 - 0.876 о 51.73 о о 50,65 
29.08.2023 - 0,98 о 131 861 о о 129046 
30.08.2023 - 0.876 о tзl.201 о о 128.482 
Итоrо: - 8.756 о 565.972 о о 554179 

Общее время работы системы 
Период нормальной работы системы 

Показания инте ато ов: 

dМ2, dM3, 
т т 

о о 

о о 

о о 
о о 

о о 

о о 
о о 

о 1 о 
о о 

о о 

о о 

о о 

dТNar, dTtn, 
ч ч 

24 о 

24 о 
24 о 
24 о 

24 о 

24 о 
24 о 

24 о 

24 о 
24 о 

24 о 
264 о 

264 час. 
264 час. 

Дата Q, VI м3 V2, VЗ, MI т М2, М3, TNar, ТNar, Ttn, Ttn, 
Гкал ' м3м3 'т т 

19.08.2023 1,872 77 37 О О 75.767 О О 

30.08.2023 10.626 643.341 О О 629944 О О 

Подпись абонен,а 

Представ~rrель теплоснабженИJ1 

ч ч ч ч 

Tel1Err, 
t1 , 12, 
°С ос 

о 692 44.6. 
о 68,5 44,8 
о 67.З 44,3 
о 67.4 43.8 
о 67.1 424 
о 66.4 40.9 
о 66.7 40,8 
о 67.1 39.8 
о 68 45 
о 68.8 61,2 
о 67.7 60.8 
- . 6765 46.22 

tЗ , pl, р2, рЗ, 

°С МПа МПа МПа 

30 04 0.37 0.5 
30 0.4 0,37 0.5 
30 0.4 0.37 0,5 
30 0.41 0.37 0.5 
30 0.4 0.37 0.5 
30 04 037 0.5 
30 0,41 О 37 0.5 
30 0.4 О 37 0.5 
30 0.4 О 37 0.5 
30 0,41 0,37 0,5 
30 0.4 0.37 0.5 
30 0.4 0.37 0.5 




