
#95205#
Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024 

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:
Дата dQ, 

Гкал
dQg, 
Гкал

dV1, 
м3

dV2, 
м3

dV3, 
м3

dM1, т dM2, 
т

dM3, 
т

dTNar, 
ч

dTtn, 
ч

TekErr TehErr t1, 
°С

t2, 
°С

t3, 
°С

p1, 
МПа

p2, 
МПа

p3, 
МПа

TempNar, 
°C

21.08.2024 0,451 0 17,52 0 0 17,192 0 0 24 0 16384 0 64 37 30 0,35 0,34 0,5 -
22.08.2024 0,65 0 28,97 0 0 28,411 0 0 24 0 16384 0 65,1 42,3 30 0,37 0,37 0,5 -
23.08.2024 0,622 0 24,87 0 0 24,365 0 0 24 0 16384 0 67 41,9 30 0,43 0,4 0,5 -
24.08.2024 0,572 0 23,07 0 0 22,603 0 0 24 0 16384 0 66,8 42 30 0,44 0,4 0,5 -
25.08.2024 0,626 0 25,32 0 0 24,808 0 0 24 0 16384 0 66,8 42 30 0,44 0,4 0,5 -
26.08.2024 0,632 0 25,33 0 0 24,814 0 0 24 0 16384 0 67,1 42 30 0,44 0,4 0,5 -
27.08.2024 0,658 0 26,76 0 0 26,219 0 0 24 0 16384 0 66,8 42,1 30 0,44 0,41 0,5 -
28.08.2024 0,641 0 26,14 0 0 25,612 0 0 24 0 16384 0 66,8 42,1 30 0,44 0,41 0,5 -
29.08.2024 0,61 0 24,98 0 0 24,473 0 0 24 0 16384 0 67 42,3 30 0,45 0,4 0,5 -
30.08.2024 0,673 0 27,58 0 0 27,02 0 0 24 0 16384 0 67 42,4 30 0,45 0,37 0,5 -
31.08.2024 0,744 0 30,91 0 0 30,286 0 0 24 0 16384 0 66,8 42,6 30 0,45 0,36 0,5 -
01.09.2024 0,712 0 29,44 0 0 28,846 0 0 24 0 16384 0 66,8 42,4 30 0,45 0,36 0,5 -
02.09.2024 0,707 0 29,28 0 0 28,688 0 0 24 0 16384 0 66,8 42,5 30 0,44 0,37 0,5 -
03.09.2024 0,582 0 24,4 0 0 23,906 0 0 24 0 16384 0 66,9 42,8 30 0,43 0,39 0,5 -
04.09.2024 0,622 0 26,23 0 0 25,701 0 0 24 0 16384 0 66,7 42,8 30 0,43 0,39 0,5 -
05.09.2024 0,63 0 26,34 0 0 25,806 0 0 24 0 16384 0 66,9 42,8 30 0,43 0,39 0,5 -
06.09.2024 0,644 0 26,75 0 0 26,208 0 0 24 0 16384 0 66,9 42,5 30 0,43 0,39 0,5 -
07.09.2024 0,661 0 27,39 0 0 26,834 0 0 24 0 16384 0 67 42,5 30 0,43 0,39 0,5 -
08.09.2024 0,595 0 25,35 0 0 24,842 0 0 24 0 16384 0 66,5 42,7 30 0,43 0,39 0,5 -
09.09.2024 0,607 0 25,38 0 0 24,865 0 0 24 0 16384 0 66,9 42,7 30 0,43 0,39 0,5 -
10.09.2024 0,636 0 26,7 0 0 26,156 0 0 24 0 16384 0 67,1 43 30 0,43 0,39 0,5 -
11.09.2024 0,634 0 28,57 0 0 28,003 0 0 24 0 16384 0 66,2 43,7 30 0,43 0,39 0,5 -
12.09.2024 0,634 0 27,75 0 0 27,188 0 0 24 0 16384 0 66,9 43,9 30 0,43 0,39 0,5 -
13.09.2024 0,681 0 29,32 0 0 28,72 0 0 24 0 16384 0 67,3 43,9 30 0,43 0,39 0,5 -
14.09.2024 0,753 0 32,57 0 0 31,906 0 0 24 0 16384 0 67,1 43,8 30 0,43 0,39 0,5 -
15.09.2024 0,72 0 30,92 0 0 30,289 0 0 24 0 16384 0 67,2 43,6 30 0,43 0,39 0,5 -
16.09.2024 0,61 0 26,82 0 0 26,277 0 0 24 0 16384 0 66,8 43,9 30 0,43 0,39 0,5 -
17.09.2024 0,622 0 27,39 0 0 26,834 0 0 24 0 16384 0 67 44,1 30 0,43 0,39 0,5 -
18.09.2024 0,597 0 26,64 0 0 26,102 0 0 24 0 16384 0 66,8 44,2 30 0,43 0,39 0,5 -
19.09.2024 0,59 0 25,82 0 0 25,297 0 0 24 0 16384 0 66,9 43,9 30 0,43 0,38 0,5 -
20.09.2024 0,634 0 27,64 0 0 27,08 0 0 24 0 16384 0 66,9 43,7 30 0,43 0,38 0,5 -
Итого: 19,75 0 832,15 0 0 815,351 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гкал 19,75
Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:
Дата Q, Гкал V1, м3 V2, м3 V3, м3 M1, т M2, т M3, т TNar, ч dTNar, ч Ttn, ч dTtn, ч
20.08.2024 882,47 27653,33 0 0,011 26980,049 0 0,011 8895,67 767,78 0 0
20.09.2024 902,217 28485,479 0 0,011 27795,402 0 0,011 9639,67 1511,78 0 0

Подпись абонента _________________
Представитель теплоснабжения _________________
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