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Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской 

номер 

счётчика 

31938 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 1 

Показания 

прибора, 

МВтхч 

24.10.2024 

24220,63 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 20.10.2024 по 24.10.2024 

ДАРЛЕН,000 

rуfосковский проспект 40, Калининград 
5132 

Предыдущие 

показания, 

МВтхч 

20.10.2024 

24202,32 

Разность 

показаний, 

МВтхч 

18.31 

Разность 

показаний, 

Гкал 

15.746 
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Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 20.10.2024 по 24.10.2024. 

5132 
1709 
SKM-01 
31938 
l 
07.11.2024 

в едомость регист :,ации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dMI, dТNar, 

TekErr, 
tl, t2, 

ос МВтхч т ч 'С ос 

21.10.2024 - 5,83 371,9 24 о 70 56,6 
22.10.2024 - 5,75 378,6 24 о .70,5 57,5 
23.10.2024 - 3,97 249,7 24 ,О . 60,2 51,7 
24.10.2024 - 2,3 150,3 24 а 47,7 43,7 
Итого: - 17,85 1150,5 96 - 62,1 52,38 

Общее время работы системы . 
Период нормальной работы системы 

п оказания интеграторов: 

Дата 
Q, 

Мl,т ТNar, ч 
МВтхч 

20.10.2024 24202,32 1907050,5 164342,25 
24.10.2024 24220,63 1908230,1 164440,17 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

96 час. 
96 час. 
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