
#30563# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

3843 23.09.2023 
Количество 

тепловой 
2185,913 

энергии, 

система 1 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 23.08.2023 по 23.09.2023 

ЖЭУ № 7, ООО, УК 
Черняховского 30-40, Калининград (ТПl от+ГВС Чернях 30-36) 
4402 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

23.08.2023 
Гкал 

2161,219 24.694 

~;;; 

~ 



#30562# 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23 .09.2023. 

4402 
о 

ВКТ-9 

3843 
1 
26.09.2023 

в едомость регистрации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, 

dVl,мЗ 
dV2, dVЗ , 

ос Гкал Гкал мЗ мЗ 

24.08.2023 - 0,813 о 43,19 о о 

25.08.2023 - 0,749 о 41 ,865 о о 

26.08 .2023 - 0,762 о 40,97 о о 

27.08.2023 - 0,817 о 42,28 о о 

28.08.2023 - 0,774 о 41 ,195 о о 

29.08 .2023 - 0,802 о 42,77 о о 

30.08.2023 - 0,768 о 45,65 о о 

31 .08.2023 - 0,792 о 43,15 о о 

01 .09.2023 - 0,802 о 42,615 о о 

02.09.2023 - 0,797 о 43,26 о о 

03 .09.2023 - 0,835 о 45,015 о о 

04.09.2023 - 0,8 о 43,365 о о 

05.09.2023 - 0,83 о 44,79 о о 

06.09.2023 - 0,757 о 41,77 о о 

07.09.2023 - 0,81 о 43,525 о о 

08.09.2023 - 0,8 16 о 44,045 о о 

09.09.2023 - 0,798 о 43,375 о о 
10.09.2023 - 0,791 о 43,715 о о 

11 .09.2023 - 0,783 о 42,66 о о 

12.09.2023 - 0,803 о 55,055 о о 

13.09.2023 - 0,773 о 41,035 о о 

14.09.2023 - 0,764 о 40,18 о о 

15.09.2023 - 0,778 о 40,665 о о 

16.09.2023 - 0,78 о 40,795 о о 

17.09.2023 - 0,826 о 42,085 о о 

18.09.2023 - 0,83 о 42,46 о о 

19.09.2023 - 0,79 о 40,985 о о 

20.09.2023 - 0,821 о 42,29 о о 

21 .09.2023 - 0,842 о 42,51 о о 

22.09.2023 - 0,81 о 41,59 о о 

23 .09.2023 - 0,784 о 40,54 о о 

Итого: - 24,697 о 1329,395 о о 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

п оказания интеграторов: 

Дата Q, Гкал Vl , мЗ 

23 .08.2023 2161 ,219 91693,422 
23 .09.2023 2185,913 93022,812 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

V2, 
мЗ 

о 

о 

УЗ, 
М l ,т 

мЗ 

о 89551 ,883 
о 90852,664 

dMl ,т 

42,252 
40,965 
40,077 
41 ,351 
40,295 
41 ,842 
44,697 
42,224 
41 ,691 
42,329 
44,048 
42,428 
43,824 
40,866 
42,584 
43,093 
42,437 
42,775 
41,736 
53,944 
40,146 
39,314 
39,79 

39,917 
41 ,176 
41 ,545 
40,102 
41 ,38 
41,59 

40,693 
39,663 

1300,774 

М2, МЗ, 

т т 

о о 

о о 

dМ2, dМЗ , dТNar, dTtn, 
TekErr, 

т т ч ч 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 23,98 0,02 
о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 23,98 0,02 
о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 23,98 0,03 
о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 

о о 24 о 
о о 24 о 

о о 24 о 

о о 743 ,94 0,07 

744 час . 

743,94 час. 

ТNar, ч ТNar, ч Ttn, ч 

27737,6 638,02 1821,08 
28481,55 1381 ,97 1821 ,15 
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-

Ttn, ч 

130,02 
130,08 

TehErr, 

о 

о 

32768 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

32768 
о 

о 

о 

32768 
о 

2 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 
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tl , t2, tЗ , pl, р2, рЗ, 
ос ос ос МПа МПа МПа 

69,5 50,7 о 0,39 0,33 о 
69,1 51 ,2 о 0,39 0,33 о 

69,6 51 ,1 о 0,4 0,33 о 

70 50,7 о 0,4 0,33 о 

69,8 51 о 0,4 0,33 о 
69,5 50,8 о 0,4 0,33 о 

68 51,2 о 0,4 0,33 о 

69,1 50,7 о 0,4 0,33 о 

69,4 50,6 о 0,4 0,33 о 

69,2 50,7 о 0,4 0,33 о 

69,1 50,6 о 0,4 0,33 о 

69,3 50,9 о 0,4 0,33 о 

69,3 50,8 о 0,4 0,33 о 

69,4 51,2 о 0,4 0,33 о 

69,4 50,8 о 0,4 0,33 о 

69,3 50,8 о 0,4 0,33 о 

69,4 50,9 о 0,4 0,33 о 

69,1 51 о 0,4 0,33 о 

69,4 51 ,1 о 0,4 0,33 о 

66,7 51 ,3 о 0,4 0,33 о 

69,4 50,6 о 0,4 0,33 о 

69,2 50,2 о 0,4 0,33 о 

69,2 50,1 о 0,4 0,33 о 

69,2 50 о 0,4 0,33 о 

69,3 49,7 о 0,4 0,33 о 

69,2 49,7 о 0,4 0,33 о 

69,2 50 о 0,4 0,33 о 

69,1 49,8 о 0,4 0,33 о 

69,4 49,6 о 0,4 0,33 о 

69,3 49,8 о 0,4 0,33 о 

69,4 50 о 0,4 0,33 о 

69,21 50,57 о 0,4 0,33 о 




