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01'-!ет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 23.06.24 по 23.07.24 (ВКТ-9.1 . 1 зав. №00005121) 

Шевцовой.5 ЖКМР 

Дата Схема 
Qo, М1, М2, M1R, M2R, dM, V1, 
Гкал т т т т т м3 

23.06.24 1.1 0,444 22,002 18,123 0,000 0,000 3,879 22,420 

24.06.24 1.1 0,413 21,585 18,297 0,000 0,000 3,288 21,995 

25.06.24 1.1 0,412 21,911 18,624 0,000 0,000 3,287 22,327 

26.06.24 1.1 0,415 22,374 18,922 0,000 0,000 3,453 22,800 

27.06.24 1.1 0,411 22,268 18,787 0,000 0,000 3,481 22,692 

28.06.24 1.1 0,400 22,069 18,699 0,000 0,000 3,370 22,490 

29.06.24 1.1 0,380 21 ,709 18,773 0,000 0,000 2,936 22,122 

30.06.24 1.1 0,392 22,175 19,042 0,000 0,000 3,133 22,597 

01 .07.24 1.1 0,380 21,898 18,989 0,000 0,000 2,908 22,315 

02.07.24 1.1 0,426 22,570 18,895 0,000 0,000 3,675 23,000 

03.07.24 1.1 0,434 22,642 18,956 0,000 0,000 3,686 23,072 

04.07.24 1.1 0,413 22,252 19,120 0,000 0,000 3,132 22,675 

05.07.24 1.1 0,379 18,989 15,726 0,000 0,000 3,263 19,350 

06.07.24 1.1 0,420 24,472 21,396 0,000 0,000 3,076 24,938 

07.07.24 1.1 0,423 24,351 21,130 0,000 0,000 3,221 24,815 

08.07.24 1.1 0,429 24,027 20,648 0,000 0,000 3,379 24,485 

09.07.24 1.1 0,160 9,676 8,636 0,000 0,000 1,040 9,860 

10.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

15.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

16.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

17.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

19.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

20.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

22.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23.07.24 1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Стр . 9 из 11 

Среднесуточные значения параметров теплопотребления 

Тепловая система 1. Схема 1.1 

V2, V1R, V2R, 11 , 12, dl1 , dt2, Р1 , Р2 , Траб .ТС , Тост.те , Траб.tщ Tmin, 
м3 м3 м3 "С "С 'С 'С МПа МПа чч:мм чч:мм чч:мм чч : мм 

18,349 0,000 0,000 63,95 51,28 12,67 42,28 0,459 0,140 24:00 00:00 24:00 00:00 

18,525 0,000 0,000 63,98 51 ,32 12,66 42,32 0,459 0,138 24:00 00:00 24:00 00:00 

18,859 0,000 0,000 64 ,00 51,64 12,36 42,64 0,461 0,136 24:00 00:00 24:00 00 :00 

19,166 0,000 0,000 64,03 52,21 11,82 43,21 0,463 0,136 24:00 00:00 24:00 00:00 

19,032 0,000 0,000 64,06 52,45 11 ,61 43,45 0,464 0,136 24:00 00:00 24:00 00:00 

18,945 0,000 0,000 64,07 52,67 11,40 43,67 0,465 0,136 24:00 00:00 24:00 00:00 

19,018 0,000 0,000 64,06 52,46 11,60 43,46 0,464 0,133 24:00 00:00 24:00 00:00 

19,292 0,000 0,000 64,08 52,64 11,44 43,64 0,463 0,132 24:00 00:00 24:00 00:00 

19,238 0,000 0,000 64,07 52,54 11 ,53 43,54 0,463 0,131 24 :00 00:00 24:00 00:00 

19,140 0,000 0,000 64,04 52,29 11 ,75 43,29 0,461 0,127 24:00 00:00 24:00 00:00 

19,197 0,000 0,000 63,98 51,82 12,16 42,82 0,460 0,123 24:00 00:00 24:00 00 :00 

19,360 0,000 0,000 64,01 51,50 12,51 42,50 0,460 0,122 24:00 00:00 24:00 00:00 

15,923 0,000 0,000 63,99 51,37 12,62 42,37 0,460 0,1 09 23:59 00:01 23:59 00:00 

21,674 0,000 0,000 64,04 52,37 11,67 43,37 0,459 0,120 24:00 00:00 24:00 00:00 

21,406 0,000 0,000 64,08 52,51 11,57 43,51 0,460 0,120 24:00 00:00 24:00 00:00 

20,917 0,000 0,000 64,08 52,37 11,71 43,37 0,459 0,117 24:00 00:00 24:00 00:00 

8,748 0,000 0,000 64,06 52,29 11 ,77 43,29 0,390 0,265 12:52 11 :08 12:52 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,460 0,450 00:00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9 ,00 0,463 0,454 00 :00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9 ,00 0,463 0,454 00 :00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,462 0,454 00:00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,462 0,454 00:00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9 ,00 0,463 0,454 00:00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9 ,00 0,463 0,455 00:00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,464 0,455 00:00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,463 0,454 00:00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,462 0,453 00:00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,462 0,453 00:00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,462 0,453 00:00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,462 0,454 00:00 24:00 00:00 00:00 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9 ,00 0,462 0,454 00:00 24:00 00:00 00:00 

Tmax, Tdl, Тф, Тnуст.тр , 
Канальные НС нс тс l 

чч:мм чч:мм чч:мм чч:мм 

00:00 00:00 00:00 00:00 ' 
00:00 00:00 00:00 00:00 

00:00 00:00 00:00 00:00 1 

00:00 00:00 00:00 00 :00 1 
00:00 00:00 00:00 00:00 ! 
00:00 00:00 00:00 00:00 j 
00:00 00:00 00:00 00:00 ' 
00:00 00:00 00:00 00:00 

00:00 00:00 00:00 00:00 

00:00 00:00 00:00 00:00 

00:00 00 :00 00:00 00:00 

00:00 00:00 00:00 00:00 

00:00 00:01 00:00 00:00 1,2,F 

00:00 00:00 00:00 00:00 
i 
1 

00:00 00:00 00:00 00:00 ! 
00:00 00:00 00:00 00:00 

00:00 00:00 11 :08 00:00 C,D,G,l,J 3,4,F 

00:00 00:00 24:00 00 :00 C,D F 

00:00 00:00 24:00 00 :00 C,D F 

00:00 00:00 24:00 00:00 C,D F 

00:00 00 :00 24:00 00:00 , C,D F 

00:00 00:00 24:00 00:00 C,D F 

00:00 00:00 24:00 00:00 C,D F 

00:00 00:00 24:00 00:00 !C,D F 
; 

1 
00:00 00:00 24:00 00 :00 C,D F 1 

00:00 00:00 24:00 00 :00 C,D F 

00:00 00:00 24:00 00:00 C,D F 

00:00 00:00 24:00 00:00 C,D F 

00:00 00:00 24:00 00:00 C,D F 

00:00 00:00 24:00 00:00 C,D F 

00 :00 00:00 24:00 00:00 C,D F 



Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 23.06.24 по 23.07.24 (ВКТ-9.1 . 1 зав . №00005121) 

Дата Схема 
Qo, М1, М2 , M1R, M2R, dM, V1, 
Гкал т т т т т м3 

Итого 1.1 6,731 366,969 312,762 0,000 0,000 54,207 373,955 

Средне 1.1 0,217 11 ,838 10,089 0,000 0,000 1,749 12,063 
е 

На Не исп . 0,000 о о о о о о 

23.06.2 
4 

На 1.1 1268,96 87496, 1 74109,3 0,000 0,000 13391,5 89131 ,6 
23.07.2 8 80 52 74 33 
4 ---- . ~ .. . 
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Стр. з из 11 

Итоговые значения параметров теплопотребления 

Тепловая система 1. Схема 1.1 

V2, V1R, V2R, 11, 12, dl1 , dl2, Р1, Р2, Траб.ТС , Тост.те , 
м3 м3 м3 ·с ·с ·с ·с МПа МПа чч : мм чч:мм 

316,787 0,000 0,000 35,12 28,57 6,54 19,57 0,459 0,280 396 :51 347:09 

10,219 0,000 0,000 35,12 28,57 6,54 19,57 0,459 0,280 12:48 11 :12 

. о о о о о о о 0,000 0,000 00:00 00:00 

75206, 1 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,462 0,454 60048:33 3251 :22 
41 

Траб.tщ Tmin, Tmax, Tdl, Тф. Тпуст.тр, 
Канальные НС 

чч:мм чч:мм чч:мм чч:мм чч:мм чч : мм 

396:51 00:00 00:00 00:01 347:08 00:00 C,D,G,l,J 

12:48 00:00 00:00 00:00 11 :12 00:00 ---

00:00 00:00 00:00 00:00 00 :00 00 :00 

60048:33 00:00 00:00 767:25 2484:04 00:00 C,D 
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