
#11841#
Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021 

Потребитель ПЖСК №9, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 32, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 3904
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1445981
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:
Дата Q, Гкал V1, м3 V2, м3 M1, т M2, т TRab TNar, ч TekErr TehErr t1, °С t2, °С p1, МПа p2, МПа TempNar, °C
24.04.2021 1,052 137,5 137,602 135,82 136,383 24 24 0 0 51,6 43,9 9,1 5,1 4
25.04.2021 1,055 137,508 137,617 135,836 136,398 24 24 0 0 51,5 43,8 9,1 5,1 3,7
26.04.2021 1,097 137,508 137,578 135,781 136,32 24 24 0 0 52,5 44,5 9,1 5,1 2,9
27.04.2021 1,029 137,438 137,562 135,812 136,383 24 24 0 0 50,8 43,3 9,1 5,1 4,1
28.04.2021 1,012 137,32 137,445 135,703 136,273 24 24 0 0 50,6 43,2 9,1 5,1 6,7
29.04.2021 0,914 137,172 137,391 135,688 136,266 24 24 0 0 48,8 42,2 9,1 5,1 9,3
30.04.2021 0,377 65,617 65,75 64,984 65,273 24 24 0 0 46,1 40,4 9,1 5,1 -
Итого: 6,536 890,063 890,945 879,624 883,296 168 168 0 0 0 0 0 0 0
Гкал 6,536
Общее время работы системы, ч 168
Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:
Дата Q, Гкал V1, м3 V2, м3 M1, т M2, т TNar, ч Ttn, ч
23.04.2021 655,877 74538,414 74303,094 73566,656 73625,992 24961,97 0,14
30.04.2021 662,413 75428,477 75194,039 74446,281 74509,289 25129,96 0,14

Подпись абонента _________________
Представитель теплоснабжения _________________
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