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Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика ГДж 

20108244 20.02.2024 
Количество 

тепловой 
569,924 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 
198,991 

энергии, 

система 2 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 20.01.2024 по 20.02.2024 

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963 
Заводская 18А, Калининград 

3963 

Предыдущие 
Разность Разность 

показания, 
показаний, показаний, 

ГДж 
ГДж Гкал 

20.01.2024 

426,924 143 34.155 

165,741 33.25 7.942 
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#68919# 

Номер абонента 

Порядковый номер 
Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 20.01.2024 по 20.02.2024. 

3963 
8916 
ТВ7 (ASCII) 
20108244 
2 
21.02.2024 

в едомость регистрации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, 

dVl , м3 dV2, м3 
dV3, 

dMl , т ос ГДж Гкал м3 

21.01.2024 - 0,761 о 30,858 32,368 о 30,29 
22.01.2024 - 1,1 75 о 34,518 33 ,594 о 33,881 
23.01.2024 - 1,2 о 34,678 33 ,134 о 34,025 
24.01.2024 - 1,128 о 32,728 31 ,84 о 32,122 
25.01.2024 - 1,161 о 36,597 35,132 о 35,937 
26.01.2024 - 1,18 о 37,713 36,471 о 37,007 
27.01 .2024 - 0,755 о 30,523 31 ,722 о 29,95 
28.01.2024 - 0,743 о 30,077 31,487 о 29,525 
29.01.2024 - 1,186 о 31 ,95 31 ,116 о 31 ,351 
30.01.2024 - 1,101 о 32,083 31 ,109 о 31 ,494 
31.01 .2024 - 1,123 о 32,017 30,941 о 31 ,415 
0I.D2.2024 - 1,069 о 33,93 32,591 о 33,329 
02.02.2024 - 1,013 о 34,978 34,066 о 34,345 
03.Q2.2024 - 0,694 о 33,318 34,493 о 32,697 
04.02.2024 - 0,783 о 32,702 34,656 о 32,099 
05.02.2024 - 1,086 о 35,737 34,89 о 35,084 
06.02.2024 - 1,091 о 35,938 34,931 о 35,277 
07.02.2024 - 1,129 о 35,915 34,442 о 35,254 
08.02.2024 - 1,205 о 42,447 40,764 о 41,636 
09.02.2024 - 1,311 о 42,74 40,404 о 41,931 
10.D2.2024 - 0,803 о 41 ,415 41,533 о 40,643 
II.D2.2024 - 0,767 о 41 ,033 40,973 о 40,275 
12.D2.2024 - 1,356 о 43,245 40,388 о 42,428 
13.D2.2024 - 1,335 о 42,665 40,126 о 41 ,874 
14.D2.2024 - 1,304 о 42,53 39,841 о 41 ,756 
15.D2.2024 - 1,398 о 42,542 39,465 о 41 ,739 
16.D2.2024 - 1,211 о 42,728 40,653 о 41 ,921 
17.02.2024 - 0,833 о 41,112 41 ,644 о 40,331 
18.02.2024 - 0,768 о 40,987 41 ,335 о 40,223 
19.D2.2024 - 1,293 о 43,237 40,746 о 42,436 
20.02.2024 - 1,289 о 42,892 40,642 о 42,096 

dМ2, т 
dM3, 
т 

31,874 о 

33,072 о 

32,603 о 

31 ,347 о 

34,589 о 

35,88 о 

31 ,225 о 

31 ,005 о 

30,634 о 

30,632 о 

30,451 о 

32,093 о 

33 ,535 о 

33 ,941 о 

34,126 о 

34,342 о 

34,374 о 

33,889 о 

40,067 о 

39,728 о 

40,85 о 

40,301 о 

39,707 о 

39,47 о 

39,193 о 

38,798 о 

39,969 о 

40,952 о 

40,653 о 

40,073 о 

39,975 о 

Итого: - 33,25 1 о 1155,833 1127,497 о 1134,371 1109,348 о 

.8б. 5J.Z 
Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

Дата Q, ГДж Vl,м3 

20.01.2024 165,741 5203,167 
20.02.2024 198,991 6359 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

V2,м3 

5297,232 
6424,731 

V3, 
Мl,т 

м3 

о 5107,518 
о 6241,889 

М2,т 
М3, 

т 

5217,133 о 

6326,485 о 

744 час. 
744 час. 

ТNar, Ttn, 
ч ч 

о о 

о о 

dТNar, dTtn, tl, t2, 
ч ч ос ос 

24 о 63,4 57,3 
24 о 63,5 57,9 
24 о 64,1 58,8 
24 о 63,5 57,8 
24 о 62,8 57,9 
24 о 64 59,1 
24 о 64,2 58,1 
24 о 63,4 57,3 
24 о 64,1 57,8 
24 о 63,4 57,5 
24 о 64,2 58,4 
24 о 62,2 57,4 
24 о 62,9 58 
24 о 63,9 58,8 
24 о 63,4 57,2 
24 о 63,2 58,2 
24 о 63,4 58,6 
24 о 63,5 58,8 
24 о 64,8 60,8 
24 о 64,3 60,1 
24 о 63,8 59,6 
24 о 63,5 59,4 
24 о 64,4 60,4 
24 о 63,7 59,5 
24 о 63,1 59,2 
24 о 64,4 60,4 
24 о 64,3 60,2 
24 о 64,6 59,9 
24 о 64 59,7 
24 о 63,7 59,7 
24 · о 63,7 59,5 
744 о 63,72 58,82 

pl , р2, 
МПа МПа 

0,4 0,31 
0,4 0,29 

0,41 0,32 
0,41 0,29 
0,42 0,32 
0,42 0,32 
0,41 0,31 
0,4 0,29 

0,41 0,31 
0,41 0,31 
0,41 0,32 
0,42 0,29 
0,42 0,33 
0,42 0,33 
0,4 0,3 
0,42 0,29 
0,42 0,3 
0,42 0,28 
0,42 0,28 
0,42 0,26 
0,41 0,26 
0,41 0,25 
0,42 0,25 
0,42 0,24 
0,42 0,22 
0,43 0,23 
0,42 0,22 
0,42 0,21 
0,41 0,21 
0,42 0,21 
0,42 0,21 
0,41 0,28 


