
#77821# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской 

номер 

счётчика 

20108244 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 2 

Показания 

прибора, 

ГДж 

20.04.2024 

124,898 

44,583 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 20.03.2024 по 20.04.2024 

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963 
Заводская 18А, Калининград 

3963 

Предыдущие 
Разность Разность 

показания, 
показаний, показаний, 

ГДж 
ГДж Гкал 

20.03 .2024 

33,973 90.925 21)1 7 

9,815 34.768 8.304 
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#77820# Отчёт за период с 20.03.2024 по 20.04.2024. 

Номер абонента 3963 
Порядковый номер 8916 
Тип теплосчётчика TB7.(ASCII) 
Заводской номер 20108244 
Номер системы 2 
Отчёт сформирован 22.04.2024 
Ведомость регистрации параметров: 

дата tнар, 
ос 

21.03.2024 2,3 
22.03.2024 5,6 
23.03 .2024 5,6 
24.03.2024 6,6 
25.03.2024 3,6 
26.03.2024 3,9 
27.03.2024 5,5 
28.03.2024 9,1 
29.03.2024 11,8 
30.03.2024 10,7 
31.03.2024 13,4 
01.04.2024 16,7 
02.04.2024 -
03.04.2024 -
04.04.2024 -
05.04.2024 -
06.04.2024 -
07.04.2024 -
08.04.2024 -
09.04.2024 -
10.04.2024 -
11.04.2024 -
12.04.2024 -
13.04.2024 -
14.04.2024 -
15.04.2024 -
16.04.2024 -
17.04.2024 -
18.04.2024 -
19.04.2024 -
20.04.2024 -

dQ, dQg, dVl , м3 
ГДж Гкал 

1,342 О 

1,2 О 

0,818 О 

0,946 О 

1,32 О 

1,297 О 

1,203 О 

1,243 О 

1,13 О 

0,704 О 

0,675 О 

1,212 О 

1,156 О 

1,254 О 

1,325 О 

1,292 О 

0,758 О 

0,688 О 

1,227 О 

1,265 О 

1,331 О 

1,303 О 

1,232 О 

0,911 О 

0,81 О 

1,263 О 

1,27 О 

1,346 О 

1,217 О 

1,247 О 

0,785 О 

40,347 
40,065 
38,25 
37,803 
40,47 
39,935 
40,39 
40,188 
40,14 

38,768 
38,875 
42,055 
44,93 
45,475 
44,615 
44,592 
42,623 
42,97 
44,978 
44,455 
45,205 
44,982 
45,15 

43,225 
43,222 
46,18 
46,14 
44,7 

43,005 
43,397 
41,405 

38,127 1 О 39,608 37,518 О 24 О 63,4 58,9 0,4 0,38 
38,361 О 39,332 37,749 О 24 О 63,3 58,7 0,4 0,38 
39,074 О 37,546 38,457 О 24 О 63,5 58,5 0,4 0,38 
39,1 06 О 37,075 38,476 О 24 О 65 59,1 0,39 0,37 
38,299 - О 39,705 37,67 О 24 О 64,3 59,7 0,39 0,37 
38,433' О 39,2 37,829 О 24 О 63,3 58,3 0,39 0,37 
38,345 . О 39,64 37,721 О 24 О 63,7 59,4 0,39 0,37 
38,447 О 39,42 37,811 О 24 О 64,5 60 0,39 0,37 
38.492 О 39,406 37,875 О 24 О 63,2 58,9 0,39 0,38 
39,005 О 38,041 38,361 О 24 О 64,1 59,9 0,39 0,37 
38,942 О 38,154 38,299 О 24 О 63,7 59,8 0,39 0,37 
39,591 О 41 ,276 38,938 О 24 О 63,5 59,9 0,4 0,38 
42,871 О 44,08 42,144 О 24 О 64,3 60,7 0,41 0,38 
42,856 О 44,635 42,145 О 24 О 63,6 60 0,4 0,38 
42;076 О 43,778 41 ,371 О 24 О 64,2 60,3 0,4 0,38 
42,346 О 43,739 41 ,623 О 24 О 64,8 60,8 0,4 0,38 
42,964 1_0--+-_4~1,8_3_1 _4_2~,2_57 __ 0--+-_24_,__о __ 63~,8-+-5_9~, 1_0~,4_1+--'о,~38_. 
4:,928 ! О 42,155 42,195 О 24 О 64,5 60,9 0,4 0,38 
42. ,483 . О 44,129 41,763 О 24 О 64,3 60,7 0,41 0,38 
42,259 О 43,615 41,546 О 24 О 64,4 60,5 0,41 0,38 
42,317 О 44,36 41,608 О 24 О 6-3,9 60,2 0,4 0,38 
42,361 О 44,129 41 ,645 О 24 О 64,4 60,6 0,4 0,38 
43,686 О 44,297 42,956 О 24 О 64,4 60,1 0,4 0,38 
44,688 О 42,379 43,939 О 24 О 65,5 60,3 0,39 0,37 
44,417 О 42,442 43,717 О 24 О 62,8 58,3 0,39 0,36 
43-,892 О 45,313 43,156 О 24 О 64,1 60,3 0,39 0,37 
41+,274 О 45,276 43,542 О 24 О 64 59,9 0,39 0,37 
42,193 О 43,874 41,501 О 24 О 63,5 59,5 0,39 0,37 
40,775 О 42,271 40,162 О 24 О 60,7 56,9 0,4 0,38 
40;944 О 42,602 40,28 О 24 О 63,3 59,3 0,4 0,38 
41 ,665 О 40,612 40,965 О 24 О 64,8 60,4 0,4 0,38 

Итого: 7 34,77 О 1318,535 1276,217 О 1293,92 1255,219 О 744 О 61 ,9 57,83 0,38 0,36 

. -f J'. (/0 ,/' 
Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

Дата 
Q, 

Vl,м3 V2,м3 
ГДж 

20.03.2024 9,815 341,683 328,622 
20.04.2024 44,583 1660,218 1604,84 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

V3, М!,; т 
м3 

о 335,343. 
о 1629,264 

М2, т 
М3 , 
т 

323,297 о 

1578,517 о 

744 час. 
744 час. 

ТNar, Ttn, 
ч ч 

о о 

о о 


