
#94712# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

1340509 20.09.2024 
Количество 

тепловой 
7,623 

энергии, 

система 1 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 10.08.2024 по 20.09.2024 

Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБСОУ КО 
Комсомольская 89, Калининград 
3374 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

10.08.2024 
Гкал 

4,584 3.039 
\1,,,.ченно,1-;~ 

,<уа ... •····· .. ... ._re 
7 е, <:> •. ·•• с 5 З 9 О ·• .. 

Подпись исполнителя 



·-#94711# O:г:~ёт за период с 10.08.2024 по 20.09.2024. 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

·· -

33] 4 
3360 
ТЭМ-104 
1340509 
1 
2~:09.2024 

в едомость 1 регистрации параметров: 
Дата 

tнар, Q, 
Vl,мЗ 

V2, УЗ , 
~1,т 

М2, МЗ , 
ос Гкал мЗ мЗ т т 

11.08.2024 - 0,074 4,623 о о 4,61 о о 

12.08.2024 - 0,078 4,935 о о 4,92 
' о о 

13.08.2024 - 0,076 4,890 о о 4,'88 о о 

14.08.2024 - 0,075 4,825 о о 4,82 о о 

15.08.2024 - 0,073 4,713 о о 4,66 о о 

16.08.2024 - 0,073 4,781 о о 4,68 о о 

17.08.2024 - 0,073 4,802 о о 4,71 о о 

18.08.2024 - 0,073 4,686 о о 4,59 о о 

19.08.2024 - 0,075 4,794 о о 4,70 о о 

20.08.2024 - 0,075 5,033 о о 4,93 о о 

21 .08.2024 - 0,075 4,919 о о 4,82 о о 

22.08.2024 - 0,075 4,879 о о 4,78 о о 

23.08.2024 - 0,074 4,850 о о 4,75 о о 

'24.08.2024 - 0,074 4,919 о о .4,82 о о 

25 .08.2024 - 0,074 5,122 о о 5;02 · о о 

26.08.2024 - 0,076 5;257 о о 5,15 о о 

27.08.2024 - 0,075 5,119 о о .·· 5,02 о о 

28.08.2024 - 0,076 5,065 о о 4,96 о о 

29.08.2024 - 0,073 4,939 о о 4;84 , о о 

30.08.2024 - 0,072 4,875 о о . 4,78 о о 

31.08.2024 - 0,071 4,646 о о 4,55 о о 

01.09.2024 - 0,072 4,813 о о 4,72 о о 

02.09.2024 - 0,073 4,887 о о 4,79 о о 

03.09.2024 - 0,072 4,958 о о 4,86 о о 

04.09.2024 - 0,071 4,669 о о 4,57 о о 

05.09.2024 - 0,072 4,679 о о 4,58 о о 

06.09.2024 - 0,072 4,614 о о 4,52 о о 

07.09.2024 - 0,071 4,805 о о 4,71 о о 

08.09.2024 - 0,070 4,622 о о 4,53 о о 

09.09.2024 - 0,073 4,863 о о 4,77 о о 

10.09.2024 - 0,075 5,100 о о 5,00 о о 

11 .09.2024 - 0,076 4,829 о о 4,73. о о 

12.09.2024 - 0,077 4,864 о о 4,76 о о 

13.09.2024 - 0,075 5,045 о о 4,94 о о 

14.09.2024 - 0,073 4,934 о о 4,83 о о 

15.09.2024 - 0,075 5,026 о о 4,92 о о 

16.09.2024 - 0,075 4,796 о о 4,70 о о 

17.09.2024 - 0,076 4,581 о о 4,48 о о 

18.09.2024 - 0,077 4,694 о о 4,60 о о 

19.09.2024 - 0,076 4,664 о о 4,57 о о 

20,.09.2024 - 0,078 4,823 о о 4,72 о о 

TRab, ТNar, TekErr, TehErr, 
ч 

23,99 23,99 о о 

24 24 о о 

24 24 о о 

24 24 о о 

24 23,63 о о 

23,99 23,99 о о 

23,99 23,99 о о 

24 24 о о 

24 24 о о 

24 24 о о 

23,99 23,99 о о 

23,99 23,99 о о 

24 24 о о 

23,99 23,99 о о 

24 24 о о 

23,99 23,99 о о 

24 24 о о 

24 24 о о 

23,99 23,99 о о 

24 24 о о 

24 24 о о 

23,99 23,99 о о 

24 24 о о 

24 24 о о 
24 24 о о 

24 24 о о 

24 24 о о 

24 24 о о 

24 24 о о 

24 24 о о 

23,99 23,99 о о 

24 24 о о 

23,99 23,99 о о 

24 24 о о 

23,97 23,97 о о 

24 24 о о 

23,99 23,99 о о 

23,99 23,99 о о 

23,97 23,97 о о 

23,98 23,98 о о 

23,99 23,99 о о 

Итого: - 3,039 198,938 о о 195,290 о о 983,78 983 ,41 о о 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

п ров: оказания интеграто1 

Дата 
Q, 

Vl,мЗ 
V2, 

Гкал мЗ 

10.08.2024 4,584 386;276 о 

20.09.2024 7,623 585,214 о 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

VЗ, 

мЗ 

о 

о 

Мl , т 
М2, мз, 

т т 

380,336 о о 

575,626 о о 

ТNar, ч 

2232,08 
3215,45 

Ttn, 
ч 

59,36 
59,73 

984 час. 
983,41 час. 

tl , t2, 
ос ос 

67,2 51 ,4 
67,3 51 ,7 
66,9 51,6 
67,2 51 ,8 
67,3 51 ,8 
67,2 51 ,8 
67;2 52,0 
67,5 51,9 
67,6 51 ,8 
67,1 52,1 
67,4 52,0 
67,4 51 ,9 
67,4 52,0 
67,3 52,2 
67,3 52,7 
67,4 52,9 
67,1 52,4 
67,4 52,3 
67,2 52,3 
67,0 52,2 
67,2 51 ,8 
67,0 52,0 
67,2 52,1 
66,7 52,1 
67,2 51,9 
67,3 51,8 
67,4 51,7 
66,8 51 ,9 
67,1 51 ,9 
67,1 52,0 
67,5 52,7 
68,5 52,6 
68,2 52,2 
67,2 52,2 
67,1 52;2 
67,3 52,3 
68;2 52,4 
68,5 51 ,9 
68,6 52,1 
68,5 52,2 
68,7 52,5 
67,43 52,08 

tЗ, pl , р2, рЗ , 
ос МПа МПа МПа 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5, 1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5, 1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5, 1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5, 1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5, 1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5, 1 о 

о 9 5, 1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

о 9 5,1 о 

,: 
: 9 


