
#78828# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 
счётчика Гкал 

5131 23.04.2024 
Количество 

тепловой 
1485,693 

энергии, 

система 1 

Показания приборов 
учёта тепловой энергии 

за период с 23.03.2024 по 23.04.2024 

Соседи, ТСЖ, УК 

Воскресенская 1, микрорайон Прибрежный, Калининград (ГВС) 
4431 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

23 .03.2024 
Гкал 

1467,271 18.422 

-f~ . / 

._.1. , 

: .• . 



#78090# Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024. 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

443 1 
7927 
ВКТ-9 

513 1 
1 
26.04.2024 

в едомость регистрации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVI , dV2,_ dV3, 

dMl , т 
ос Гкал Гкал м3 м3 м3 

24.03 .2024 3,6 0,645 о 27,733 18,902 о 27,286 
25.03 .2024 3,9 0,6 о 27,388 19,302 о 26,956 
26.03.2024 5,5 0,608 о 27,483 18,998 о 27,059 
27.03 .2024 9,1 0,551 о 26,783 19,647 о 26,366 
28.03.2024 11,8 0,561 о 26,81 19,702 о 26,382 
29.03.2024 10,7 0,491 о 26,118 20,406 о 25,716 
30.03 .2024 13,4 0,526 о 26,483 20,058 о 26,064 
31.03 .2024 16,7 0,275 о 15,885 13,12 о 15,636 
01 .04.2024 - о о о о о о 

02.04.2024 - 0,304 о 14,298 9,915 о 14,07 
03.04.2024 - 0,559 о 28,493 20,86 о 28,055 
04.04.2024 - 0,692 о 32,288 22,584 о 31 ,773 
05.04.2024 - 0,639 о 31 ,763 23,61 о 31 ,248 
06.04.2024 - 0,696 о 32,528 22,884 о 32,01 
07.04.2024 - 0,7 о 32,243 22,663 о 31 ,72 
08.04.2024 - 0,642 о 31,315 22,972 о 30,808 
09.04.2024 - 0,672 о 31,733 22,633 о 31,214 
10.04.2024 - 0,628 о 31,273 23,033 о 30,774 
11 .04.2024 - 0,667 о 31,633 22,635 о 31 ,1 26 
12.04.2024 - 0,609 о 31,263 23,863 · о 30,757 
13.04.2024 - 0,717 о 33,003 23,68 о 32,447 
14.04.2024 - 0,753 о 34,543 23,593 о 34,007 
15.04.2024 - 0,658 о 32,888 24,41 о 32,367 
16.04.2024 - 0,697 о 33,105 23,729 о 32,58 
17.04.2024 - 0,709 о 32,748 22,967 о 32,238 
18.04.2024 - 0,676 о 31 ,945 22,073 о 31 ,482 
19.04.2024 - 0,688 о 31 ,928 22,537 о 31 ,436 
20.04.2024 - 0,661 о 28,505 19,072 о 28,052 
21.04.2024 - 0,535 о 12,23 о о 12,067 
22.04.2024 - 0,5 о 19,65 10,718 о 19,366 
23 .04.2024 - 0,764 о 34,068 23,013 о 33,534 

dМ2,т 
dM3, dТNar, dTtn, 
т ч ч 

18,703 о 24 о 

19,102 о 24 о 

18,805 о 24 о 

19,445 о 24 о 

19,495 о 24 о 

20,201 о 24 о 

19,848 о 24 о 

12,985 о 15 9 
о о о 24 

9,803 о 11 ,6 12,4 
20,637 о 24 о 

22,334 о 24 о 

23,348 о 24 о 

22,634 о 24 о 

22,411 о 24 о 

22,717 о 24 о 

22,376 о 24 о 

22,78 о 24 о 

22,388 о 24 о 

23,601 о 23,82 0,18 
23,409 о 24 о 

23,341 о 24 о 

24,147 о 24 о 

23,474 о 24 о 

22,728 о 24 о 

21,861 о 23,63 0,37 
22,308 о 24 о 

18,87 о 24 о 

о о 24 о 

10,608 о 24 о 

22,767 о 24 о 

Итого : 8,1 18,423 о 858,126 603,579 о 844,596 597,126 о 698,05 45,95 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

Дата Q, Гкал Vl , м3 

23.03 .2024 1467,271 63772,398 
23 .04.2024 1485,693 64630,516 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

V2,м3 
УЗ, 

Мl,т 
м3 

45472,379 о 62665,559 
46075,953 о -63510,156 

М2, т 

44956,355 
45553,484 

744 час. 
698,05 час. 

М3, 
ТNar, ч ТNar, ч 

т 

о 52615,42 719,88 
о 53313,47 1417,93 

TekErr, TehErr, 

о 128 
о 128 
о 128 
о 128 
о 128 
о 128 
о 128 
о 33414 

262144 33286 
262144 32774 

3 32896 
о о 

о о 

о о 

о о 

о 128 
о о 

о о 

о о 

о 32774 
о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о 32774 
о о 

524288 о 

о 2 
о 2 
о о 

- -

Ttn, ч 
Ttn, 
ч 

5141 , 15 0,12 
5187,1 46,07 

tl , t2, t3, pl , р2, р3 , 
ос ос ос МПа МПа МПа 

59,2 47,7 о 0,42 0,41 о 
58,5 47,4 о 0,42 0,41 о 

57,8 46,9 о 0,41 0,41 о 

58,1 47,2 о 0,41 0,41 о 

58,9 47,8 о 0,42 0,41 о 

57,7 46,7 о 0,42 0,41 о 

58,6 47,6 о 0,42 0,41 о 

58,4 47,2 о 0,31 0,32 о 

23,4 38,5 о о 0,28 о 

58,8 49,5 о 0,21 0,42 о 

57,7 48,1 о 0,43 0,39 о 

58,9 48,9 о 0,43 0,42 о 

59,4 49 о 0,43 0,42 о 

58,8 48,7 о 0,43 0,42 о 

59,4 49 о 0,42 0,42 о 

59,4 49 о 0,43 0,42 о 

59,6 49,6 о 0,43 0,42 о 

58,8 48,8 о 0,43 0,42 о 

59 48,6 о 0,43 0,42 о 

59,3 48,7 о 0,42 0,42 о 

60,5 49,8 о 0,42 . 0,41 о 

58 48,1 о 0,41 0,4 о 

58,6 48,3 о 0,41 0,41 о 

58,7 48,3 о 0,41 0,41 о 

58,1 47,5 о 0,42 0,41 о 

55,9 45,6 о 0,42 0,41 о 

57,8 46,9 о 0,42 0,42 о 

58,8 47,9 о 0,43 0,35 о 

53,4 19,7 о 0,42 о о 

55,8 47,2 о 0,41 0,21 о 

58,3 48,1 о 0,43 0,42 о 

57,21 46,85 о 0,4 0,38 о 




