
Отчет 

#101569# 

ОТЧЕТ 

о суточных параметрах теплоснабжения 

за 21/10/24г . -21/11/24г. 

Абонент : Заводская 27Б , Договоi N: 000000000 
Адрес : СОШ № 48 Тип расходомера=~----
Тепловычислитель ТВ7 -04 сет . N 001 Пределы измерений : 

Договорные расходы : G под max 15 . 00 м3/ч G под min 
G обр mi n М сет.воды= т.сут Мгвс= т . сут G обр max = 6.00 м3/ч 

tхв: догов . , tхд = 5.ОО'С __ _ 

Серийный номер 19087869 , БД= l, ТВ2 , СИ=2 , КТ3=0, ФРТ= l KCH =OxDF31 

Дата/время t l t2 dt Pl Р2 V1 V2 М1 М2 dМ 

'е 'е 'е МПа МПа м3 м3 т т т 

21.10 . 24 23 32 . 64 45 . 51 - 12 . 87 < 0 . 43 О . 43 О . 310 < З . 181 < О . 309 < 3 . 151 < - 2.842 
22 . 10 . 24 23 39 . 24 45 . 87 -6 . 63 < 0 . 43 0.43 О . 301 < 3 . 401 О . 299 < 3 . 368 - 3 . 070 
23.10 . 24 23 32 . 69 45 . 77 - 13.08 < 0.43 О. 43 О. 282 < 3.233 О. 281 < 3.201 - 2 . 920 
24.10.24 23 33 . 78 45. 94 - 12 . 16< 0 . 43 0 . 43 О. 27 3 < 3.369 О. 271 < 3 . 337 - 3 . 066 
25 . 10 . 24 23 38 . 45 4 6 . 25 - 7. 80 < 0 . 43 0.43 О. 4 67 < 3 . 312 О . 4 63 < 3 . 279 - 2 . 816 
26 . 10.24 23 24 . 32 21.28 3 . 04 0 . 42 о . 42 О. 002 < О . 027 < О. 002 < О . 027 < - 0 . 025 
27.10.24 23 24 . 63 23. 87 О . 76 0 . 42 0 . 42 О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 

28.10 . 24 23 21 . 12 40.82 - 19. 70 < О . 42 О . 42 О . 097 < 1 . 116 < О. 096 < 1 . 107 < - 1 . 011 
29.10.24 23 23 . 4 7 41 . 59 - 18.12< 0 . 43 О . 43 О .154 < 1 . 118 < О . 153 < 1 . 109 < - 0 . 956 
30 . 10 . 24 23 22 . 73 40 . 34 - 17.61< 0.43 0 . 43 О .130 < 1 . 081 < О . 130 < 1 . 073 < - 0 . 943 
31.10 . 24 23 22.14 39 . 30 - 17 . 16< 0 . 43 0 . 43 О. 07 4 < 0 . 841 < О. 07 4 < о. 835 < - о. 7 61 
01 . 11 . 24 23 23 . 89 40 . 88 - 16 . 99< 0 . 44 О . 43 О . 153 < 1. 094 < О . 153 < 1 . 085 < -0.933 
02 . 11 . 24 23 21. 4 6 20.10 1 . 36 < 0 . 44 О . 43 О .118 < О . 061 < О .118 < О. 061 < 0.057 
03.11 . 24 23 23.83 18 . 28 5 . 55 < 0 . 44 0 . 43 0.138 О. 045 < 0.137 О. 045 < 0 . 092 
04.11.24 23 24.02 22 . 51 1 . 51 < 0.43 О . 43 О . ООО 0 . 174< О . ООО О . 173 < - 0 . 173 
05 . 11 . 24 23 36 . 43 45 . 37 - 8 . 93 < 0 . 44 0 . 43 О. 343 < 2. 912 < О. 341 < 2.884 < - 2 . 543 
06 . 11 . 24 23 32.94 4 6 . 16 - 13 . 22 < 0 . 44 0 . 43 О . 310 < 3 . 302 < О . 308 < 3. 269 < - 2 . 961 
07 . 11 . 24 23 36.70 45 . 64 - 8 . 93 < 0 . 44 О . 43 О . 322 < 2. 7 93 < О . 319 < 2. 7 67 < - 2 . 447 
08.11 . 24 23 37 . 13 46.29 - 9 . 16 < 0 . 44 О . 43 О. 309 < 2 . 998 < О. 307 < 2. 968 < - 2. 661 
09 . 11 . 24 23 27.63 20 . 28 7 . 35 0 . 44 О . 43 О . 14 4 < О. 028 < О . 14 3 < О . 028 < 0 .115 
10 . 11.24 23 20 . 51 22 . 89 - 2 . 38 < 0.43 0.43 0 . 035 О . 190 < 0 . 035 О . 190 < - 0.155 
11 .1 1 . 24 23 38 . 44 4 6 . 15 - 7. 71 < 0 . 44 0 . 43 О . 354 < 3. 04 9 < О . 351 < 3 . 019 < - 2 . 668 
12 . 11 . 24 23 38.68 4 6 . 42 - 7 . 75 < 0 . 44 О . 43 О. 307 < 3. 210 < О. 305 < 3.177< - 2 . 873 
13 . 11.24 23 31 . 89 46.19 - 14 . 30< 0 . 44 0.43 О . 262 < 3 . 239 < О . 261 < 3 . 207 < - 2 . 94 6 
14 . 11.24 23 38 . 45 45 . 78 - 7. 32 < 0 . 44 0.43 О . 352 < 3 . 165 О . 350 < 3 . 135 - 2 . 785 
15.11 . 24 23 38.02 46 . 08 - 8 . 06 < 0 . 44 0.43 О . 368 < 3 . 284 < О . 366 < 3 . 252 < - 2.886 
16.11 . 24 23 24 . 68 20.57 4 . 11 0 . 44 0 . 43 О . 007 < О . 04 2 < О . 007 < О . 042 < - 0 . 035 
17.11 . 24 23 19 . 59 28 . 03 - 8 . 43 < О . 44 0 . 43 О. 051 < О . 235 < О . 050 < О. 234 < - 0.183 
18.11 . 24 23 38 . 27 45 . 41 - 7.14 < 0 . 44 0 . 43 О. 400 < 3. 34 8 < О . 397 < 3. 315 < - 2 . 919 
19.11.24 23 35.88 4 6 . 34 - 10 . 46 < 0.44 0 . 43 0.317< 3. 450 < О. 315 < 3.416 < - 3 . 101 
20 . 11.24 23 30 . 74 45 . 62 - 14 . 88< 0 . 44 0.43 О . 22 6 < 2 . 802 < О . 22 5 < 2 . 77 5 < - 2 . 550 
21 . 11 . 24 23 40.04 45 . 72 - 5 . 68 < О . 44 О . 43 О . 366 < 3 . 614 О. 363 < 3.579 - 3 . 216 
Итого/Средн 34.36 45 . 20 - 10 . 84 0 . 43 0 . 43 6 . 969 63.713 6 . 929 63.109 -56.180 

Итоговое потребление на начало и конец периода : 

Дата/время Vl V2 Ml М2 dМ Qтв ВНР 

м3 м3 т т т ГДж ч 

20 . 10 . 2423 1925. 718 2750.823 1901.951 848 . 872 235 . 458 13253 
89 .4 31 2757 . 75 2 1965 . 060 792 . 692 236 . 074 14021 

63 . 109 - 56 . 180 0 . 616 7 68 
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0 . 04 м3/ч 
0 . 02 м3/ч 

tx Рх Qтв ВНР вое нс 

'е МПа ГДж ч ч 

5 . 00 0 . 20 О . 024 < 24 о * 

5.00 0 . 20 О . 038 < 24 о * 

5.00 0 . 20 О. 022 < 24 о * 

5.00 0.20 О. 022 < 24 о * 

5.00 0 . 20 О . 031 < 24 о * 

5 . 00 0 . 20 О . ООО< 24 о * 

5 . 00 0.20 О . ООО 24 о 

5 . 00 0 .2 0 О . 006 < 24 о * 

5 . 00 0.20 О . 004 < 24 о * 

5 . 00 0 . 20 О . 00 1 < 24 о * 

5 . 00 0.20 О . 003 < 24 о * 

5 . 00 0 . 20 О. 006 < 24 о * 

5 . 00 0.20 О . 007 < 24 о * 

5 . 00 0.20 0 . 011 < 24 о * 

5 . 00 0.20 О . ООО< 24 о * 

5 . 00 0 . 20 О . 034 < 24 о * 

5.00 0 . 20 О. 026 < 24 о * 

5 . 00 0 . 20 О . 031 < 24 о * 

5.00 0 . 20 О . 036 < 24 о * 

5 . 00 0.20 О . 013 < 24 о * 

5 . 00 0.20 О . 00 1 < 24 о * 

5 . 00 0 . 20 О. 043 < 24 о * 

5 . 00 0 . 20 О . 036 < 24 о * 

5 . 00 0 . 20 О. 017 < 24 о * 

5 . 00 0 . 20 О. 032 < 24 о * 

5.00 0.20 О. 031 < 24 о * 

5 . 00 0 .2 0 О . ООО< 24 о * 

5 . 00 0.20 О . 00 3 < 24 о * 

5 . 00 0.20 О . 04 7 < 24 о * 

5 . 00 0.20 О . 031 < 24 о * 

5. 00 0 . 20 О . 020 < 24 о * 

5 . 00 0 . 20 О . 039 < 24 о * 

5.00 0. 2 0 0.616 7 68 о 

вое Условные обозначения: 

ч 
(<) параметр< min 

106 
(>) параметр > max 
( ! ) отсут . питания 

106 (#) дисбаланс масс 

о (Х) аппар.неиспр. 

снабжающей организации _____ _ 

filе :///D :/ТВ7%20архиватор/08А90438 _2 _ 1.tmp 
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