
~ i 
,i - , 

н 
,i 

#53451# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

00261586 23.12.2023 
Количество 

тепловой 
3206,294 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 
2125,434 

энергии, 

система 2 

Показания приборов 

i учёта тепловой энергии 

за !!ериод с 12.12.2023 по 23.12.2023 
! 

Ленинградского района, ООО, УК 

Гайдара 141-145, Калининград 
5346 

Предыдущие 
Разность ! показания, 
показаний, ' Гкал 

12.12.2023 
Гкал 

' 

! 

i 3160,264 46.03 
i 
1 

2108,574 16.86 

#~ 

Подпись исполнителя 



! #53449# Отчёт за период с 12.12.2023 по 23.12.2023. 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

5346 
7067 
ВКТ-7 

00261586 
1 
28.12.2023 

в едомость] Dегистрации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dVl , 

dMl , т dМ2, т 
dТNar, 

ос Гкал м3 ч 

13.12.2023 - 1,653 122,83 120,98 120,98 8 
14.12.2023 - 5,191 368,62 362,82 362,82 24 
15.12.2023 - 4,905 367,83 362,3 362,3 24 
16.12.2023 - 4,383 367,56 362,75 362,75 24 
17.12.2023 - 3,162 235,33 232,39 232,39 24 
18.12.2023 - 4,041 366,35 361,83 361,83 24 
19.12.2023 - 4,04 366,13 361 ,61 361 ,61 24 
20.12.2023 - 4,277 366,76 361,95 361,95 24 
21.12.2023 - 4,631 368,65 363,44 363,44 24 
22.12.2023 - 4,932 369,69 364,16 364,16 24 
23.1 2.2023 - 4,815 334,3 329,12 329,12 24 
Итого: - 46,03 3634,05 3583,35 3583,35 248 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интег аторов: 
Дата Q, Гкал Vl, м3 Ml , т М2, т 

12.12.2023 3160,264 273641 ,45 269845,76 269845,76 
23.1 2.2023 3206,294 277275,5 273429,11 273429,11 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

dTtn, 
ч 

6 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

6 

TekErт, 
tl , t2, 
ос ос 

1 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1 
-

56,9 43,2 
58,4 44,1 
56,9 43,4 
53,4 41 ,2 
51 ,5 37,9 
51 ,5 40,3 
51 ,5 40,4 
53 41,2 

55,2 42,5 
56,9 43,3 
58 43,4 

54,84 41 ,9 

264 час. 
248 час . 

td, 
pl , р2, 
МПа· МПа 

13,66 0,66 ; 0,6 
14,33 0,67 i 0,61 
13,55 0,66 1 0,61 
12,1 0,63 . 0,6 
13,64 0,66 0,61 
11 ,18 0,69 0,63 
11,18 0,7 0,65 
11,83 0,7 . 0,65 
12,76 0,7 i 0,64 
13,55 0,69 0,61 
14,64 0,7 , 0,65 
12,95 0,68 : 0,62 

; j 
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#53450# 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 12.12.2023 по 23.12.2023. 

5346 
7068 
];ЗКТ-7 

00261586 
2 
28.12.2023 

в едомость регистрации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVl, dV2, dMl, dМ2, 
ос Гкал Гкал м3 м3 · т т 

13.12.2023 - 0,746 0,436 24,51 14,79 24,07 14,62 
14.12.2023 - 1,714 0,859 61,94 43,69 60,67 43,08 
15.12.2023 - 1,627 0,831 60,72 42,79 59,53 42,25 
16.12.2023 - 1,547 0,791 61,11 42,21 60,05 41,73 
17.12.2023 - 1,714 0,942 64,47 41,33 63,44 40,89 
18.12.2023 - 1,561 0,815 61 41,5 59,98 41,03 
19.12.2023 - 1,556 0,805 60,43 41,27 59,43 40,79 
20.12.2023 - 1,63 0,856 60,92 41,02 59,86 40,54 
21 .12.2023 - 1,499 0,772 58,52 40,9. 57,5 40,42 
22.12.2023 - 1,603 0,848 60,04 40,61 59,01 40,13 
23.12.2023 - 1,663 0,877 60,69 40,37 59,66 39,89 
Итого: - 16,86 8,832 634,35 430,48 623,2 425,37 

i 
Общее время работы системы : 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 
Дата Q, Гкал Vl, м3 V2, м3 Ml, т М2, т 

12.12.2023 2108,574 68106,29 42219,3 66810,26 41714,6 
23.12.2023 2125,434 68740,64 42649,78 67433,46 42139,97 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

dMg, 
т 

9,45 
17,59 
17,28 
18,32 
22,55 
18,95 
18,64 
19,32 
17,08 
18,88 
19,77 
197,83 

dТNar, dTtn, 
TekErr, 

ч ч 

14 о 
24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

254 о 

264 час. 
254 час. 

1 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

-

tl, !2, 
td, 

ос ос 

63,3 50,6 12,66 
68 54,3 13,68 

66,1 52,9 13,14 
60,6 48,4 12,24 
58,7 46,9 11,77 
60,1 48 12,15 
60,5 48,1 12,33 
61,7 48,9 12,79 
61,7 49 12,73 
61,6 48,8 12,81 
61,5 48,3 13,19 
62,16 49,47 12,68 

pl, р2, 

МПа МПа 

0,62 0,59 
0,62 0,6 
0,61 0,59 
0,59 0,57 
0,61 0,59 
0,62 0,6 
0,62 0,59 
0,62 0,59 
0,62 0,59 
0,62 0,59 
0,6 0,58 

0,61 0,59 




