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Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 23.12. 23 по 23.01.24 (ВКТ-9.1.1 зав. №00005108) 

Артиллерийская,53 ГВС УКЛР 

Дата Схема 
Qo, М1, М2, M1R, М2R, dM, V1, V2, 
Гкал т . т т т т мз мз 

23.12.23 1.1 0,558 22,744 15,160 0,000 0,000 7,5В4 23,ОВВ 15,295 

24.12.23 1.1 0,556 22,В1В 15,454 0,000 0,000 7,365 23,170 15,595 

25.12.23 1.1 0,507 21,649 15,326 0,000 0,000 6,323 21 ,977 15,460 

26.12.23 1.1 0,543 22,132 15,153 0,000 0,000 6,97В 22,475 15,290 

27.12.23 1.1 0,541 22,132 15,136 0,000 0,000 6,996 22,477 15,275 

2В . 12 .23 1.1 0,499 21,525 15,45В 0,000 O,D00 6,067 21,В60 15,600 

29.12.23 1.1 0,528 21,75В 15,103 D,D00 D,DDD 6,655 22,097 15,240 

30.12.23 1.1 0,606 23,409 15,172 0,000 0,000 8,237 23,780 15,315 

31 .12.23 1.1 0,647 24,444 15,510 O,D00 0,000 8,934 24,В38 15,660 

01.01.24 1.1 0,519 21 ,397 14,934 O,D00 D,ODO 6,463 21,732 15,D7D 

02.01 .24 1.1 0,553 22,032 14,825 D,D00 D,000 7,207 22,3В0 14,962· 

03.01 .24 1.1 0,522 21,546 15,121 0,000 0,000 6,425 21,6В7 15,260 

04.01 .24 1.1 0,540 21,910 15,110 0,000 0,000 6,В00 22,258 15,250 

05.01 .24 1.1 0,528 21,637 15,000 0,000 0,000 6,637 21 ,978 15,137 

06.01 .24 1.1 0,572 22,500 15,025 0,000 0,000 7,475 22,858 15,165 
·· ···-· .. ...... . . . 

07.01 .24 1.1 0, 5В7 22,603 14,В33 0,000 0,000 7,770 22,963 14,970 

08.01 .24 1.1 0,600 22,976 14,971 0,000 0,000 В,005 23,343 15,110 

09.01 .24 1.1 0,525 21,537 15,055 0,000 0,000 6,482 21 , В75 15,190 

10.01.24 1.1 0,538 20,В51 13,752 0,000 0,000 7,099 21,172 13,В70 

11 .01 .24 1.1 0,521 20,49В 13,741 0,000 0,000 6,757 20,В15 13,В60 

12.01.24 1.1 0,525 20,528 13,669 0,000 0,000 6,859 20,845 13,787 

13.01.24 1.1 0,512 20,470 13,930 0,000 0,000 6,540 20,7В7 14,052 

14.01.24 1.1 0,572 21,501 13,647 0,000 0,000 7,854 21 ,835 13,767 
-····· 

15.01.24 1.1 0,519 20,581 13,802 0,000 0,000 6,779 20,897 13,922 

16.01 .24 1.1 0,542 20,777 13,490 0,000 0,000 7,286 21,097 13,607 

17.01 .24 1.1 D,527 20,863 14,031 0,000 0,000 6,832 21,187 14,155 

1В . 01.24 1.1 0,484 19,611 13,506 0,000 0,000 6,105 19,912 13,622 
.. 

19.01 .24 1.1 0,573 23,079 15, 6В6 0,000 0,000 7,394 23,443 15,830 

20.01 .24 1.1 0,568 22,938 15,555 0,000 0,000 7,383 23,300 15,700 

21.01 .24 1.1 0,542 20,936 13,766 0,000 0,000 7,170 21,263 13,В87 

22.01 .24 1.1 0,568 21,158 13,332 0,000 ·0,000 7,826 21,485 13,447 

23.01 .24 1.1 0,508 20,221 13,537 0,000 0,000 6,683 20,527 13,652 

Стр. 9 из 12 

Среднесуточныезначенияпараметровтеплопаrребления 

Тепловая система 1. Схема 1.1 

V1R, V2R, dV, 11, 12, dt1, dt2, Р1, Р2, Траб.ТС, Тост.те, Траб. шr, Tmin, 
мЗ мз мз ·с ·с ·с ·с МПа МПа чч :мм ЧL:ММ чч :мм чч:мм 

0,000 0,000 7,793 56,В9 43,99 12,90 34,99 0,508 . 0,498 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 7,575 57,44 44,49 12,95 35,49 0,506 0 , 49В 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 6 , 51В 56,99 43,66 13,33 34,66 0,50В 0,49В 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 7,1В5 57,65 44,21 13,44 35,21 0,506 0,498 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 7,203 57 ,ВО 44,60 13,20 35,60 0,507 0 , 49В 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,00D 6,260 57,75 44,6D 13,15 35,60 D,50B 0,49В 24:00 DD:DD 24:00 00:00 

0,000 0,000 6,В5В 57 , В5 44,39 13,46 35,39 0,507 0,497 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 8,465 58,29 45,09 13,20 36,09 0,506 0,496 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 9 , 17В 5В,75 45,68 13,07 36,6В 0,505 0,495 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,00D 0,000 6,663 57,99: 44,41 13,58 35,41 0,50В 0,498 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 7,41В 56,20 44,78 13,42 35,7В 0,507 0,497 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 6 , 62В 5В,31 44,69 13,62 35,69 0,507 0,497 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,0D0 0,000 7,008 58,33, 44,78 13,55 35,78 0,507 0,497 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 6 , В40 5В,08 44,60 13,48 35,60 0,507 0,497 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 7,693 58,39 44,86 13,53 35,В6 0,507 0,497 24:00 00:00 24:00 00:DO 
.. . 

0,000 0,000 7,993 58,45 44,77 13,6В 35,77 0,507, 0,496 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 8,233 58,4В 44,81 13,67 35,В1 0,506: 0,496 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 6,6В5 57,99 44,16 13,В3 35, 16 0,509 0, 49В 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 7,303 57,47 43,31 14,16 34,31 0,509 0,499 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 6,955 57,57 43,49 14,08 34,49 0,509 0,499 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 7,058 57,54 43,46 14,08 34,46 0,509' 0,499 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 6,735 57,67 43,75 13,92 34,75 0,509 0,499 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 8 , 06В 57,70 43,82 13,88 34,82 0,509 0,498 24:00 00:00 24:00 00:00 
· ··-·· · · ··-·· ·· 
0,000 0,000 6,975 57,35 43,50 13,В5 34,50 0,509 0,499 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 7,490 57,50 43,48 14,02 34,48 0,509 0,499 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 7,033 57,70 43,80 13,90 34,80 0,510 0,499 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 6,290 57,37 43,41 13,96 34,41 0,510 0,499 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 7,613 58,07 44,65 13,42 35,65 0,509 0,49В 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 7,600 58,19 44,98 13,21 35,9В 0,516 0,505 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 7,375 57,80 ·43,81 13,99 34,81 0,529 0,518 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 8,038 57,58 43,45 14, 13 34,45 0,529 0,518 24:00 00:00 24:00 00:00 

0,000 0,000 6,875 57,01 :43,13 13,88 34, 13 0,529 0,518 24:00 00:00 24:00 00:00 

Tmax, 
чч:мм 
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Tdl, Тф, Тnуст.т1, 
Канальные НС нстс 

ч1.:мм ч1.:мм чч:мм 

00:00 00:00 00:00 

00:00 00:00 00:00 

00:00 00:00 00:00 

00:00 00:00 00:00 

00:00 00:00 00:00 

DD:00 00:00 00:00 

00:00 00:00 00:00 
· ···-
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Да~а Схема 

Итого 1.1 

Средне 1.1 
е 

На 1.1 
23.12.23 

На 1.1 
23.01 .24 

Стр. 3из12 

Итоговые значенияпараметровтеплопотребления 

Тепловая система 1. Схема 1.1 

Qo, 
Гкал 

М1, 

т 

М2, 

т 

M1R, M2R, 
т т 

dM, 
т 

V1, 
м3 

V2, 
м3 

V1R, V2R, 
м3 м3 

dV, 
м3 

11, 
·с 

12, 
·с 

dl1, 
·с 

dl2, 
·с 

Р1, Р2, Траб. ТС, j Тост.ТС, Траб. шг, Tmin, Tmax, Tdl, 
МПа МПа чч : мм i чч :мм чч:мм чч: мм чч:мм чч:мм 

Тф, 

чч:мм 
Тnуст.т1, Канальные НС НС те 
чч:мм 

17,430 694,762 467,787 0,000 0,000 226,972 705,602 472,008 0,000 0,000 233,594 57,82 44,21 13,61 : 35,21 о,510 о,500 768: оо 00:00 768:оо 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 

0,545 21,711 14,618 0,000 0,000 7,093 22,050 14,750 0,000 0,000 7,300 57,82 44,21 13,61 35,210,510 0,500 24:00 00:00 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 --

1088,96 35017,6 19925,8 0,000 0,000 15092,21 35569,3 20072,8 0,000 0,000 15496,45 56,67 43,64 13,03 34,64 0,508 0,497 54899:43 4057:28 54899:43 00:00 00:00 2635:12 1422:17 00:00 
5 37 83 2 20 63 7 


