
#28156# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской 

номер 

счётчика 

00261577 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 1 

Показания 

прибора, 

Гкал 

23.08.2023 

1505,594 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 23.07.2023 по 23.08.2023 

Ленинградского района, ООО, УК 

Куйбышева 97 А, Калинингард (ГВС) 
5346 

Предыдущие 

показания, 

Гкал 

23.07.2023 

1493,798 

Разность 

показаний, 

Гкал 

11.796 

»-



#27385# Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023. 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

5346 
8830 
ВКТ-7 

00261577 
1 
29.08.2023 

в Jеrист едомость 1 рации па Jаметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVl , dV2, dMI , dМ2, 
ос Гкал Гкал м3 м3 т т 

24.07.2023 - 1,166 0,491 64,28 57,11 63,2 51 ,4 
25.07.2023 - 1,243 0,559 65,92 52,09 64,77 51,37 
26.07.2023 - 1,188 0,518 65,39 52,64 64,25 51,92 
27.07.2023 - 1,182 0,505 65,59 53,09 64,47 52,37 
28.07.2023 - 1,244 0,562 66,68 52,89 65,53 52,17 
29.07.2023 - 1,248 0,557 66,55 52,8 65,4 52,08 
30.07.2023 - 1,266 0,577 66,83 52,64 65,67 51 ,92 
31.07.2023 - 1,207 0,534 65,86 52,72 64,74 52 
01 .08.2023 - 1,497 0,803 69,73 49,87 68,53 49,23 
02.08.2023 - 0,211 0,177 22,65 14,83 22,51 14,75 
03 .08.2023 - 0,023 0,045 2,03 о 2,03 о 

04.08.2023 - 0,031 0,055 2,72 0,03 2,72 0,03 
05.08.2023 - 0,025 0,043 2,35 0,02 2,35 0,02 
06.08.2023 - 0,025 0,046 2,49 0,06 2,49 0,06 
07.08.2023 - 0,024 0,046 2,13 0,02 2,13 0,02 
08.08.2023 - 0,018 0,044 2,13 0,01 2,13 0,01 
09.08.2023 - 0,013 0,026 1,55 0,03 . 1,55 . 0,03 
10.08.2023 - 0,005 0,012 0,75 0,02 0,75 0,02 
11.08.2023 - 0,018 0,037 2,08 0,02 2,08 0,02 
12.08.2023 - 0,021 0,049 2,62 0,03 2,62 0,03 
13 .08.2023 - 0,014 0,031 1,8 0,02 1,8 0,02 
14.08.2023 - 0,017 0,031 1,83 0,04 1,83 0,04 
)5.08.2023 - 0,023 0,045 2,53 0,04 2,53 0,04 
16.08.2023 - 0,014 0,03 1,65 0,1 1,65 0,1 
17.08.2023 - 0,007 0,015 0,99 0,03 0,99 0,03 
18.08.2023 - 0,01 0,024 1,2 0,03 1,2 0,03 
19.08.2023 - 0,013 0,027 1,36 0,03 1,36 0,03 
20.08.2023 - 0,009 0,019 1,12 0,08 1,12 0,08 
21 .08.2023 - 0,013 0,029 1,44 0,02 1,44 0,02 
22.08.2023 - 0,013 0,026 1,42 0,03 1,42 0,03 
23.08 .2023 - 0,008 0,021 1,18 0,05 1,18 0,05 
Итого: - 11,796 5,984 656,85 486,39 646,44 479,92 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 
Дата . Q, Гкал Vl , м3 

23 .07.2023 1493,798 74958,11 
23.08.2023 1505,594 75614,96 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

V2,м3 

55778,76 
56265,15 

Мl , т М2, т 

73782,18 55189,63 
74428,62 55669,55 

dMg, 
т 

11 ,8 
13,4 

12,33 
12,1 

13,36 
13,32 
13,75 
12,74 
19,3 
7,76 
2,03 
2,69 
2,33 -
2,43 
2,11 
2,12 
1,52 
0,73 
2,06 
2,59 
1,78 
1,79 
2,49 
1,55 
0,96 
1,17 
1,33 
1,04 
1,42 
1,39 
1,13 

166,52 

dТNar, dTtn, 

--

ч ч 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

14 10 
17 7 
24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

727 17 

744 час. 
727 час. 

TekErr, 
tl , t2, 
ос ос 

о 61 ,2 50,5 
о 61 ,2 50,6 
о 61 ,2 50,7 
о 61,2 50,6 
о 61,2 50,7 
о 61 ,2 50,6 
о 61,3 50,7 
о 61,2 50,8 
о 60,9 50,7 
о 36,7 36,8 
о 20,8 32,2 
о 20,6 28,5 
о 19,9 23,5 
о 19,7 22,7 
о 19,5 21 ,6 
о 18,7 23,6 
1 17,7 21,7 
1 18,1 22,8 
о 18 21,8 
о 18,4 26 
о 18,4 25,2 
о 18,2 23,8 
о 18,2 25,4 
о 18,9 20,8 
о 18,9 27,6 
о 19,2 28 
о 19,1 23,1 
о 19,5 24,1 
о 19,5 28,1 
о 19,3 23,2 
о 19,1 23,4 
- 31 ,84 32,57 

td, 
pl, р2, 

МПа МПа 

10,74 0,48 0,45 
10,62 0,47 0,45 
10,49 0,47 0,45 
10,58 0,47 0,45 
10,51 0,47 0,45 
10,66 0,47 0,45 
10,57 0,47 0,45 
10,44 0,47 0,44 
10,16 0,28 0,27 
-0,19 0,19 0,19 
-11 ,4 0,21 0,21 
-7,86 0,2 0,2 
-3 ,58 0,2 0,2 
-3 ,03 0,2 0,2 
-2,14 0,2 0,2 
-4,87 0,36 0,23 

-4 0,3 0,21 
-4,63 0,2 0,19 
-3 ,77 0,19 0,19 
-7,59 0,2 0,19 
-6,89 0,19 0,19 
-5,61 0,19 0,19 
-7,15 0,19 0,18 
-1 ,86 0,19 0,19 
-8,72 0,19 0,19 
-8,79 0,2 0,19 
-3,99 0,19 0,19 
-4,61 0,19 0,19 
-8,58 0,2 0,19 
-3,92 0,2 0,19 
-4,29 0,19 0,19 
-0,73 0,28 0,26 




