
#90201# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

00261215 23.07.2024 
Количество 

тепловой 
48,528 

энергии, 

система 1 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 23.06.2024 по 23 .07.2024 

ЖЭУ № 7, ООО, УК 
Мариупольская 2-12, Калининград 
4402 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

23.06.2024 
Гкал 

16,653 31.875 



#90200# 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отч:ёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024. 

4402 ' 
7048 
ВКТ-7 

002(51215 
1 
29.07.2024 

в едомость регистрации параметров : 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVl, dV2, 

. dMl , т 
ос Гкал Гкал м3 м3 

24.06.2024 - 1,685 -0,431 259,54 265,85 253,83 
25.06.2024 - 1,747 -0,413 247,4 253,49 242,02 
26.06.2024 - 0,308 -0,063 46,92 48,13 46,22 
27.06.2024 - -0,136 -0,136 о 4,07 о 

28.06.2024 - -0,13 -0,116 2,67 7,09 . 2,67 
29.06.2024 - -0,078 -0,078 0,02 3,55 . 0,02 

30.06.2024 - -0,101 -0,101 0,01 4,35 · 0,01 
0l.Q7.2024 - -0,059 -0,059 3,06 6,17 3,06 
02.07.2024 - -0,075 -0,075 о 4,35 о 

03.07.2024 - о -0,001 2,39 3,01 2,39 
04.07.2024 - 0,003 0,001 2,01 · 2,39 2,01 
05.07.2024 - -0,662 -1,558 103,76 143,69 102,07 
06.07.2024 - 1,891 -0,329 285,38 289,99 279,22 
07.о7.2024 - 1,909 -0,345 297,71 302,43 291 ,11 
08.07.2024 - 1,754 -0,307 254,9 259,21 249,34 
09.07.2024 - 1,712 -0,273 218,66 222,57 213,96 
10.о7.2024 - 1,624 -0,271 210,02 213,94 205,47 
11.о7.2024 - 1,595 -0,271 204,07 208 , 199,62 
12.07.2024 - 1,573 -0,266 200,17 204,06, 195,84 
13.Q7.2024 - 1,59 -0,278 201,93 205;91 197,49 
14.07.2024 - 1,599 -0,267 194,27 198,14 190,03 
15.07.2024 - 1,559 -0,283 208,07 212,17 203,53 
16.о7.2024 - 1,555 -0,295 216,35 220,58 '211,65 
17,07.2024 - 1,563 -0,386 236,44 241 ,88 231 
18.о7.2024 - 1,593 -0,396 237,29 242,84 231,79 
19.о7,2024 - 1,608 -0,376 231,67 237 226,3 
20.07.2024 - 1,662 -0,391 233,21 238,71 227,79 
21.о7 .2024 - 1,532 -0,349 209,63 214,59 204,84 
22.07.2024 - 1,51 -0,265 193,87 197,73 189,62 
23.07.2024 - 1,544 -0,28 199,52 203,51 !95,09 
Итого : - 31,875 -8,658 4700,94 4859,4 4597,99 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

п оказания интеграторов: 

Дата 
Q, 

Vl , м3 V2,м3 
Гкал 

23.06.2024 16,653 2429,83 2481,31 
23.07.2024 48,528 7130,77 7340,71 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

Мl , т М2, т 

2376,32 2438,2 
6974,31 7215,49 

dМ2, т 

261,21 
249,21 
47,59 
4,07 
7,09 
3,55 
4,35 
6,17 
4,35 
3,01 
2,39 

142,16 
284,95 
297,02 
254,74 
218,89 
210,35 
204,5 
200,68 
202,46 
194,89 
208,57 
216,87 
237,49 
238,41 
232,68 
234,37 
210,8 
194,4 

200,07 
4777,29 

dMg, dТNar, dTtn, 
т ч 

-7,38 24 
-7,19 24 
-1,37 24 
-4,07 24 
-4,42 24 
-3,53 24 
-4,34 24 
-3,11 24 
-4,35 24 
-0,62 21 
-0,38 24 

-40,09 24 
-5,73 24 
-5,91 24 
-5,4 24 

-4,93 24 
-4,88 24 
-4,88 24 
-4,84 24 
-4,97 24 
-4,86 24 
-5,04 24 
-5,22 24 
-6,49 24 
-6,62 24 
-6,38 24 
-6,58 24 
-5,96 24 
-4,78 24 
-4,98 24 

-179,3 717 

720 час. 
717 час. 
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TekErr, 
tl, t2, 
ос ос 

о 70,1 61 ,7 
о 69,6 60,6 
1 57 48,9 
1 29,5 38,4 
1 27 31,6 
1 24,4 28,2 
1 24,4 28,5 
1 26,2 24,9 
1 24,5 23 ,2 
1 25,1 22,1 
1 24,3 21 ,8 
1 57,6 46 
о 69,4 61,4 
о 70,4 62,6 
о 69,7 61 ,3 
о 69,3 59,9 
о 69,7 60,3 
о 69,8 60,3 
о 69,4 59,8 
о 69,9 60,3 
о 69,8 59,9 
о 69,9 60,8 
о 69,5 60,6 
о 71 ,7 63,2 
о 72 63,4 
о 71,9 63,1 
о 72,2 63,1 
о 71 ,5 62,2 
о 70 60,5 
о 70,3 60,8 

- 57,54 51,31 

td, 
pl , р2, 

МПа МПа 

8,44 0,61 0,59 
9,01 0,37 0,37 
8,13 0,23 0,24 
-8,94 0,23 0,24 
-4,67 0,22 0,23 
-3 ,77 0,22 0,22 
-4,1 0,21 0,22 
1,29 0,21 0,22 
1,26 0,4 0,4 

3 0,5 0,51 
2,53 0,58 0,57 
11 ,58 0,63 0,59 
8,02 0,63 0,59 
7,82 0,62 0,59 
8,36 0,61 0,59 
9,38 0,6 0,59 
9,34 0,6 0,59 
9,45 0,6 0,59 
9,52 0,6 0,59 
9,56 0,6 0,59 
9,95 0,6 0,59 
9,16 0,61 0,59 
8,84 0,62 0,6 
8,54 0,62 0,6 
8,69 0,62 0,6 
8,88 0,62 0,6 
9,11 0,6 0,59 
9,29 0,6 0,59 
9,48 0,6 0,59 
9,47 0,61 0,59 
6,22 0,51 0,5 


