
#6735#
Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 16.03.2021 

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Озерова 39-45, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7104
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00212292
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:
Дата dQ, 

Гкал
dQg, 
Гкал

dV1, 
м3

dV2, 
м3

dM1, т dM2, 
т

dMg, 
т

dTNar, 
ч

dTtn, 
ч

TekErr t1, 
°С

t2, 
°С

td p1, 
МПа

p2, 
МПа

TempNar, 
°C

24.02.2021 3,78 0,677 345,42 332,98 336,99 326,58 10,41 24 0 0 74,1 65 9,16 0,6 0,4 8,2
25.02.2021 3,563 0,615 347,61 336,03 339,53 329,83 9,7 24 0 0 72,2 63,6 8,64 0,6 0,4 10,7
26.02.2021 3,579 0,614 338,05 326,46 330,25 320,5 9,75 24 0 0 72 63 8,93 0,6 0,4 4,9
27.02.2021 3,619 0,635 333,56 321,62 325,71 315,7 10,01 24 0 0 72,7 63,6 9,12 0,6 0,4 3,2
28.02.2021 3,864 0,61 329,12 317,51 321,13 311,57 9,56 24 0 0 74 63,9 10,09 0,6 0,4 3
01.03.2021 3,759 0,623 327,97 316,4 319,77 310,25 9,52 24 0 0 75 65,3 9,77 0,6 0,4 2,5
02.03.2021 3,785 0,631 328,98 317,19 320,91 311,14 9,77 24 0 0 74,4 64,6 9,79 0,6 0,4 3,2
03.03.2021 4,147 0,652 332,32 320,27 323,6 313,84 9,76 24 0 0 77,2 66,5 10,77 0,6 0,4 1,3
04.03.2021 3,974 0,679 328,54 316,17 320,02 309,79 10,23 24 0 0 76,7 66,5 10,25 0,6 0,4 1,3
05.03.2021 4,153 0,717 329,61 316,87 320,51 310,11 10,4 24 0 0 79,4 68,8 10,67 0,6 0,4 -0,7
06.03.2021 4,095 0,701 331,03 318,49 321,99 311,77 10,22 24 0 0 78,8 68,4 10,49 0,6 0,4 1,4
07.03.2021 4,086 0,673 327,45 315,05 318,88 308,73 10,15 24 0 0 77 66,4 10,65 0,6 0,4 1,7
08.03.2021 4,264 0,682 323,57 311,14 314,74 304,66 10,08 24 0 0 78,9 67,6 11,34 0,6 0,4 0
09.03.2021 4,31 0,679 322,44 310,32 313,09 303,44 9,65 24 0 0 81,8 70,2 11,55 0,6 0,4 -1,7
10.03.2021 4,223 0,689 323,18 310,91 313,99 304,11 9,88 24 0 0 80,7 69,5 11,21 0,6 0,4 -0,7
11.03.2021 4,122 0,66 314,62 302,64 305,89 296,23 9,66 24 0 0 79,7 68,5 11,27 0,6 0,4 -0,8
12.03.2021 3,883 0,625 320,6 308,84 312,61 302,96 9,65 24 0 0 75,1 64,7 10,38 0,6 0,4 4,6
13.03.2021 3,647 0,591 316,97 305,68 309,59 300,17 9,42 24 0 0 72,4 62,5 9,84 0,6 0,4 4,9
14.03.2021 3,539 0,554 312,22 301,46 305,02 296,11 8,91 24 0 0 71,8 62,1 9,75 0,6 0,4 3,7
15.03.2021 3,454 0,517 310,37 300,32 303,14 294,92 8,22 24 0 0 72,3 62,6 9,66 0,6 0,4 3,2
16.03.2021 3,543 0,505 311,89 301,89 304,61 296,49 8,12 24 0 0 72,3 62,4 9,93 0,6 0,4 -
Итого: 81,389 0 6855,52 6608,24 6681,97 6478,9 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0
Гкал 81,389
Общее время работы системы, ч 504
Период нормальной работы системы, ч 504

Показания интеграторов:
Дата dQ, Гкал dV1, м3 dV2, м3 dM1, т dM2, т
23.02.2021 615,081 65079,66 63043,2 63416,68 61714,38
16.03.2021 696,47 71935,18 69651,44 70098,65 68193,28

Подпись абонента _________________
Представитель теплоснабжения _________________
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