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#97180# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 
счётчика Гкал 

001551 73 20.10.2024 
Количество 

тепловой 
2,959 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 
5,325 

энергии, 

система 2 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 10.10.2024 по 20.10.2024 

Шкиль Олег Павлович, ИП 

Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание) 
4882 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

10.10.2024 
Гкал 

о 2.959 

о 5.325 



#97178# Отч_ёт за период с 10.10.2024 по 20.10.2024. 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

4882 
о 

ВКТ-7 

001551 73 
1 
23.10.2024 

в Jегистрации параметров : едомость J 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVl, dV2, dV3, dMl, 
ос Гкал Гкал м3 м3 м3 т 

.lJ .10.2024 - о о о о о о 

12.10.2024 - о о о о о о 

13.102024 - о о о о о о 

14.10.2024 - о о о о о о 

15.10.2024 - о о о о о о 

16.10.2024 - 0,453 о 32,31 33,3 о 31,6 
17.10.2024 - 0,647 о 51 ,96 53,74 ·о 50,81 
18.10.2024 - 0,618 о 50,93 52,68 о 49,77 
19.10.2024 - 0,628 о 52,41 54,18 О: 51 ,21 
20.10.2024 - 0,613 о 51 ,64 53 35 о 50,52 
Итого: · - 2,959 о 239 25 247,25 о , 233,91 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

п оказания интеграторов : 

Дата 
Q, Vl, V2, 

Гкал мЗ мЗ 

10.10.2024 о о о 

20.10.2024 2,959 239 25 247,25 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

УЗ, 

мЗ 

о 

о 

Мl,т М2,т 
МЗ, 

т 

о G о 

233,91 243,59 о 

dМ2, 
т 

о 

о 

о 

о 

о 

32,86 
52,94 
51,95 
53,33 
52,51 

243 ,59 

dM3, dMg, dТNar, 

т 

о 

о 

о 

о 

о 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

т ч 

о 13 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 

-1 ,26 24 
-2,13 24 
-2,18 24 
-2,12 24 
-1,99 24 
-9,68 229 

240 час. 
229 час . 

dTtn, 
TekErr, 

t l , 
ч ос 

о 1 50,6 
о 1 48,2 
о 1 42,8 
о 1 42,9 
о 1 42,8 
о 1 69,7 
о 1 70 
о 1 69,6 
о 1 70,2 
о 1 70 
о - 57,68 

t2, 
td, 

ос 

38,2 12,34 
38,7 9,49 
38,6 4,27 
39,1 3,82 
39,6 3,21 
55,4 14,35 
57,4 12,68 
57,2 12,39 
58 12,22 

57,9 12,1 
48,01 9,69 

pl, 
МПа 

0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

р2, 

МПа 

0,5 
0,5 
0,5 
05 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 

, . 
;_ 
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#97179# 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 10.10.2024 по 20.10.2024. 

4882 
о 

ВКТ-7 

00155173 
2 
23.10.2024 

в едомость 1 Jегистрации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVl , dV2, dV3, dMl, 
ос Гкал Гкал м3 м3 м3 т 

11.10.2024 - 0,001 о 0,63 26,75 о 0,62 
12.10.2024 - о о о 50,27 о о 

13.10.2024 - о о о 49,71 о о 

14.10.2024 - о о о 51,74, о о 

15.10.2024 - 0,068 о 21,37 52,13 о 20,9 
16.10.2024 - 0,759 о 57,2 58,33 о 55,95 
17.10.2024 - 1,036 о 61,22 62,82 о 59,87 
18.10.2024 - 1,085 о 59,05 60,43 о 57,71 
19.10.2024 - 1,195 о 63,32 64,9 о 61,88 
20.10.2024 - 1,181 о 62,45 63,84 о 61,09 
Итого : - 5,325 о 325,24 540,92 о 318,02 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

п оказания интеграторов: 

Дата 
.Q, Vl, V2, V3, 

Мl,т М2,т 
М3, 

Гкал м3 м3 м3 т 

10.10.2024 о о о о о о о 

20.10.2024 5,325 325,24 540,92 о 318,о2 532,36 о 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

dМ2, 

т 

26,21 
49,24 
48,75 
50,7 

51,07 
57,45 
61,98 
59,71 
64,15 
63 ,1 

532,36 

dM3, dMg, d1Nar, 
т 

о 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

т ч 

о 13 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 229 

240 час. 
229 час. 

dTtn, 
TekErr, 

tl , 
ч ос 

о о 69,8 
о о 69,9 
о о 70,2 
о о 70,6 
о о 70,2 
о о 69,6 
о о 70,3 
о о 69,8 
о о 70,4 
о о 70;2 
о - 70,1 

t2, 
td, 

pl, р2, 
ос МПа МПа 

66,7 3,04 0,7 0,7 , 

66,8 3,06 0,7 0,7 
66,9 3,33 0,7 0,7 
67,3 3,23 0,7 0,7 
67,1 3,12 0,7 0,7 
55,9 13,72 0,7 0,7 
53 17,31 0,7 0,7 
51 18,85 0,7 0,7 

51,1 19,32 0,7 0,7 
50,8 19,34 0,7 0,7• 

59,66 10,43 О) 0,7 
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#96553# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской 

номер 

счётчика 

00155173 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 2 

Показания 

прибора, 

Гкал 

16.10.2024 

1,101 

5,404 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 01.10.2024 по 16.1 0.2024 

Шкиль Олег Павлович, ИП 

Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание) 
4882 

Предыдущие 

показания, 

Гкал 

01.10.2024 

0,001 

2,494 

Разность 

показаний, 

Гкал 

1.1 

2.91 

... ~ 
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#9655 1# 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 01.10.2024 по 16.10.2024. 

4882 
о : ' 
ВКТ-7 

001 55173 
1 
18.10.2024 

в JOB: • едомость 1 :,егистрации парамет~ 
Дата 

. tнар, dQ, dQg, dVl , dV2, dV3, dMl , 
ос Гкал Гкал м3 м3 м3 т 

02.10.2024 - о 9 о о. о о 

03.10.2024 - о о о о о о 

04.10.2024 - о о о о о с 

05.10.2024 - о о о о о . о 

06.10.2024 - о о о о о о 

07.10.2024 - о о о о о о 

08.10.2024 - о о о о о о 

09.10.2024 - о о о о о о 

10.10.2024 - о о о о о о 

11.10.2024 - о о о о о о 

12.10.2024 - о о о о о о 

13.10.2024 - о о о о о о 

14.10.2024 - о о о о о о 

15.10.2024 - о о о о о о 

16.10.2024 - 0,453 о 32,31 33,3 о 31 ,6 
Итого : - 0,453 о 32,31 33,3 о 31 ,6 

Общее .время работы системы 
Период нормальной работы системы 

п оказания интег Dато 

Дата 
Q, Vl , V2, 

Гкал мЗ м3 

01.10.2024 0,001 0,05 0,22 
16.10.2024 1,101 84,32 87,26 

Подпись абонента 

Представитель · теплоснабжения 

JOB: 
УЗ , Ml , М2, М3 , 

мЗ т т т 

о 0,05 0,22 о 

о 82,46 86,02 о 

dМ2, 
т 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

32,86 
32,86 

dМЗ , 
т 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

dMg, dТNar, dTtn, 
т ч 

о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 13 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 

-1 ,26 24 
-1 ,26 349 

360 час. 
349 час. 

ч 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

TekErr, 
tl, t2, 
ос ос 

1 41,4 40,1 
1 42,8 37,2 
1 , 49,3 37,6 
1 48,7 38 
1 48,8 38 
1 49,8 38,2 
1 51,2 38,7 
1 51 ,5 39,2 
1 51 ,6 39,3 
1 50,6 38,2 
1 48,2 38,7 
1 42,8 38,6 
1 42,9 39,1 
1 42,8 39,6 
1 69,7 55,4 
- 48,81 39,73 

td, 
pl, 
МПа 

1,24 0,7 
5,55 0,7 
11,69 0,7 
10,73 0,7 
10,79 0,7 
11 ,62 0,7 
12,47 0,7 
12,34 0,7 
12,29 0,7 
12,34 0,7 
9,49 0,7 
4,27 0,7 
3,82 0,7 
3,21 0,7 
14,35 0,7 
9,08 0,7 

р2, 

МПа 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

, . 
1 

\; 
ji ,, , · 
1 
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#96552# 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 01.10.2024 по 16.10.2024. 

4882 
о 

ВКТ-7 

00155173 
2 
18.10.2024 

в едомость 1 Jеrистрации параметров : 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVl , dV2, dV3, dMl, 
ос Гкал Гкал м3 м3 м3 т 

02.10.2024 - 0,131 о 37,14 37,13 о 36,33 
03.10.2024 - 0,226 о 60,2 29,94 о 58,93 
04.10.2024 - 0,358 о 116,48 45,69 о 113,97 
05.10.2024 - 0,408 о 122,33 44,62 о 119,75 
06.10.2024 - 0,35 о 107,11 45,06 о 104,79 
07.10.2024 - 0,19 о 73,51 54,43 о 71 ,9 
08.10.2024 - 0,139 о 65,24 64,97 о 63,81 
09.10.2024 - 0,142 о 61 ,35 61 ,69 о 59,98 
10.10.2024 - 0,138 о 58,22 58,55 о 56,98 
11 .10.2024 - 0,001 о 0,63 26,75 о 0,62 
12.10.2024 - о о о 50,27 о о 

13.10.2024 - о о о 49,71 о о 

14.10.2024 - о о о 51,74 о о 

15.10.2024 - 0,068 о 21 ,37 52,13 о 20,9 
16.10.2024 - 0,759 о 57,2 58,33 о 55,95 
Итого: - 2,91 о 780,78 731 ,01 о 763,91 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

п оказания интеграторов: 

dМ2, 

т 

36,39 
29,34 
44,73 
43,77 
44,18 
53,34 
63,66 
60,49 
57,35 
26,21 
49,24 
48,75 
50,7 

51,07 
57,45 

716,67 

Дата 
Q, 

Vl , м3 V2,м3 
V3, 

Мl , т М2,т 
М3, 

Гкал 

01.10.2024 2,494 1585,76 1582,79 
16.10.2024 5,404 2366,54 2313,8 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

м3 т 

о 415,79 416,07 о 

о 1179,7 1132,74 о 

dM3, dMg, dlNar, 
т 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

т ч 

о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 13 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 349 

360 час. 
349 час. 

dTtn, 
TekErr, 

tl , 
ч ос 

о о 69,2 
о о 68,9 
о d 68,9 
о о 68,6 
о о 69,3 
о о 69,2 
о о 69,4 
о о 69,6 
о о 70,3 
о о 69,8 
о о 69,9 
о о 70,2 
о о 70,6 
о о 70,2 
о о 69,6 
о - 69,58 

t2, 
td, 

pl, р2, 
ос МПа МПа 

65,6 3,64 0,7 0,7 
64,8 4,07 0,7 0,7 
65,7 3,17 0,7 - 0,7 
65,1 3,48 0,7 0,7 
65,8 3,55 0,7 0,7 
66;6 2,6 0,7 0,7 
67,2 2,2 0,7 0,7 
67,2 2,36 0,7 0,7 
67,8 2,46 0,7 0,7 
66,7 3,04 0,7 0,7 
66,8 3,06 0,7 0,7 
66,9 3,33 0,7 0,7 
67,3 3,23 0,7 0,7 
67,1 3,12 0,7 0,7 
55,9 13,72 0,7 0,7 

65,77 3,8 0,7 0,7 
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#95517# Qтqёт за период с 20.09.2024 по О l J _0.2024. 

Номе,р абонента 

Порядковый номер · 

Тип теплосчётчика 

4882 
о 
ВКТ-7 

Заводскq,ii номер 00155173 
Номер системы 1 
Отчёт сформирован 04J0.2024 
Ведомость ре:rисюациипарамеrров: 

.Дата tнар. dQ~ dQg, ."dV1, :dV2, dV,3, dMI, dM2, .с!М3, dMg, dТNai:, dTtn, Tektrr tl, \2, 'td ,р1, . р2, 
· 

0С I)ca.tf .Гlaili мЗ М3 .мЗ· ·т т т т ч ч . · · ' "С 0С. ' МПа МПа 
2k092024 О :О: .о О о · о О О О '24 О 1 .4:М . 4,М 093 0.7 Од 
22:09:2024 . , О О О О О о· О О О ·24' · О i 4:SJ 442 О:89 0;7 О.5-
23'°9,2024 О О О ·О О 'О О, а О ·24 О 1 452 44,2 (03 о:7 05 
24д9:2024 • о. О О 0.01 О О 0,01 О . . .:()j}J 24 О 1 44.7 '42;9 I:81 · 0,7 0.5 

,. 25,09.2024 О О О О О 'О О О О '• 24 О ! 442 . 43.2 0.96 - О i 0.5 
26.09.2024 о о о {) о ·о о о -- о 24 о 1 · 44 43.1 о 92. о 1 м· 
27.09,2024 • О о О О О О, О О ,,, О 24 О I 43.6" 42:7 .О.95 -0,7' Q.5 
28,09.2024 - о о о о о ,о о . о · !J ·24 О "1 ' 4З.2 .•42.l 1.14 0.7 0.5-
29.092024,, • О О О О О О О О О 24 О 1 42;9 · 41,6 . 123' . 0;7 . 05 
30:092024 - О О ,О . :Q ' О О О 'О О . '24 0, !' 42;1 40;9 . 1\27 0,7 0.5-
01.1020:24 • О О О ·О ' О О О О О 24· О 1 43~> 40 1.24 ·0;7 0.5 
Итого: '0 О О 0.01 ' О О .Q.QI •О -0.0'J , 264 . О 43.78 -42:.66 1.12 ' 0;7 0.5 

Общее время :работы системы 
Период нор~а.nьной рабщь1 си~мьт 
Показания шrrеrраторов: 

20.09.2024 0;00} .. 0;05 0.21 . -о 0,05 0,21 О 

01 .10.2024 0.001 0:05 0.22 О 0;05 0;22 О 

2,64Чс);С. 

2б4чщ:. 
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#95518# Отчётза периqд:с20.092024 по 01.10.2024. 

Номер абонеща 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 
Заводской номер 
Номер .системы 

Отчёт сформирован 

4882 
о 

:ВКТ.;.7 

00155173 , 
2 
04.1G.2024 

ВедомQсть регистрации параметров: 
Дата .tнар, dQ,;. dQg, dV1, dVi, d.УЗ, dЩ, d~; dМЗ; dMg, dТNar, dTtn, TekErr 

:ос rкал Гкгл . ыЗ" , 1113' мз· . Т т т т ч ч ' 
21.09.2024 • 0;092 О.О ЗS.56 3552 О 34.86 34,82 О О 24 О О , 
22.09.2024 • 0.084 'О':О ЗS,18 35:09 .. :О: 34,49 34.40' О О. 24 0:- Q, 
23.09.2024 • 0.170. о.о 34.77 3•[69 О 34.09 34JJI Q, О: 24 ·, О О 
24.09 ?024 -· 0,072 о.о 34;72 34:67 О •14.17 1'4,18 · О'· '0 24 о: О 
25'°9.2024 • .. 0.157 О:О· 35.1'1 35.10 О 34"15' . 34.3-8 . () О 24 О О 
26.09.2024, ·• 0.145, ОсО · 34.96 34,90 О 34:24 · З,1;18 , 0 О 24 О О 
21.09.2024· • 0.138 о.о зs;11 35.0't- о 34,39- 34,29 о о. 24 о . : о 
28.09.2024 • 0,135 О.О 34;82 · 34.69 О· 34,Ю; 33;97 О О 24 о- О 

29,09.2024 • ОJЗ2 О.О 3454 34.41 О 33-;82. 33;69 . О О: 24 О О 
30,09.2024 • 0]35 . 0;0 · 34'72 3460 О 34'00, 33.88 О О . 24 О О 
01.10..2024 • 0;124' О;О 34.25 - 34;[9 О зз.ss · : 33;55 •О О 24 О О 
Иroro: - 1.384 О.О-- 383.80 382.87 О, · 356.19: 355.35 О Q, 264 G О 

Общее время работь'i-.системы 
Периодяормальнон работы .с,~щтемы 
Показания- интеrра,торов: 

Дат~~: r:Q. vi. i.!3 У2, МЗ VЗ3, :М!.; т • М2; т . м,~ . 
.кал - м . • "r 

20,09.2024 . 4,733 -2105.23 2097;51 ,О 20I9Л 2033.03 О 
01. 10..2024 6.117 2489'03 2480.38 о 2395.90 2зsюs о 

Подm!съ .абоне~qа 

264час, 
264ч;ас, 

tl., t2, _ 'td_,. ·pl, Р~, 
0С ~с МПа МПа 

10· 65 4, 4;64 - 0:1 . 0-7 
70 -65.7 4;32 0,7 0.7 

70;1 . :66.О 4 1 0.7 О·.1 

.69,7 65.7 4;05 ,Ой 0.7 
:16&'. 64.2 3.7f, ·0;1 д7 ·· 


