
#6190#
Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022 

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Космическая 22-36, Калининград (ввод 2 отопл)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8080
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4239
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:
Дата dQ, 

Гкал
dQg, 
Гкал

dV1, м3 dV2, 
м3

dV3, 
м3

dM1, т dM2, 
т

dM3, 
т

dTNar, 
ч

dTtn, 
ч

TekErr TehErr t1, 
°С

t2, 
°С

t3, 
°С

p1, 
МПа

p2, 
МПа

p3, 
МПа

TempNar, 
°C

24.02.2022 1,628 0 57,965 0 0 56,615 0 0 24 0 0 0 72,2 42,9 0 0,42 0,25 0 4,7
25.02.2022 1,608 0 57,045 0 0 55,753 0 0 24 0 0 0 71,1 42,2 0 0,42 0,25 0 4,4
26.02.2022 1,736 0 62,145 0 0 60,703 0 0 24 0 0 0 72,1 43,3 0 0,42 0,25 0 2,9
27.02.2022 1,997 0 71,045 0 0 69,268 0 0 24 0 0 0 75,1 46,1 0 0,41 0,25 0 0,6
28.02.2022 1,858 0 61,925 0 0 60,358 0 0 23,98 0,02 1 32768 75,6 44,7 0 0,42 0,25 0 0,5
01.03.2022 2,043 0 70,75 0 0 68,917 0 0 24 0 0 0 76,6 46,7 0 0,42 0,25 0 -1,2
02.03.2022 2,012 0 72,705 0 0 70,87 0 0 24 0 0 0 75,5 46,6 0 0,42 0,26 0 -0,1
03.03.2022 1,715 0 58,585 0 0 57,164 0 0 24 0 0 0 73,9 43,8 0 0,43 0,25 0 2,7
04.03.2022 1,756 0 59,75 0 0 58,3 0 0 24 0 0 0 73,9 43,7 0 0,42 0,25 0 2,1
05.03.2022 2,179 0 76,925 0 0 74,914 0 0 24 0 0 0 77 47,8 0 0,42 0,26 0 -2,2
06.03.2022 2,132 0 74,72 0 0 72,756 0 0 24 0 0 0 77,3 47,6 0 0,43 0,26 0 -1,1
07.03.2022 1,901 0 64,815 0 0 63,173 0 0 23,98 0,02 1 32768 75,7 45,3 0 0,43 0,25 0 1,7
08.03.2022 1,692 0 56,18 0 0 54,801 0 0 24 0 0 0 74,4 43 0 0,42 0,25 0 2,8
09.03.2022 1,848 0 65,37 0 0 63,771 0 0 24 0 0 0 74,2 44,5 0 0,42 0,25 0 1,3
10.03.2022 2,203 0 78,61 0 0 76,559 0 0 23,73 0,27 1 32768 76,9 47,8 0 0,42 0,26 0 -2,5
11.03.2022 2,099 0 74,315 0 0 72,379 0 0 23,62 0,38 1 32768 76,9 47,1 0 0,42 0,26 0 -1,2
12.03.2022 1,981 0 70,035 0 0 68,25 0 0 23,6 0,4 1 32768 75,9 46,1 0 0,42 0,25 0 -0,6
13.03.2022 1,775 0 63,635 0 0 62,078 0 0 23,88 0,12 1 32768 74,2 44,3 0 0,42 0,25 0 0
14.03.2022 1,724 0 61,67 0 0 60,206 0 0 23,68 0,32 1 32768 73 43,5 0 0,43 0,25 0 1,5
15.03.2022 1,6 0 57,995 0 0 56,658 0 0 23,98 0,02 1 32768 71,8 42,4 0 0,43 0,25 0 1,8
16.03.2022 1,572 0 58,805 0 0 57,484 0 0 23,93 0,07 1 32768 70,7 42,2 0 0,42 0,25 0 2,3
17.03.2022 1,518 0 54,13 0 0 52,91 0 0 23,9 0,1 1 32768 71 41,5 0 0,44 0,25 0 3,3
18.03.2022 1,505 0 53,515 0 0 52,3 0 0 24 0 0 0 71,2 41,5 0 0,43 0,25 0 4,3
19.03.2022 1,446 0 50,17 0 0 49,049 0 0 24 0 0 0 70,6 40,6 0 0,43 0,24 0 2,6
20.03.2022 1,502 0 52,26 0 0 51,053 0 0 23,93 0,07 1 32768 71,9 41,4 0 0,43 0,24 0 2,2
21.03.2022 1,387 0 48,58 0 0 47,489 0 0 23,9 0,1 1 32768 70,8 40,3 0 0,43 0,24 0 3,3
22.03.2022 1,252 0 43,49 0 0 42,533 0 0 23,85 0,17 1 32768 70 39,2 0 0,44 0,24 0 4,9
23.03.2022 1,333 0 45,61 0 0 44,597 0 0 24 0 0 0 70,4 39,7 0 0,43 0,24 0 -
Итого: 49,002 0 1722,745 0 0 1680,908 0 0 669,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гкал 49,002
Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 669,96

Показания интеграторов:
Дата Q, Гкал V1, м3 V2, м3 V3, м3 M1, т M2, т M3, т TNar, ч dTNar, ч Ttn, ч dTtn, ч
23.02.2022 2232,278 100136,281 480 480 97739,992 480,674 480,674 24844,2 766,68 22229,9 1,32
23.03.2022 2281,28 101859,031 480 480 99420,898 480,674 480,674 25514,18 1436,67 22231,93 3,35

Подпись абонента _________________
Представитель теплоснабжения _________________
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