
#29522# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика ГДж 

16030818 20.09.2023 
Количество 

тепловой 
0,132 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 
19,941 

энергии, 

система 2 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 20.08.2023 по 20.09.2023 

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР 
Пролетарская 5а, Калининград 

3598 

Предыдущие 
Разность Разность 

показания, 
показаний, показаний, 

ГДж 
ГДж Гкал 

20.08.2023 

0,008 0.124 0.03 

7,887 12.054 2.879 

- =··~· -~ 

Подпись исполнителя 



#29521# Отчёт за период с 20.08.2023 по 20.09.2023. 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

в Jегист едомость J рации па 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dV1 , 
ос ГДж Гкал м3 

21 .08.2023 - 0,324 о 2,04 
22.08.2023 - 0,206 о 1,624 
23.08.2023 - 0,301 о 2,005 
24.08.2023 - 0,298 о 1,935 
25.08.2023 - 0,382 о 2,262 
26.08.2023 - 0,034 о 0,472 
27.08.2023 - 0,04 о 0,566 
28.08.2023 - 0,289 о 1,969 
29.08.2023 - 0,259 о 1,854 
30.08.2023 - 0,367 о 2,299 
31 .08.2023 - 0,289 о 1,928 
01 .09.2023 - 0,262 о 1,908 
02.09.2023 - 0,032 о 0,488 
03.09.2023 - 0,037 о 0,585 
04.09.2023 - 0,417 о 2,432 
05.09.2023 - 0,416 о 2,388 
06.09.2023 - 0,366 о 2,052 
07.09.2023 - 0,426 о 2,753 
08.09.2023 - 0,706 о 3,855 
09.09.2023 - 1,103 о 5,614 
10.09.2023 - 1,103 о 5,58 
11 .09.2023 - 0,954 о 4,834 
12.09.2023 - 0,52 о 3,038 
13 .09.2023 - 0,488 о 3,021 
14.09.2023 - 0,485 о 2,968 
15.09.2023 - 0,419 о 2,58 
16.09.2023 - 0,059 о 0,845 
17.09.2023 - 0,11 о 1,495 
18 .09.2023 - 0,438 о 2,961 
19.09.2023 - 0,334 о 3,526 
20.09.2023 - 0,593 о 3,625 
Итого : - 12,057 о 75,502 

3598 
8136 
ТВ7 (ASCII) 
16030818 
2 
21.09.2023 

Jаметров: 

dV2, dV3, dM1, dМ2, 

м3 м3 т т 

о о 2,021 о 

о о 1,614 о 

о о 1,988 о 

о о 1,918 о 

о о 2,239 о 

о о 0,471 о 

о о 0,565 о 

о о 1,954 о 

о о 1,84 о 

о о 2,278 о 

о о 1,912 о 

о о 1,894 о 

о о 0,488 о 

о о 0,585 о 

о о 2,407 о 

о о 2,363 о 

о о 2,029 о 

о о 2,729 о 

о о 3,81 о 

о о 5,541 о 

о о 5,507 о 

о о 4,77 о 

о о 3,005 о 

о о 2,992 о 

о о 2,939 о 

о о 2,555 о 

о о 0,844 о 

о о 1,493 о 

о о 2,936 о 

о о 3,514 о 

о о 3,588 о 

о о 74,789 о 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

Дата 
Q, 

Vl , м3 
V2, 

ГДж м3 

20.08.2023 7,887 65,957 о 

20.09.2023 19,941 141,461 о 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

V3, 
м3 

о 

о 

М1 , т 
М2, М3 , ТNar, 

т т ч 

65,549 о о 2266 
140,336 о о 3010 

dM3, 
т 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Ttn, 
ч 

4 
4 

dТNar, dTtn, 
ч ч 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

744 о 

744 час. 

744 час. 

t1, t2, р1 , р2, 
ос ос МПа МПа 

43 ,2 о 0,18 о 

35,5 о 0,23 о 

41,1 о 0,23 о 

42 о 0,23 о 

45,7 о 0,2 о 

22,5 о 0,14 о 

21,8 о 0,06 о 

40,3 о 0,1 о 

38,7 о 0,07 о 

43,5 о 0,09 о 

41,1 о 0,15 о 

38,1 о 0,12 о 

20,4 о 0,07 о 

19,9 о 0,05 о 

46,4 о 0,13 о 

47 о 0,15 о 

48,1 о 0,08 о 

42,3 о 0,06 о 

49,3 о 0,07 о 

52,6 о 0,07 о 

52,9 о 0,07 о 

52,8 о 0,09 о 

46,3 о 0,11 о 

44 о 0,2 о 

44,4 о 0,16 о 

44,1 о 0,14 о 

21,7 о 0,11 о 

22,5 о 0,14 о 

40,6 о 0,12 о 

27,7 о 0,03 о 

44,5 о 0,07 о 

39,39 о 0,12 о 
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