
#94407# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской 

номер 

счётчика 

16030818 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 2 

Показания 

прибора, 

ГДж 

20.09.2024 

о 

5,218 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 27.08.2024 по 20.09.2024 

Детский Сад№ 87, МАДОУ ЦРР 
Пролетарская 5а, Калининград 

3598 

Предыдущие 
Разность Разность 

показания, 
показаний, показаний, 

ГДж 
ГДж Гкал 

27.08.2024 

о о о 

о 5.218 

Подпись исполнителя 

·,., ' ; 



#94406# 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 27.08.2024 по 20.09.2024. 

3598 

в 

8136 
,ТВ7 (ASCII) 
16030818 
2 , 
24'.09.2024 

едомость 1 Jегистрации параметров: 
Дата 

tнар, dQ, dQg, dVI , dV2, dVЗ, .dMI , dМ2, dМЗ , 
ос ГДж Гкал мЗ мЗ . мз т 

28.08.2024 - 0,078 о 0,633 о , О '0,63 
29.08.2024 - 0,301 о 1,989 о о 1,972 
30.08.2024 - 0;277 о 1,794 о о 1,778 
31 .08.2024 - 0,041 о 0,549 о о 0,549 
01 .09.2024 - 0,043 о 0,63 о о 0,629 
02.09.2024 - 0,344 о 2,314 о . о 2,295 
03.09.2024 - 0,448 о 2,764 о о '2,739 
04.09.2024 - 0,325 о 2,128 о о . 2,111 
05.09.2024 - 0,283 о 1,889 о о 1,873 
06.09.2024 - 0,22 о 1,517 о о 1,505 
07.09.2024 - 0,039 о 0,525 о о . 0,525 
08.09.2024 - 0,035 о 0,475 о о 0,474 
09.09.2024 - 0,22 о 1,61 о о 1,599 
10.09.2024 - 0,22 о 2,29 о о 2,282 
11 .09.2024 - 0,249 о 1,633 о о 1,619 
12.09.2024 - 0,249 о 1,695 о о 1,681 
13.09.2024 - 0,231 о 1,613 о о 1,601 
14.09.2024 - 0,036 о 0,512 о о 0,511 
15.09.2024 - 0,037 о 0,561 о . о 0,56 
16.09.2024 - 0,333 о 2,074 о о 2,055 
17.09.2024 - 0,296 о 1,95 о о 1,933 
18.09.2024 - 0,266 о 1,714 о о 1,699 
19.09.2024 - 0,274 о 1,984 о о 1,97 
20.09.2024 - 0,371 о 2,389 о о 2,368 
Итого: - 5,216 о 37,232 о о 36,958 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

Дата 
Q, VI , V2, 
ГДж мЗ мЗ 

27.08.2024 о о о 

20.09.2024 5,218 37,233 о 

Подпнсь абонента 

Представитель теплоснабжения 

УЗ, 
М l, т 

М2, МЗ , ТNar, 

мЗ т т ч 

о о о о о 

о 36,958 О . о 561 

т т 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

Ttn, 
ч 

440 
455 

dТNar, dTtn, 
ч ч 

о 24 
9 15 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 
24 о 
24 о 

24 о 
24 о 
24 о 

24 о 
24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 
24 о 

24 о 
537 39 

576 час. 

537 час. 

tl, t2, pl , р2, 
ос ос МПа МПа 

34,7 о 0,33 о 

41,5 о 0,3 о 

42,2 о 0,3 о 

22,6 о 0,31 о 

21 ,4 о 0,3 о 

40,8 о 0,3 о 

44,1 о 0,3 о 

41 ,7 о 0,3 о 

41 о 0,3 о 

39,9 о 0,3 о 

22,8 о 0,3 о 

22,5 о 0,3 о 

37,9 о 0,3 о 

28 о 0,29 о 

41 ,7 о 0,3 о 

40,3 о 0,31 о 

39,5 о 0,31 о 

22 о 0,31 о 

20,8 о 0,3 о 

43,6 о 0,31 о 

41 ,6 о 0,31 о 

42,3 о О 31 о 

38,2 о 0,31 о 

42,4 о 0,31 о 

35,56 о 0,3 о 


