
#70303# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

00001000 23.02.2024 
Количество 

тепловой 
134,693 

энергии, 

система 1 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 23.01.2024 по 23.02.2024 

ЖЭУ № 7, ООО, УК 

Театральная 29-33, Калининград 
4402 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

23.01.2024 
Гкал 

91,592 43.101 

Подпись исполнителя 

.., . 
·,, с//1 . . 67~ 

- ~ _ • • w, , • •• ---:---:--: - ,;_ 



#70302# Отчёт за период с 23.01.2024 по 23.02.2024. 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

4402 
о 

ВКТ-7 

00001000 
1 
27.02.2024 

в едомость 1 Jеrистрации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dVl, 

dV2,м3 dMl , т 
ос Гкал м3 

24.01.2024 - 1,337 53,14 53,6 51 ,909 
25.01.2024 - 1,382 53,81 54,275 52,543 
26.01.2024 - 1,579 59,595 60,035 58,07 
27.01 .2024 - 1,46 55,09 55,59 53,727 
28.01 .2024 - 1,433 53,85 54,375 52,527 
29.01.2024 - 1,53 59,205 59,64 57,717 
30.01.2024 - 1,468 58,225 58,715 56,806 
31 .01.2024 - 1,386 54,02 54,39 52,731 
01.02.2024 - 1,422 56,895 57,315 55,549 
02.02.2024 - 1,431 55,455 55,875 54,11 
03.02.2024 - 1,25 47,095 47,39 46,006 
04.02.2024 - 1,295 50,445 50,84 49,29 
05.02.2024 - 1,31 50,145 50,61 48,972 
06.02.2024 - 1,422 53,59 54,025 52,264 
07.02.2024 - 1,433 52,695 53,095 51,376 
08.02.2024 - 1,586 57,975 58,405 56,418 
09.02.2024 - 1,637 60,375 60,8 58,737 
10.02.2024 - 1,574 55,765 56,19 54,253 
11.02.2024 - 1,462 53,835 54,295 52,472 
12.02.2024 - 1,314 51,36 51 ,765 50,176 
13.02.2024 - 1,345 53,45 53,915 52,228 
14.02.2024 - 1,331 52,63 52,095 51,418 
15.02.2024 - 1,26 47,625 45,645 46,537 
16.02.2024 - 1,19 45,4 44,46 44,367 
17.02.2024 - 1,223 46,765 ' 47,15 45,701 
18.02.2024 - 1,47 57,975 58,425 56,561 
19.02.2024 - 1,474 54,815 55,27 53,415 
20.02.2024 - 1,416 53,03 53,51 51,708 
21.02.2024 - 1,266 49,55 49,985 48,411 
22.02.2024 - 1,238 48,095 48,52 46,998 
23.02.2024 - 1,176 46,25 46,655 45,224 
Итого: - 43,1 1648,15 1656,855 1608,221 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

dМ2, т 

53,056 
53,723 
59,356 
54,992 
53,802 
58,968 
58,069 
53,823 
56,707 
55,282 
46,937 
50,347 
50,11 

53,449 
52,531 
57,712 
60,058 
55,537 
53,709 
51,252 
53,377 
51 ,574 
45,218 
44,045 
46,702 
57,782 
54,656 
52,933 
49,493 
48,054 
46,218 

1639,472 

1 Дата 1 Q, Гкал I Vl , м3 V2, м3 Мl , т М2, т 

l 23.01.2024 I 91 ,592 l 3488,99 3506,865 
l 23.02.20241134,693 l 5137,14 5163,72 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

3396,022 3464,584 
5004,243 5104,056 

dMg, 
т 

-1,15 
-1 ,18 
-1 ,29 
-1 ,26 
-1 ,27 
-1 ,25 
-1 ,26 
-1 ,09 
-1 ,16 
-1 ,17 
-0,93 
-1 ,06 
-1,14 
-1,18 
-1,16 
-1,29 
-1 ,32 
-1,28 
-1 ,24 
-1 ,08 
-1 ,15 
-0,16 
1,32 
0,32 
-1 

-1 ,22 
-1 ,24 
-1,23 
-1,08 
-1 ,06 
-0,99 

-31,25 

dТNar, dTtn, 
ч ч 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 
24 о 

24 о 

24 о 
24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 
24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 
24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

744 о 

744 час. 
744 час. 

TekErr, 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

-

t l, t2, 
td, 

ос ос 

72 46,2 25,76 
72,6 46,3 26,3 
76,1 49 27,17 
74,7 47,6 27,17 
74,4 47,1 27,27 
75,3 48,8 26,49 
73,9 48,1 25,83 
73,1 46,8 26,26 
72,9 47,3 25,6 
73,8 47,4 26,43 
72 44,8 27,17 

71 ,5 45,2 26,27 
72,3 45,6 26,75 
74,6 47,4 27,2 
75,2 47,3 27,87 
78,1 50,1 28,08 
78,6 50,8 27,86 
78,6 49,6 28,99 
75,6 47,8 27,84 
71,8 45,6 26,19 
71,5 45,8 25,75 
71,7 45,8 25,86 
71 ,5 44,5 27,06 
71,3 44,5 26,83 
71,3 44,6 26,76 
74,1 48,1 25,99 
75,9 48,4 27,57 
75 47,6 27,36 

71,6 45,5 26,14 
71 ,4 45 26,35 
70,2 44,2 26 

73,63 46,86 26,78 

pl , р2, 

МПа МПа 

0,49 0,33 
0,49 0,33 
0,49 0,33 
0,5 0,33 

0,49 0,33 
0,48 0,32 
0,47 0,32 
0,49 0,33 
0,5 0,33 
0,5 0,33 

0,49 0,33 
0,49 0,33 
0,5 0,33 
0,5 0,33 
0,5 0,33 

0,49 0,33 
0,5 0,33 
0,5 0,33 
0,5 0,33 

0,49 0,33 
0,49 0,33 
0,5 0,33 

0,51 0,32 
0,5 0,32 
0,5 0,32 
0,5 0,32 
0,5 0,32 
0,5 0,33 
0,5 0,32 

0,51 0,32 
0,5 0,32 
0,5 0,33 




