
#108230# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика Гкал 

00001000 23.12.2024 
Количество 

тепловой 
298,093 

энергии, 

система 1 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 23.11.2024 по 23.12.2024 

ЖЭУ № 7, ООО, УК 
Театральная 29-33, Калининград 
4402 

I}редыдущие 
Разность 

• показания, 
показаний, 

Гкал 

23.11.2024 
Гкал 

' 
257,524 40.569 

Подпись испо ителя ,.,. -----------



: ., 

#108229# Отчёт за период с 23.11.2024 по 23. 17.2024. 

4402 
о 
ВКТ-7 

Номер абонента 

Порядковый номер 
Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

00001000 
1 
26. 1.2.2024 

в Jегист едомость J рации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dVI , 

dV2, м3 dMl , т 
ос Гкал м3 

24.11.2024 1,2 1,486 57,23 57,835 55,784 
25.11.2024 5,9 1,229 49,865 50,49 · 48,745 
26.11 .2024 7,3 1,142 44,395 44,86 43,414 
27.11.2024 4,7 1,213 49,435 50,15 48,359 
28.11.2024 4,4 1,243 50,585 51,22 49,466 
29.11.2024 4,2 1,237 49,925 50,51 · 48,827 
30.11.2024 4,1 1,299 53,68 54,36 52,491 
01 .12.2024 2,2 1,387 55,25 55,915 53,95 
02.12.2024 2,9 1,395 55,43 56,035 54;1 09 
03.12.2024 - 1,214 47,61 48,315 46,538 
04.12.2024 - 1,386 51,84 52,41 50,576 
05.12.2024 - 1,358 51,425 51,975 50,18 
06.12.2024 - 1,455 55,435 56,02 54,063 
07.12.2024 - 1,509 55,1 55,61 53,67 
08.12.2024 - 1,446 53,775 54,325 52,428 
09.12.2024 - 1,44 53,415 53,93 52,094 
10.12.2024 - 1,594 58,485 59 56,941 
11.12.2024 - 1,456 55,16 55,69 53,776 
12.12.2024 - 1,481 56,635 57,265 55,224 
13.12.2024 - 1,68 61 ,985 62,585 60,298 
14.12.2024 - 1,666 62,21 62,8 60,523 
15.12.2024 - 1,46 58,22 58,875 56,8 
16.12.2024 - 1,177 44,605 45,15 43,593 
17.12.2024 - 1,172 45,9 46,56 44,899 
18.12.2024 - 1,232 49,825 50,605 48,719 
19.12.2024 - 1,132 44,335 45,015 43,362 
20.12.2024 - 1,182 45,57 46,14 44,552 
21.12.2024 - 1,374 56,72 57,53 55,418 
22.12.2024 - 1,257 49,04 49,8 47,915 
23.12.2024 - 1,267 49,425 50,08 48,292 
Итого: 3,8 40,569 1572,51 1591,055 1535,006 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания инте ато ов: 

dМ2, т 

57,178 
49,994 
44,45 

49,677 
50,726 
50,032 
53,827 
55,329 
55,438 
47,854 
51,866 
51,437 
55,415 
54,992 
53,74 

53 ,363 
58,32 

55,077 
56,634 
61 ,82 
62,03 

58,225 
44,728 
46,138 
50,119 
44,603 
45,715 
56,929 
49,31 

49,592 
1574,558 

Дата Q, Гкал Vl , м3 V2, м3 Мl , т М2, т 

23.11 .2024 257,524 9904,93 9942,66 9663,575 9837,023 
23 .12.2024 298,093 11477,44 11533,715 11198,581 11411 ,581 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

dMg, 
т 

-1 ,39 
-1 ,25 
-1 ,04 
-1,32 
-1 ,26 
-1 ,2 

-1,34 
-1,38 
-1,33 
-1 ,32 
-1 ,29 
-1,26 
-1 ,35 
-1,32 
-1,31 
-1 ,27 
-1 ,38 
-1,3 

-1,41 
-1 ,52 
-1 ,51 
-1,42 
-1,14 
-1,24 
-1 ,4 

-1,24 
-1,16 
-1 ,51 
-1 ,4 
-1 ,3 

-39,56 

dlNar, dTm, 
ч ч 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

24 о 

720 о 

720 час. 
720 час. 

TekErr, 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

-

tl, t2, 
td, 

ос ос 

75,5 48,9 26,63 
70,7 45,5 25,2 
70,1 43,8 26,3 
69,6 44,5 25,08 
70;2 45 25,13 
70 44,6 25,33 

70;1 45,4 24,74 
72,6 46,9 25,69 
73;1 47,4 25,77 
70,9 44,8 26,1 
74,1 46,7 27,4 
73,7 46,6 27,05 
74,7 47,8 26,91 
76,7 48,6 28,09 
75,2 47,7 27,56 
74;7 47,1 27,63 
77,4 49,4 27,98 
75,3 48,2 27,07 
75 48,2 26,8 

78,7 50,9 27,83 
78,5 51 27,51 
74 48,3 25,69 

71 ;2 44,2 27,01 
69,6 43,5 26,12 
70;2 44,9 25,29 
69,8 43,7 26,1 
70,6 44 26,54 
71,6 46,8 24,78 
71,7 45,4 26,23 
71,5 45,3 26,23 
72,9 46,5 26,39 

pl, р2, 

МПа МПа 

0,5 0,33 
0,49 0,33 
0,48 0,33 
0,5 0,33 
0,5 0,33 

0,49 0,33 
0,49 0,33 
0,49 0,33 
0,49 0,33 
0,5 0,33 
0,5 0,33 

0,49 0,33 
0,5 0,33 

0,49 0,33 
0,48 0,33 
0,47 0,33 
0,48 0,33 
0,48 0,33 
0,48 0,33 
0,48 0,34 
0,48 0,34 
0,49 0,33 
0,48 0,33 
0,47 0,33 
0,5 0,33 

0,49 0,33 
0,48 0,34 
0,5 0,34 

0,49 0,34 
0,5 0,34 

0,49 0,33 




