
#92411# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской 

номер 

счётчика 

15023802 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 2 

Показания 

прибора, 
ГДж 

23 .08.2024 

11884,202 

7339,746 

Показания приборщз 

учёта тепловой энергии 

за период с 23.07.2024 по 23.08.2024 

Ленинградского района, ООО, УК 

Литовский Вал 23, Калининград 
5346 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

ГДж 
ГДж 

23 .07.2024 

11884,202 о 

7222,168 117.578 

Разность 

показаний, 

Гкал 

о 

28.083 

. -·-co;:f 
171П«, 

1 j 

~ -:crl-J __ }) ____ ~-"'- --- . 



#92410# От~ёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024. 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

i · 

5346 , 
7299 
ТВ7 (ASCII) 
15923802 
2, 
28iбs:.2024 

в едомость 1 регистрации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, 

dVl,мЗ dV2; м3 dVЗ , 
dMl , т dМ2, т 

dМЗ, dТNar, 
ос ГДж Гкал мЗ т 

24.07.2024 - 4,039 о 75,839 70,908 о 74,326 69,846 о 

25.07.2024 - 4,157 о 76,363 70,636 о 74,881 69,601 о 

26.07.2024 - 4,195 о 76,441 70,526·,' о 74,97 69,506 о 

27.07.2024 - 3,863 о 75,436 70,674 . о 73,983 69,643 о 

28.07.2024 - 4,157 о 75,806 69,984' • о 74,354 68,977 о 

29.07.2024 - 4,338 о 76,671 70,41 : о 75,214 69,413 о 

30.07.2024 - 4,172 о 76,716 71,114 о 75,247 70,09 о 
31,07.2024 - 4,207 о 76,749 70,835: о 75,287 69,824 о 

01.08.2024 - 4,186 о 76,76 71 ,009 о 75,283 69,985 о 

02.08.2024 - 3,271 о 59,528 55,013 о 58,38 54,218 о 

03.08.2024 - -0,068 о о 0,741 о о 0,74 о 

04.08.2024 - -0,217 о о 2,52 о о 2,517 о 

05.08.2024 - -0,203 о о 2,459 · о о 2,456 о 

06.08.2024 - 1,157 о 12,589 10,331 о 12,347 10,196 о 

07.08.2024 - 4,275 о 72,963 65,125 о 71,517 64,119 о 

08.08.2024 - 4,476 о 77,6 70,8 о 76,099 69,774 о 

09.08.2024 - 4,162 о 77,624 72,175 о 76,125 71 ,132 о 

10.08.2024 - 4,176 о 77,45 71,878 о 75,97 70,844 о 

11.08.2024 - 4,768 о 79,13 71,429 о 77,615 70,409 о 

12.08.2024 - 4,609 о 78,636 71,654 о 77,115 70,619 о 

13.08.2024 - 4,686 о 78,891 71,56 о 77,367 70,523 о 

14.08.2024 - 4,298 о 77,692 71,754 о 76,188 70,712 о 

15.08.2024 - 4,322 о 77,671 71;731 о 76,149 70,677 о 

16.08.2024 - 4,366 о 77,781 71,32 о 76,261 70,268 о 

17.08.2024 - 4,243 о 77,179 71,1 1 о 75,669 70,049 о 

18.08.2024 - 4,492 о 77,741 70,592 ! о 76,227 69,551 о 

19.08.2024 - 4,666 о 78,137 70,516 о 76,604 69,472 о 

20.08.2024 - 4,633 о 77,96 70,361 о 76,443 69,328 о 

21.08.2024 - 4,543 о 78,15 70,887 . о 76,629 69,847 о 

22.08.2024 - 4,799 о 78,384 70,41 о 76,854 69,38 о 

23 .08.2024 - 4,812 о 78,327 70,501 о 76,773 69,451 о 

Итого: - 117,58 о 2080,214 1910;953 о 2039,877 1883,167 о 

Общее время работы системы 
Период нормальной работы си~темы 

744 час. 
744 час. 

Показания интеграторов: ·'' 
Дата Q,ГДж Vl , мЗ 

23.07.2024 7222,168 101940,305 
23.08.2024 7339,746 104020,52 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

V2,м3 
,УЗ, 

мЗ 

89276,384 о 

91187,336 о · 

Мl , т М2,т 
МЗ, ТNar, 

т ч 

99815,978 87903,088 о 32723 
101855,855 89786,255 о 33467 

ч 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

744 

Ttn, 
ч 

22 
22 

dTtn, tl, t2, 
ч ос ос 

о 66,3 56,8 
о 65,3 56,1 
о 65,1 55,9 
о 65,1 56 
о 64,9 55,6 
о 64,6 55,2 
о 64,9 55,5 
о 64,7 55,5 
о 64,9 55,6 
о 65,1 55,7 
о 27 26,1 
о 22,4 25,5 
о 21,7 24,9 
о 64,7 52,2 
о 66 57,8 
о 65,2 55,8 
о 65,1 55,8 
о 64,9 55,6 
о 65 55,5 
о 65,3 55,7 
о 65,3 55,8 
о 65,3 55,9 
о 65,7 56,2 
о 65,6 56,4 
о 65,6 56,4 
о 65,5 56,4 
о 65,7 56,5 
о 65,5 56,3 
о 65,5 56,3 
о 65,5 56,1 
о 66,1 56,6 
о 61,27 52,96 

pl, р2, 

МПа МПа 

0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 
0,59 0,39 


