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#101200# 

Потребитель 

Калининграде" 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской 

номер 

счётчика 

30926 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 1 

Показания 

прибора, 

МВтхч 

31.10.2024 

4911,341 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 
за период с 20.10.2024 по 31.10.2024 

ГБУСО КО "Социальный приют для детей и подростков в городе 

Тургенева 53, Калининград 
3803 

Предыдущие 

показания, 

МВтхч 

20.10.2024 

4905,629 

Разность 

показаний, 

МВтхч 

5.712 

Разность 

показаний, 

Гкал 

4.912 
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#100142# 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчё'J; за период с 20.10.2024 по 31.10.2024. 

3803 
867 
SКМ-01 

30926 
1 
25.11.2024 

в едомость регист Jации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dMI , dТNar, 

TekErr, 
tl , 

ос МВтхч т ч ос 

21.10.2024 9,8 0,474 16,6 24 о 65 
22.10.2024 13,8 0,406 14,39 24 о 64 
23.10.2024 11 ,4 0,497 17,03 24 iO 64,8 
24.10.2024 8,5 0,574 19,28 24 о 65,8 
25.10.2024 4 0,663 23,67 24 о 66,6 
26.10.2024 8,2 0,533 18,74 24 о 65,6 
27.10.2024 9,6 0,487 16,82 24 о 64,9 
28.10.2024 10,2 0,511 17,47 24 о 65,3 
29.10.2024 10,9 0,467 16,06 24 о 64,8 
30.10.2024 12,2 0,477 16,5 24 О . 64,6 
31.10.2024 9,6 0,52 18,28 24 о 65 
Итого : 9,6 5,609 194,84 264 - 65,13 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

Дата 
Q, 

Мl,т 
МВтхч 

20.10.2024 4905,629 238333,25 
31.10.2024 4911 ,341 238531,83 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

ТNar, ч 

176881,33 
177151,43 

\ 

t2, 
ос 

40,5 
40 

39,9 
40,3 
42,4 
41 ,1 
40,2 
40,2 
39,9 
39,9 
40,4 

40,44 

264 час. 
264 час. 


