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Объект: Калининградская обл, Калининград г, Бежецкая ул, д. 2-8 (Бежецкая 2-8) 
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207639 )IGY 29 
Точка измерения: TBl; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС) 

Схема измеоений: Откоытая система отопления. ГВС с uиокvляuией (Схема 3) 

Дата 
tl t2 dt Vl V2 Ml 
ос ·с •с мз. м3 т 

23.08.2024 69 57 49 00 20 57 30 89 31,42 30,20 
24.08.2024 69 21 48,80 20 41 31 65 32,15 30,97 
25.08.2024 68 65 4884 19 81 3017 30 60 29 54 
26.08.2024 69 19 4898 20 21 31 27 31 67 30,59 
27.08.2024 69 57 48,75 20 82 30 46 30 97 29,81 
28.08.2024 69 41 48,63 20 78 31 67 32 16 30,97 
29.08.2024 69 41 49,12 20 29 3188 32,29 31,18 
30.08.2024 69 88 49,35 20 53 28 61 29 07 28,01 
31.08.2024 69 81 54,Ы 15 14 40 10 40 92 39 23 
01 .09.2024 69 28 48,29 20 99 3218 32 74 31,52 
02.09.2024 68 52 48,63 19 89 33 08 33,62 32,39 
03.09.2024 69 33 49,71 19 62 29 82 30,30 29,15 
04.09.2024 69 80 48,78 21 02 29 88 30,34 29,22 
05 .09.2024 6В 74 48 72 20 02 32 58 32 99 31 89 
06.09.2024 69 08 49,61 19 47 31 01 31 50 30,34 
07.09.2024 69 45 49,52 19 93 28 34 2В,82 27,72 
ОВ.09.2024 68 92 49,15 19 77 32 94 33 43 32,22 
09.09.2024 68 88 49,14 19 74 31 36 31 84 30,67 
10.09.2024 69 23 49 30 19 93 31 01 31 52 30 34 
11 .09.2024 69 08 48,84 20 24 311В 31 71 30,51 
12.09.2024 6В 62 4918 19 44 32 64 33 12 31,94 
13.09.2024 69 24 48,86 20 38 30 62 31,26 29 94 
14.09.2024 68 97 48,96 20 01 3162 32,26 30,93 
15.09.2024 69 04 4790 2114 34 20 34 75 33,46 
16.09.2024 6913 4899 20 14 30 95 31 41 3027 
17.09.2024 69 56 48,83 20 73 30 38 30,93 29,71 
18.09.2024 69 56 48,63 20 93 3103 31,54 30,34 
19.09.2024 69 45 49,11 20 34 29 64 30,06 29,00 
20.09.2024 69 42 48,87 20 55 30 93 31,42 30,24 
21.09.2024 69 01 49 55 19 46 3419 34 68 33 45 
22.09.2024 69 26 48,74 20 52 32 05 32,48 31,37 
23.09.2024 69 45 48,91 20 54 3072 31 28 30,02 

Соепние: 69 24 49,14 20 11 --- --- ---
Итого: --- --- --- 1009 05 1025,25 987,14 

Дата 
Vl V2 Ml М2 
м3 мз т т 

22.08.2024 20845,72 21126,39 20356,05 20927,97 
23.09.2024 21854 77 22151,64 21343 19 21941 80 

Итого: 1009 05 1025 25 987,14 _ - '" . 1013 83 

r:,12 мr Р1 
т т кгtсм2 

31 05 -0,85 6 00 
31,77 -0,80 6,00 
30 27 -о 73 6 00 
31,31 -0,72 6,00 
30,64 -0,83 6 00 
3180 -о 83 6,00 
31 93 -о 75 6,00 
28 75 -о 74 6 00 
40 36 -113 б.00 
32 38 -0,86 6,00 
33 25 -0,86 6 00 
29,97 -0,82 6,00 
30 03 -0,81 6,00 
32 60 -0 71 6 00 
3115 -0,81 6 00 
28 53 -0,81 6 00 
33,04 -0,82 6 00 
31,46 -0,79 6,00 
3117 -о 83 6 00 
31 36 -085 6 00 
32,75 -0,81 6 00 
30 92 -О 9В 6 00 
31 90 -0,97 6 00 
34 37 -0,91 6,00 
31,U7 -о во б,00 
30,63 -0,92 6 00 
31,24 -0,90 6 00 
29,74 -0,74 6 00 
31,08 -0,84 6 00 
34 26 -0 81 6 00 
32 10 -0,73 6 00 
30 95 -0,93 6 00 

--- --- 6 00 
1013 83 -26 69 ---

Мг Оо 

т Гкаn 
-571 92 548,550 
-598,61 567 061 
-26 69 18,511 

(л1.!ет о суточных параметрах 

(23.08.2024 0:00:00 - 23.09.2024 0:00:00) 

Р2 Qo Od ВНР вое 
нс 

кгttм2 Гкщ1 rкan ч ч 

4,00 0,582 -0,017 24 О 00 * 
4,00 0,593 -0,015 24,0 0,0 * 
4 00 О 548 -о 013 22 О 20 . 
4,00 О 585 -0 010 24,0 0,0 
4,00 О 5В1 -0,016 24,0 0,0 * 
4,00 0,604 -0,017 24,0 00 * 
4,00 0,597 -0,012 24,0 00 * 
4,00 0,537 -0,011 24,0 00 * 
4 00 О 535 -о 037 24 О 00 . 
4,00 О 621 -0,018 24,0 0,0 * 
4,00 О 603 -о 016 24 О 00 * 
4,00 О 533 -о 018 24 О 00 * 
4,00 О 577 -0,012 24,0 0,0 * 
4 00 о" -о 009 24 О 00 . 
4,00 0,551 -о 017 24 О 00 * 
4,00 О 513 -0,016 24,0 0,0 * 
4,00 О 598 -0,015 24,0 0,0 * 
4 00 0,567 -0014 24 О 0,0 * 
4 00 О 5Ь4 -о 019 24 О 00 . 
4,00 О 578 -о 019 24,0 0,0 * 
4,00 0,582 -0,014 24,0 0,0 * 
4,00 0,562 -о 022 24,0 00 * 
4,00 0,572 -0,022 24,0 00 * 
4,00 0,664 -о 018 24 О 0,0 * 
4 00 О 570 -о 013 24 О 00 . 
4,00 О 571 -о 022 24 О 0,0 * 
4,00 О 591 -0,021 24,0 0,0 * 
4,00 О 554 -о 011 24,0 0,0 * 
4,00 О 581 -0,015 24,0 0,0 * 
4 00 u.ьlЗ -о 013 24 О 00 
4,00 0,611 -о 010 24 О 0,0 
4,00 О 571 -о 020 24,0 0,0 * 
4,00 --- --- --- ---
--- 18 511 -0,522 766 О 2,0 

Оа В/-JР вое 
Гкаn ч ч 

-18,22В 7376 О 7,0 
-18 750 8142 О 90 
-0,522 766 О 20 

Представитель энергоснабжающей организации 




