
#858 7 8# 

ОТЧ ЕТ 

о суточных параметрах теплоснабжения: 

за 2 3/05/24 г . -23/06/24г. 

Абонент : ЗЕЛЕНАЯ 19 
Адрес: ж-::..У- 2~ 

Договор N: 000000000 
Телло:sычислитель ТВ7 - 04М сет . N 001 

Тип расходомера=~---­
Пределы измерений : 

Договорные расходы : 

М сет . воды= ___ т. сут Мгвс= 
tхв : не исп. 

т. сут 

Gl max 75 . 00 м3/ч 
G2 max = 75 . 00 мЗ/ч 

Серийнь~ номер 22 1888 17 , БД=l , TBl , СИ=6, КТЗ=О , Ф РТ=О KCH=Ox608D 

Дата/время tl t2 dt Pl Р2 Vl V2 М1 

Gl miп 
G2 mi n 

М2 dМ 

О . 30 м3/ч 
о .з а мЗ/ч 

tx Рх Qтв ВНР вое нс 

·с ·с · с 1<.ГС/СМ2 1<.ГС/СМ2 мЗ мЗ т т т •с 1<.ГС/см2 Гнал ч ч 

23 . 05 . 24 23 22.8 5 22.53 О . 32 0 . 00 0 . 02 
24.05 . 24 23 23.02 22 . 81 о . 20 0 . 00 0.01 
25 . 05 . 24 23 23. 34 23 . 17 0.16 0 . 00 0.01 
26.05.24 23 23.61 23 . 48 О .13 0 . 00 0 . 01 
27 . 05 . 24 23 23 . 83 23 .73 0. 10 0 . 00 0 . 01 
28 . 05.24 23 24 . 14 24 . 07 О . 08 0 . 00 0 . 01 
29 . 05 . 24 23 24 . 28 24 . 14 0.14 0 . 00 0 . 01 
30 . 05.24 23 24 . 13 23 . 95 0 . 17 0 . 00 0 . 01 
31 . 05 . 24 23 24 . 13 23 . 97 0 . 16 0. 00 0 . 01 
01 . 06.24 23 24 . 28 24 . 12 0.1 6 0.00 0 . 00 
02.06.24 23 24 . 38 24.22 0 . 16 0 . 00 0 . 00 
03 . 06 . 24 23 24 . 32 24 . 10 0 .22 0 . 00 0 . 00 
04 . 06 . 24 23 24 . 17 24 . 01 0.1 6 0.00 0 .0 0 
05.06 . 24 23 24.07 23.91 0 . 16 0.00 0.00 
06 . 06 . 24 23 24 . 01 23 . 85 0.1 6 0.00 0 . 00 
07 . 06 . 24 23 23 . 72 23 . 55 0 . 17 0 . 00 0.01 
08 . 06 . 24 23 23 . 4 6 23 . 32 О . 14 0.00 0 . 02 
09 . 06 . 24 23 23 . 39 23 . 29 0 .10 0 . 00 0 . 02 
10 . 06.24 23 23 . 2 6 23. 15 0 . 11 0 . 00 0 . 02 
11. 06 . 24 23 23 . 20 23.08 0 . 12 0 . 00 0 . 01 
12.06.24 23 22 . 98 22 . 86 0 . 12 0 . 00 0 . 02 
13 . 06.24 23 22.93 22 . 80 0 . 13 0.00 0 . 02 
14 . 06 . 24 23 22 . 90 22 . 75 0 . 15 0.00 0.02 
15 . 06 . 24 23 22. 89 22 . 74 0 . 15 0 . 00 0.03 
16 . 06 . 24 23 23 . 20 23.06 0.14 0 . 00 0 . 02 
17 . 06 . 24 23 23 . 37 23 . 24 0 . 12 0 . 00 0 . 02 
18.06 . 24 23 23.60 23 . 49 0.12 0.00 0 . 01 
19 . 06 . 24 23 23.80 23 . 70 0 . 10 0 . 00 0 . 01 
20.06.24 23 23. 54 23 . 42 0.12 0 . 00 0 . 01 
21 . 06 . 24 23 23 . 48 23 .34 0.14 0 . 00 0 . 01 
22 . 06 .2 4 23 23.55 23. 40 0 .15 0 . 00 0 . 02 
23 . 06 . 24 23 23 . 41 23.25 0.17 0 . 00 0 . 01 
Итого/Средн 23.60 23 . 4 5 0.15 0.00 0.01 

Итоговое потребление на начало и конец периода · 

Дата/время Vl V2 М1 

мЗ мЗ т 

22.05.24 23 44020 . 100 45567 . 000 43460 . 067 

23 . 06 . 24 23 44020 . 100 455 67.000 434 60.067 

Итого О.ООО ,..,-.о·: по о О.ООО ,,,· _.,~ .. ' .. ·,.' ----~. 
., .. с 

Представитель 

О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 

О.ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 
О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0.00 
О.ООО О . ООО О.ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 
О.ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0.00 

О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0.00 

О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 

О.ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 

О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О.ООО 0 . 00 

О . ООО О . ООО О.ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 
О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 

О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 
О . ООО О . ООО О. ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 

О . ООО О.ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 

О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 

О.ООО О.ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0.00 

О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 

О.ООО О.ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0.0 0 

О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О.ООО 0 . 00 

О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О.ООО 0 . 00 

О.ООО О.ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0.00 
О . ООО О.ООО О.ООО О.ООО О . ООО 0 . 00 

О.ООО О.ООО О.ООО О.ООО О . ООО 0.00 
О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 

О.ООО О . ООО О.ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 

О.ООО О.ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0.00 

О.ООО О . ООО О . ООО О.ООО О . ООО 0 . 00 

О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 

О.ООО О . ООО О.ООО О . ООО О . ООО 0 . 00 

О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0.00 

О . ООО О .О ОО О.ООО О . ООО О . ООО 0.00 

О.ООО О . ООО О . ООО О . ООО О.ООО 0 . 00 

О . ООО О.ООО О . ООО О . ООО О . ООО 0.00 

М2 dМ Qтв ВНР вое 

т т Гкал ч ч 

451 47 . 376 - 1687 . 309 33 1 .041 5 643 82 

45147 . 37 6 - 1687. 309 331. 04 1 6411 82 

О.ООО О . ООО О.ООО 7 68 о 

организации _____ _ 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4.00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 .00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4.00 О.ООО 24 о 

4 . 00 О.ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 .00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О.ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О.ООО 24 о 

4 . 00 О.ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4.00 О . ООО 24 о 

4.00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4. 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О.ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 24 о 

4 . 00 О.ООО 24 о 

4 . 00 О.ООО 24 о 

4 . 00 О . ООО 768 о 

Условные обозначения: 

{<) параметр < min 
(>) параметр > max 
(!) отсут . питания 

(#) дисбаланс масс 

(R) реверс 

(о) отсут . теплонос . 

(Х) аппар . н еиспр . 




