
#26936# 

, Потребитель 
Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика ГДж 

20116326 20.08.2023 
Количество 

тепловой 
33,058 

энергии, 

система 1 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 20.07.2023 по 20.08.2023 

"Морской Бизнес Центр" УК, ООО 

Театральная 35, Калининград 

Предыдущие 
Разность Разность 

показания, 
показаний, показаний, 

ГДж 
ГДж Гкал 

20.07.2023 

20,48 12.578 3.004 
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#26916# Отчёт за период с 20.07.2023 по 20.08.2023. 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

9748 
ТВ7 (ASCII) 
20116326 
1 
21.08.2023 

в едомость регистрации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVl, dV2, dV3, 
ос ГДж Гкал м3 м3 м3 

21.07.2023 - 0,845 о 7,403 7,236 о 

22.07.2023 - 0,629 о 6,045 5,935 о 

23.07.2023 - 0,575 о 5,704 5,635 о 

24.07.2023 - 0,8 о 7,14 7,037 о 

25.07.2023 - 0,75 о 6,829 6,721 о 

26.07.2023 - 0,822 о 7,242 7,079 о 

27.07.2023 - 0,82 о 7,296 7,128 о 

28.07.2023 - 0,828 о 7,305 7,111 о 

29.07.2023 - 0,675 о 6,35 6,19 о 

30.07.2023 - 0,584 о 5,735 5,572 о 

31.о?.2023 - 0,804 о 7,129 6,927 о 

01.08.2023 - 0,774 о 6,836 6,66 о 

02.08.2023 - 0,038 о 0,478 0,481 о 

03.08.2023 - 0,001 о 0,04 0,044 о 

04.08.2023 - о о 0,007 0,006 о 

05.08.2023 - о о о 0,002 о 

06.08.2023 - о о 0,005 0,027 о 

07.08.2023 - о о 0,01 0,045 . о 
08.08.2023 - о о 0,004 0,041 о 

09.08.2023 - о о о о о 

10.08.2023 - о о о о о 

11.08.2023 - о о 0,005 0,01 о 

12.08.2023 - о о о о о 

13.08.2023 - о о о 0,001 о 

14.08.2023 - 0,015 о 5,58 5,57 о 

15.08.2023 - 0,31 о 26,62 26,632 0,005 
16.08.2023 - 0,72 0,001 6,985 6,974 о 

17.08.2023 - 0,758 о 6,814 6,424 о 
18.08.2023 - 0,757 о 6,901 6,451 о 

19.08.2023 - 0,554 о 5,307 4,926 о 

20.08.2023 - 0,517 о 4,955 4,521 о 

Итого: - 12,576 0,001 144,725 141,386 0,005 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

dMl , 
т 

7,251 
5,923 
5,59 

6,994 
6,69 

7,094 
7,148 
7,156 
6,221 
5,62 

6,983 
6,697 
0,47 
0,04 

0,007 
о 

0,005 
0,01 

0,004 
о 

о 

0,005 
о 

о 

5,562 
26,489 
6,849 
6,674 
6,76 

5,198 
4,85 

142,29 

dМ2, 

т 

7,185 
5,889 
5,59 

6,987 
6,672 
7,029 
7,077 
7,061 
6,143 
5,528 
6,879 
6,613 
0,478 
0,044 
0,006 
0,002 
0,027 
0,045 
0,041 

о 

о 

0,01 
о 

0,001 
5,551 

26,529 
6,923 
6,377 
6,404 
4,886 
4,483 
140,46 

dM3, dТNar, 

т ч 

о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 

0,005 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 

0,005 744 

744 час. 
744 час. 

Дата 
Q, 

Vl,м3 V2,м3 
V3, 

Мl,т М2,т 
М3, ТNar, Ttn, 

ГДж 

20.07.2023 20,48 189,764 187,445 
20.08.2023 33,058 334,489 328,835 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

м3 

о 

0,005 

т ч ч 

185,941 186,064 о 655 28 
328,23 326,525 0,005 1399 28 

dTtn, tl, t2, pl, 
ч ос ос МПа 

о 67,2 39,4 0,39 
о 66,6 41,2 0,39 
о 66,4 41,8 0,39 
о 67,1 39,8 0,39 
о 66,9 40,2 0,39 
о 67,2 39,6 0,39 
о 67 39,6 0,39 
о 67,1 39,5 0,39 
о 66,8 40,9 0,39 
о 66,5 41,7 0,39 
о 67,1 39,6 0,39 
о 67,1 39,5 0,4 
о 59 39,6 0,15 
о 33,7 28 0,02 
о 41,6 26,7 0,01 
о 33,8 27,6 0,01 
о 28 28 0,02 
о 27,7 28 0,02 
о 27 27,2 0,02 
о 26,5 26,7 0,02 
о 26 26,5 0,02 
о 25,8 28 0,01 
о 25,8 27 0,01 
о 25,9 26,9 0,01 
о 28,3 29 0,08 
о 33,1 30,4 0,33 
о 65,3 40,1 0,39 
о 67,3 40,2 0,39 
о 67 40,3 0,39 
о 67,6 42,2 0,39 
о 68,4 42,9 0,39 
о 50,99 35,1 0,24 

р2, 

МПа 

0,37 
0,37 
0,36 
0,37 
0,37 
0,37 
0,37 
0,37 
0,37 
0,36 
0,37 
0,38 
0,15 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,07 
0,33 
0,37 
0,37 
0,37 
0,36 
0,36 
0,22 




