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Потребитель 

Адрес потребителя · 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика ГДж 

20101483 20.01.2024 
Количество 

тепловой 
1634,391 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 
587,691 

энергии, 

система 2 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 20.12.2023 по 20.01.2024 

Детский Сад № 48, МАДОУ 
Емельянова 312, Калининград 
5294 

Предыдущие 
Разность Разность 

показания, 
показаний, показаний, 

ГДж 

20.12.2023 
ГДж Гкал 

1551,048 83.343 19.906 

577,496 10.195 2.435 
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#65444# 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 20.12.2023 по 20.01.2024. 

5294 
9020 
ТВ7 (ASCII) 
20101483 
1 
22.01.2024 

в )еrист едомость 1 рации парамет ров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, 

dVl ,м3 
dV2, dV3, 

ос ГДж Гкал м3 м3 

21.12.2023 - 2,107 о 134,062 о о 

22.12.2023 - 2,289 о 134,122 о о 

23.12.2023 - 2,498 о 134,124 о о 

24.12.2023 - 2,43 о 134,161 о о 

25.12.2023 - 1,557 о 133,775 о о 

26.12.2023 - 2,085 о 133,848 о о 

27.12.2023 - 2,2 о 133,829 о о 

28.12.2023 - 2,183 о 133,854 о о 

29.12.2023 - 1,647 о 133,743 о о 

30.12.2023 - 1,851 о 133,803 о о 

31.12.2023 - 2,06 о 133,839 о о 

01 .01.2024 - 2,308 о 133,932 о о 

02.01 .2024 - 2,857 о 133,956 о о 

03.01.2024 - 3,322 о 133,899 о о 

04.01 .2024 - 3,531 о 133,883 о о 

05.01.2024 - 2,913 о 133,904 о о 

06.01 .2024 - 2,891 о 133,888 о о 

07.01.2024 - 4,233 о 133,783 о о 

08.01.2024 - 4,589 о 133,176 о о 

09.01.2024 - 3,324 о 133,25 о о 

10.01.2024 - 2,48 о 133,624 о о 

11.01.2024 - 2,443 о 134,016 о о 

12.01 .2024 - 2,794 о 133,221 о о 

13.01.2024 - 2,654 о 133,206 о о 

14.01.2024 - 2,42 о 133,199 о о 

15.01.2024 - 2,42 о 133,102 о о 

16.01.2024 - 3,13 о 133,294 о о 

17.01.2024 - 3,706 о 134,013 о о 

18.01.2024 - 2,679 о 133,898 о о 

19.01.2024 - 2,999 о 133,973 о о 

20.01.2024 - 2,744 о 133,886 о о 

Итого: - 83,344 о 4146,263 о о 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

dMl , т 

132,263 
132,228 
132,026 
132,093 
132,408 
132,137 
132,035 
131 ,98 

132,342 
132,259 
132,115 
131,988 
131,581 
lЗl,103 

130,854 
131 ,361 
lЗl,434 

130,21 
129,272 
130,352 
131,513 
131,95 

130,888 
130,967 
131,123 
lЗl ,079 

130,779 
130,902 
lЗl ,622 

131,474 
131,567 

4075,905 

dМ2, 

т 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

dM3, dТNar, 

т ч 

о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 744 

744 час. 
744 час. 

Дата Q,ГДж Vl,м3 
V2, V3, 

Мl , т 
М2, М3, ТNar, Ttn, 

20.12.2023 1551,048 102428,985 
20.01 .2024 1634,391 106575,248 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

м3 м3 

о о 

о о 

т т ч ч 

101104,537 о о 27155 866 
105180,442 о о 27899 866 

dTtn, tl , t2, pl, 
ч ос ос. МПа 

о 53,7 49,9 0,41 
о 55,1 50,9 0,42 
о 58,2 53,7 0,41 
о 57,7 53,3 0,41 
о 46,9 44,1 0,4 
о 52,5 48,7 0,42 
о 53,9 49,9 0,41 
о 54,9 50,9 0,41 
о 47,5 44,5 0,41 
о 49,9 46,5 0,41 
о 52,7 49 0,41 
о 55,9 51 ,7 0,42 
о 62,2 57 0,42 
о 68 61 ,9 0,42 
о 71 64,6 0,41 
о 64,5 59,2 0,41 
о 63,2 58 0,42 
о 77,9 70,1 0,42 
о 82,1 73,6 0,41 
о 69,2 63,1 0,41 
о 58,5 54 0,41 
о 57,6 53,2 0,42 
о 61 ,8 56,7 0,42 
о 60,5 55,6 . 0,41 
о 58,2 53,8 0,4 
о 57,3 52,9 0,41 
о 64,2 58,5 0,41 
о 72 65,2 0,41 
о 60,7 55,9 0,4 
о 64 58,5 0,41 
о 61,5 56,5 0,4 
о 60,43 55,53 0,41 

р2, 

МПа 

0,34 
0,36 
0,34 
0,34 
0,34 
0,36 
0,35 
0,35 
0,34 
0,35 
0.35 
0,36 
0,36 
0,35 
0,34 
0,35 
0,35 
0,36 
0,34 
0,34 
0,34 
0,35 
0,36 
0,35 
0,33 
0,35 
0,35 
0,34 
0,34 
0,34 
0,34 
0,35 



#65445# Отчёт за период с 20.12.2023 по 20.01.2024. 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

в ;:,егистрации па едомость 1 
Дата 

tнар, dQ, dQg, dV1, 
ос ГДж Гкал мЗ 

21.12.2023 - 0,47 о 33,5 
22.12.2023 - 0,422 о 33,505 
23.12.2023 - 0,191 о 32,845 
24.12.2023 - 0,202 о 32,768 
25.12.2023 - 0,462 о 33,278 
26.12.2023 - 0,477 о 33,28 
27.12.2023 - 0,441 о 33,205 
28.12.2023 - 0,408 о 33,072 
29.12.2023 - 0,402 о 32,935 
30.12.2023 - 0,239 о 32,428 
31.12.2023 - 0,214 о 32,185 
01 .01 .2024 - 0,221 о 32,36 
02.01 .2024 - 0,237 о 32,28 
03 .01.2024 - 0,231 о 32,112 
04.01.2024 - 0,239 о 31,978 
05 .01.2024 - 0,219 о 32,015 
06.01.2024 - 0,222 о 31,875 
07.01.2024 - 0,236 о 30,962 
08.01.2024 - 0,231 о 30,585 
09.01.2024 - 0,45 о 32,22 
10.01.2024 - 0,429 о 32,263 
11.01 .2024 - 0,43 о 32,145 
12.01 .2024 - 0,434 о 32,125 
13 .01 .2024 - 0,238 о 31 ,538 
14.01 .2024 - 0,221 о 31,372 
15.01.2024 - 0,413 о 31,897 
16.01.2024 - 0,366 о 29,892 
17.01 .2024 - 0,44 о 31,92 
18.01.2024 - 0,406 о 31,895 
19.01 .2024 - 0,387 о 31,788 
20.01.2024 - 0,216 о 31,267 

5294 
9021 
ТВ7 (ASCII) 
20101483 
2 
22.01.2024 

:,амет ров: 

dV2, dV3, 
dМ1,т 

мЗ мЗ 

32,553 о 32,893 
32,582 о 32,913 
33,131 о 32,259 
33,087 о 32,166 
32,501 о 32,683 
32,404 о 32,679 
32,284 о 32,63 
32;407 о 32,462 
32,347 о 32,349 
32,681 о 31 ,856 
32,611 о 31,626 
32,793 о 31 ,798 
32,664 о 31 ,71 
32,561 о 31,551 
32,422 о 31,402 
32,485 о 31,46 
32,409 о 31 ,312 
31 ,462 о 30,409 
31,092 о 30,048 
31 ,571 о 31,643 
31,586 о 31 ,707 
31,594 о 31 ,57 
31 ,572 о 31,546 
32,121 о 30,948 

32 о 30,826 
31 ,416 о 31,342 
29,601 о 29,375 
31,359 о 31,355 
31 ,475 о 31 ,294 
31,356 о 31,23 
31,819 о 30,701 

dМ2,т 
dМЗ , dТNar, dTtn, 
т ч ч 

31,99 о 24 о 

32,025 о 24 о 

32,565 о 24 о 

32,504 о 24 о 

31 ,949 о 24 о 

31 ,847 о 24 о 

31 ,747 о 24 о 

31,831 о 24 о 

31,797 о 24 о 

32,13 о 24 о 

32,071 о 24 о 

32,25 о 24 о 

32,112 о 24 о 

32,018 о 24 о 

31,868 о 24 о 

31 ,947 о 24 о 

31,863 о 24 о 

30,928 о 24 о 

30,574 о 24 о 

31 ,034 о 24 о 

31 ,065 о 24 о 

31 ,056 о 24 о 

31 ,03 о 24 о 

31,55 о 24 о 

31,468 о 24 о 

30,893 о 24 о 

29,116 о 24 о 

30,832 о 24 о 

30,91 о 24 о 

30,832 о 24 о 

31 ,27 о 24 о 

Итого: - 10,194 о 997,49 993,946 о 979,743 977,072 о 744 о 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

Дата Q,ГДж V1,м3 V2,м3 
УЗ , 

Мl,т 
мЗ 

20.12.2023 577,496 21303,238 19424,745 о 19859,255 
20.01.2024 587,691 22300,728 20418,691 о 20839 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

М2,т 

18093,948 
19071,018 

744 час. 
744 час. 

МЗ, ТNar, Ttn, 
т ч ч 

о 25750 2271 
о 26494 2271 

t1, t2, р1 , 
ос ос МПа 

62,8 61,3 0,44 
62,1 60,8 0,44 
62,2 60,8 0,44 
63,3 61,8 0,44 
62,5 60,7 0,44 
62,8 61,1 0,44 
61 ,3 60 0,44 
63,6 62,1 0,44 
62,3 60,7 0,44 
62,1 60,4 0,44 
61,4 59,9 0,44 
61,5 59,9 0,44 
62,1 60,4 0,44 
61,7 60 0,44 
62,7 60,9 0,44 
61 ,5 59,9 0,44 
62 60,3 0,44 

62,5 60,6 0,44 
61,9 60,1 0,44 
62,5 60,8 0,44 
61,3 59,7 0,44 
62,4 60,7 0,44 
62,8 61 0,44 
63,9 62,2 0,44 
61,6 59,9 0,44 
61,6 60 0,44 
61,5 59,6 0,44 
62,2 60,3 0,44 
64,3 62,5 0,44 
61 ,8 60,2 0,44 
62,8 61 ,2 0,44 
62,29 60,64 0,44 

р2, 

МПа 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 




