
#97926# 
ОТЧЕТ 

о суточных параметрах теплоснабжения 

за 2 1/09/24г.-20/10/24г . 

Абонент :Левитана 37, Калининград 

Адрес : де № 48 
договор N:000000000 Тип расходомера: 

Тепловычислитель ТВ7 -04 сет . N 001 Пределы измерений: 

Договорные расходы: Gl max 36. 00 м3/ч Gl min 
м сет. воды= т. сут Мгвс= т . сут G2 max 36.00 м3/ч G2 min 
tхв: догов.~= , 5 . 00°С __ _ G3 max 3 . 00 м3/ч G3 min 

Серийный номер 14014 805, БД=l, TBl, СИ=5 , KT3=l, ФРТ= l KCH=OxFA43 

да"а/время tl t2 dt Pl Р2 Р3 Vl 

· с • с ·с МПа МПа МПа м3 

21.09.24 23 62.42 53.29 9.13 0 . 42 О. 37 0.05 ll .1 29 

22.09 . 24 23 62.48 53. 34 9 .1 5 О. 41 0.36 0.05 11.271 

23.09 . 24 23 64.22 51.77 12 . 4 4 о . 41 0 . 36 0 . 05 14.489 

24 . 09.24 23 64 . 03 51.95 12 . 07 О . 4 О 0.35 0.05 14. 325 

25.09.2 4 23 64 . 14 51 . 86 12 . 29 О . 4 5 О. 4 О 0.05 14. 208 

26.09 . 24 23 63. 40 52.08 11.32 О. 4 8 О. 4 3 0 . 05 15.651 

27 . 09.24 23 63 . 98 51.98 12.00 О . 4 7 О. 41 0.05 14 .179 

28 .0 9 . 24 23 62. 48 53.23 9. 26 О . 4 3 0.38 0.05 11.188 

29 . 09.24 23 62 . 58 53.33 9 . 25 О. 4 3 0.37 0.05 ll. 34 5 

30 . 09 . 24 23 64.47 51 . 67 12.79 О. 42 О. 37 0.05 14. 632 

01.10 . 24 23 64 . 89 51.59 13.30 О . 43 0.38 0.05 14. 4 97 

02 . 10.24 23 64.75 51.57 13. 18 0.43 0.38 0.05 14 .1 84 

03 . 10.2 4 23 67.04 44 .70 22.34 О. 44 0 . 39 0 . 05 24.534 

04.10.24 23 67. 71 42.65 25 . 06 О . 4 5 0 . 40 0 . 05 29.017 

05 .1 0.24 23 67.66 42.86 24. 79 0.47 0 .4 2 0 . 05 27 . 894 

06 . 10.24 23 68 . 31 4 3. 83 24 . 48 О . 4 5 0.40 0.0 5 28 . 534 

07 .10. 24 23 67 . 87 43 . 23 24.65 0.44 0.39 0 .0 5 30 . 989 

08. 10.24 23 67 . 08 43.15 23.93 0 . 43 0 . 38 0.05 29.757 

09 . 10.24 23 70. 34 42 . 72 27 .62 о. 49 О. 4 4 0.05 23.690 

10.10 . 24 23 71.26 42.87 28 . 38 О . 45 О . 4 О 0 . 05 22.231 

11 . 10.24 23 71.44 42.70 28.74 0 .4 2 0.38 0 . 05 23. 54 6 

12.10.24 23 72.61 44.05 28 . 56 о . 40 0 . 36 0 . 05 26 . 309 

13 . 10.24 23 73. 24 4 3. 81 29 . 43 О. 41 0.37 0.05 25.830 

14.10.24 23 74 . 24 43.08 31. 16 О. 42 О . 38 0 . 05 24.391 

15 . 10.24 23 76 . 36 42 . 79 33.57 0 .43 0.38 0.05 24. 671 

16.10.24 23 78.94 45 . 21 33 . 73 О . 43 0.38 0. 05 29 . 906 

17 .1 0 . 24 23 78.85 44. 51 34. 34 О. 4 9 О. 44 0.05 27 .4 16 

18. 10 . 24 23 78 .60 44.48 34 .1 2 0.53 0.48 0 .05 26 . 999 

19 . 10 . 24 23 76.91 44. 26 32 . 65 0.56 0 . 51 0.0 5 24 . 64 4 

20 . 10.24 23 76. 72 44.26 32. 46 0.52 О . 47 0.05 23.670 

и"ого/Средн 70.20 45 . 82 24 .38 0.45 0 . 40 0.05 635.126 

Итоговое потребление на начало и конец периода: 

да"а/время Vl V2 V3 Ml 

м3 .. 
20 . 09.2423 О. 84 1 24141 . 190 

20 . 10.24 23 24762.209 

Итого о'о 62 1 . 019 

Представитель организаuии 

0.10 мЗ/ч 
0 . 30 м3/ч 
О . Об м3/ч 

V2 V3 Ml М2 М3 

м3 м3 .. .. .. 
О.ООО О. ООО< 10 . 930 О.ООО О . ООО < 

О .ООО О. ООО< 11.070 О . ООО О . ООО < 

О.ООО О. ООО< 14. 217 О . ООО О. ООО< 

О.ООО О . ООО< 14. 056 О.ООО О. ООО< 

О.ООО О. О ОО < 13. 941 О.ООО О.ООО< 

О.ООО О. ООО< 15.364 О . ООО О . ООО < 

О.ООО О. ООО < 13.914 О . ООО О . ООО < 

О.ООО О. ООО< 10. 988 О . ООО О. ООО < 

О.ООО О . ООО < 11.141 О.ООО О . ООО< 

О.ООО О. ООО< 14.356 О . ООО О. ООО< 

О.ООО О. ООО< 14. 219 О . ООО О . ООО < 

О.ООО О. ООО < 13.913 О.ООО О. ООО < 

О.ООО О. ООО< 24 . 035 О.ООО О . ООО < 

О . ООО О. ООО< 28 . 417 О . ООО О . ООО< 

О . ОО О О. ООО< 27 . 316 О.ООО О. ООО< 

О.ООО О. ООО< 27 . 932 О.ООО О. ООО < 

О.ООО О. ООО< 30 . 342 О.ООО О . ООО < 

О . ООО О . ООО< 29 . 152 О.ООО О. ООО < 

О.ООО О . ООО< 23.164 О.ООО О. ООО < 

О.ООО О . ООО< 21.726 О . ООО О . ООО< 

О.ООО О. ООО< 23.008 О.ООО О. ООО < 

О.ООО О. ООО< 25 . 69 0 О.ООО О. ООО < 

О . ООО О. ООО< 25.212 О.ООО О. ООО < 

О . ООО О . ООО< 2 3. 7 94 О.ООО О . ООО < 

О .ООО О . ООО< 24.037 О.ООО О. ООО< 

О.ООО О. ООО< 29 . 089 О.ООО О . ООО< 

О.ООО О . ООО< 26 . 670 О.ООО О . ООО < 

О . ООО О. ООО< 26 . 267 О .ООО О. ООО < 

О.ООО О . ООО < 24.002 О.ООО О . ООО< 

О.ООО О. ООО< 23.056 О.ООО О. ООО < 

О.ООО О.ООО 621 . 019 О.ООО О.ООО 

М2 М3 dМ Q.,,в 

.. .. .. ГДж 

О.ООО 0.829 0 .829 2122 . 75 1 

О.ООО 0 .8 29 0.829 2186.190 

О . ООО О.ООО О.ООО 63.438 
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Q.,,в Qг ВНР 

ГДж ГДж ч 

0.418 О.ООО 24 

О. 424 О.ООО 24 

0.742 О.ООО 24 

о. 711 О . ООО 24 

0.718 О .ОО О 24 
0 .72 9 О .О ОО 24 
о. 700 О.ООО 24 
О . 426 О.ООО 24 

о. 432 О.ООО 24 

0.770 О.ООО 24 

О . 792 О . ООО 24 
0.769 О .ООО 24 
2. 24 9 О.ООО 24 

2.983 О .О ОО 24 

2 . 837 О.ООО 24 

2. 864 О.ООО 24 

3.132 О.ООО 2 4 

2 .922 О . ООО 24 

2. 680 О . ООО 24 

2 . 583 О.ООО 24 
2 . 769 О.ООО 24 
3 .073 О.ООО 24 

3.1 08 О.ООО 24 

3. 106 О.ООО 24 

3 . 380 О.ООО 24 

4 .111 О . ООО 24 

3.838 О.ООО 24 

3. 755 О . ООО 24 

3 . 283 О . ООО 24 

3.135 О.ООО 24 

63 . 438 О. ООО 720 

Условные обозначения : 

(<) параметр< mi n 
(>) параметр> max 
( ! ) отсут. питания 

{ #) дисСаланс масс 

(R) реверс 

{о) отсут . теплонос . 
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