
ОТЧЕТ 

о суточных параметрах теплоснабжения 

за 21/12/23г.-20/01/24г. 
Абонент : Великолукская 

Адрес: де 115 
7 

Договор N:000000000 
Тепловычислитель ТВ7 - 04 .1М 

Тип расходомера: ____ _ 
сет.N 001 Пределы измерений: 

Договорные расходы: Gl max = 15 . 00 м3/ч Gl min 
М сет.воды= ___ т . сут Мгвс= т.сут 

tхв : не исп. 

Серийный номер 20123890, БД=l , TBl, СИ=7 , КТ3=0, ФРТ=О KCH=OxC85F 

Дата/:вреия tl t2 dt Pl Р2 Vl 
· с • с • с I<:rC/cx2 'l<I'C/cx2 мЗ 

21.12 . 23 23 57.04 48.03 9.00 2.86 5.99 182 . 716 

22.12 . 23 23 56.82 48.04 8 . 78 2.88 6 . 00 186 . 227 

23.12.23 23 57.72 48.55 9 .17 2.87 5. 97 186.352 

24.12.23 23 58 . 51 49.11 9.40 2 . 87 5.99 185.895 

25.12 .23 23 53 . 14 45.31 7.83 2.87 5.96 184.527 

26.12 . 23 23 54 . 26 45.95 8.31 2.87 5.96 184.641 

27.12 .23 23 56 . 47 47.49 8.99 2.87 5.98 184.882 

28 .12 . 23 23 55 . 92 47.05 8 .87 2.87 6.00 184.689 

29.12 . 23 23 51 . 56 44.01 7 .55 2.88 6.03 183 .735 

30.12.23 23 53 .63 45.56 8.07 2.87 5.89 184. 213 

31.12 .23 23 56 . 37 47.57 8 . 80 2.87 5.86 184.732 

01 . 01 . 24 23 57 . 69 48.47 9.23 2.87 5.88 184.849 

02.01 . 24 23 60.15 50.08 10.07 2.87 5.87 185.063 

03 .01.24 23 61 . 32 50.58 10 . 74 2.87 5 . 84 185 . 334 

0 4.01 . 24 23 61.17 49.77 11. 40 2 . 36 5.43 136 . 507 

05.01.24 23 61.89 50.72 11.16 2 . 86 6 . 01 187.285 

06.01.24 23 60.42 49.91 10.51 2 . 86 5.83 186 . 553 

0 7 .01 . 24 23 60.91 49 . 80 11.11 2.86 5 . 78 185. 789 

08 . 01 . 24 23 59.55 48.36 11.19 2.85 5. 77 184 . 868 

09.01.24 23 62 . 09 50.14 11. 95 2.86 5.83 185.607 

10.01.24 23 58.76 48.11 10 . 65 2.86 5.79 185.145 

11 . 01.24 23 56.42 46.82 9.60 2.87 5.77 185.133 

12.01 . 24 23 57.51 47 . 42 10.09 2. 86 5 . 85 184.432 

13 . 01.24 23 59.60 49.00 10.61 2. 86 5 . 76 184.151 

14.01.24 23 59.38 49.12 10.26 2. 86 5 . 77 184.136 

15 .01.24 23 58.80 48.78 10.01 2.87 5.77 184.137 

16.01.24 23 59.46 48 . 84 10.62 2. 86 5.74 184 . 859 

17.01 . 24 23 60.81 49 . 67 11.14 2 . 87 5.82 185.186 

18.01.24 23 59.90 49 . 25 10.64 2 . 87 5.92 184 . 703 

19 . 01.24 23 59.11 48.71 10 .40 2.87 5.72 184.232 

20.01 . 24 23 59.28 48 . 97 10.31 2 . 87 5 . 83 184 . 154 

Итого/ере- 58.22 48.35 9 . 87 2.85 5.86 5684.735 

Итоговое потребление на начало и конец периода· 

Дата/:вреия Vl М1 Qт:в ВНР вое 

мЗ .,, Гхал ч ч 

20 . 12.23 23 1097 31. 878 108203.473 931.638 26361 

20.01.24 23 115416. 612~ 
А<У :'° .:~~;; ,;ъ'~~1~о . 115 986.536 27105 

Итого 568 ? '1_3-i '· 
;~ · · · ·· · · ··· · · · · · ·с;:: ..._ ~ 

54. 898 744 
.,( .. ~~,.. ' . ~~~~~& 2,f 2 

Представитель 
f i/{7 

абонен,та:,~· о Для 
~ /:q,:\\ 
п ':it.6:jj';,:витель н<.Lющей организации 

о 

о 

о 

0.02 м3/ч 

М1 Qт:в 

., Гхал 

179.963 1.609 

183.434 1.599 

183.465 1. 670 

182 . 947 1.708 

182 . 103 1.414 

182.101 1.502 

182 . 135 1 . 625 

181 . 995 1.603 

181.445 1 . 357 

181 . 739 1 .455 

181.996 1.591 

181.997 1 . 668 

181 . 970 1.822 

182 .1 24 1.945 

134 . 144 1.521 

183.987 2.043 

183.408 1.917 

182.620 2.018 

181.833 2.023 

182.312 2.167 

182.186 1.929 

182.383 1 . 740 

181.588 1.821 

181.126 1.911 

181. 136 1 . 847 

181.178 1.803 

181.832 1.920 

182.030 2.018 

181.635 1.922 

181.261 1.875 

181.170 1.857 

5595 . 242 5 4 .898 

Условные обозначения : 

(<) параметр< min 
(>) параметр> max 
(!) отсут .питания 

(#) дисбаланс масс 

(R) реверс 

(о) отсут.теплонос. 

(Х) аппар . неиспр . 
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ВНР вое нс 

ч ч 
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