
#74868# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской 

номер 

счётчика 

15024138 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 2 

Показания 

прибора, 

ГДж 

23.03.2024 

79,859 

41,038 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за ~ериод с 12.03.2024 по 23.03.2024 
1 

ЖКМР, ООО, УК 

Южный бульвар 26-32, Калининград 
4113 

Предыдущие 
Разность Разность 

!показания, 
' показаний, показаний, 1 

ГДж 

12.03.2024 
ГДж Гкал 

10,684 69.175 16.522 

5,237 35.801 8.551 

·:. · 



#74866# 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

Отчёт за период с 12.03.2024 по 23.03.2024. 

4113 
6544 
ТВ7 

15024138 
1 
28:03.2024 

в едомость J :,егистрации парамет ров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, 

dVl,мЗ 
dV2, dVЗ , 

dMl , т 
dМ2, dМЗ, dТNar, 

ос ГДж Гкал мЗ мЗ 

13.03.2024 - 6,326 о 149,337 о о 

14.03.2024 - 5,87 о 149,154 о о 

15.03.2024 - 5,661 о 148,745 о о 

16.03.2024 - 5,703 о 148,535 о о 

17.03.2024 - 7,063 о 148,445 о о 
18.03.2024 - 6,978 о 148,924 о о 

19.03.2024 - 6,818 о 149,109 о о 

20.03.2024 - 6,551 о 149,084 о о 

21.03.2024 - 6,152 о 149,219 о о 

22.03.2024 - 6,078 о 149,226 о о 

23.03 .2024 - 5,976 о 149,076 о о 

Итого: - 69,176 о 1638,854 о о 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

Дата 
Q, 

Vl , мЗ 
V2, УЗ, 

Мl,т 
М2, 

ГДж мЗ мЗ т 

12.03.2024 10,684 230,145 о о 227,093 о 

23.03 .2024 79,859 1868,999 о о 1845,933 о 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

147,526 
147,448 
147,083 
146,852 
146,394 
146,892 
147,16 

147,204 
147,455 
147,48 
147,345 

1618,839 

МЗ, ТNar, 

т ч 

о 37 
о 301 

т 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Ttn, 
ч 

743 
743 

т ч 

о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 264 

264 час. 
264 час. 

Tmin, Tmax, 
dTtn, tl , 

ч ос 

о о : о 51,1 
о о о 49,6 
о о 1 о 49 
о о о 49,5 
о о о 54,4 
о о о 54,2 
о о 1 о 53,1 
о о о 52,1 
о о о 50,5 
о о о 50,3 
о о о 50 
о о о 51,25 

t2, pl , 
ос МПа 

40,9 0,42 
40,1 0,42 
39,9 0,42 
40,2 0,42 
42,9 0,41 
42,9 0,42 
42 0,42 

41,5 0,42 
40,5 0,42 
40,5 0,42 
40,3 0,42 

41,06 0,42 

р2, 
МПа 

0,38 
0,38 
0,38 
0,38 
0,37 
0,38 
0,38 
0,38 
0,38 
0,38 
0,38 
0,38 

1 
;,, 
i 

i: ,. 



#74867# 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

~тчёт за период с 12.03.2024 по 23.03.2024. 

4113 
6545 
ТВ7 

i502413g 
2 
28.03.2024 

в едомость регисТРации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, dVl, dV2, dV3, 
ос ГДж Гкал мЗ мЗ мЗ 

13.03.2024 - 3,422 о 33,241 24,076 о 

14.03.2024 - 3,177 о 33,514 25,689 о 

15.03.2024 - 3,34 о 33,889 25,22 о 

16.03.2024 - 3,089 о 31,325 23,465 о 
17.03.2024 - 3,356 о 32,252 23,119 о 

18.03.2024 - 3,051 о 31,389 23,742 о 

19.03.2024 - 3,3 о 34,666 26,323 о 

20.03.2024 - 3,412 о 34,884 26,108 о 

21 .03.2024 - 3,132 о 31,802 23,791 о 

22.03.2024 - 3,116 о 31,195 23,088 о 

23.03.2024 - 3,406 о 32,934 23,664 о 

Итого: - 35,801 о 361,091 268,285 о 

Общее время работы системы ! 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

dMl, 
т 

32,693 
32,959 
33,327 
30,806 
31,72 
30,87 
34,092 
34,305 
31,278 
30,681 
32,389 
355,12 

dМ2,т 

23,841 
25,436 
24,97 

23,236 
22,891 
23,51 

26,058 
25,848 
23,556 
22,862 
23,43 

265,638 

Дата 
Q, 

V!,м3 V2,м3 
V3, 

Мl,т М2,т 
М3, ТNar, 

ГДж 

12.03.2024 5,237 53,784 40,523 
23.03.2024 41,038 414,875 308,808 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

м3 т ч 

о 52,896 40,121 о 37 
о 408,017 305,758 о 301 

dМЗ, dТNar, 

т ч 

о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24. 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 24 
о 264 

264 час. 
264 час. 

Ttn, 
ч 

743 
743 

Tmin, Tmax, 
dTtn, 
ч 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

tl, t2, pl, р2, 
ос ос МПа МПа 

59,9 46 0,43 0,41 
59,9 46,4 0,43 0,41 
60 46,4 0,43 0,42 

59,9 46 0,43 0,42 
59,9 46,1 0,42 0,41 
59,9 46,1 0,43 0,41 
60 46,7 0,42 0,41 
60 46,5 0,43 0,41 

59,9 46,1 0,43 0,41 
59,8 46,1 0,43 0,41 
59,9 46,2 0,43 0,41 
59,92 46,24 0,43 0,41 


