
#82296# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика ГДж 

22186295 02.05.2024 
Количество 

тепловой 
2363,987 

энергии, 

система 1 

Показания приборов 
учёта тепловой энергии 

за период с 23.04.2024 по 02.05.2024 

АРС ДОМиК, ООО, УК 

Емельянова 300-31 О, поселок Борисова, Калининград 

Предыдущие 
Разность Разность 

показания, 
показаний, показаний, 

ГДж 
ГДж Гкал 

23.04.2024 

2310,388 53 .599 12.802 

, . 

---



#82295# От:ёт· за период с 23.04.2024 по 02.05.2024. 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

о 

ТВ? (ASCII) 
22186295 
1 
27.05.2024 

в едомость регистрации па~ Jаметров: 

Дата 
!нар, dQ, dQg, dVI , dV2, dV3, 

dMl , т 
ос ГДж Гкал м3 м3 · м3 

24.04.2024 2,9 10,191 о 348,07 338,53 о 344,559 
25.04.2024 4,9 10,061 о 348,24 338,62 о 344,707 
26.04.2024 6,4 8,75 о 347,82 338,46 о 344,632 
27.04.2024 7,8 7,446 о 357,76 348,43 о 355,01 
28.04.2024 12,1 7,392 о 364,5 354,94 о 361,562 
29.04.2024 14,6 6,349 о 363,43 353,99 о 360,795 
30.04.2024 16,9 3,41 о 194,82 189,71 о 193,43 
01 .05.2024 16,1 о о о о о о 

02.05.2024 - о о о о о о 

Итого : 9,4 53,599 о 2324,64 2262,68 о 2304,695 

dМ2, т 
dM3, dТNar, 

т ч 

336,135 о 9 
336,191 о 24 
336,249 о 24 
346,43 о 24 

352,759 о 24 
351 ,987 о 24 
188,635 о 24 

о о 24 
о о 24 

2248,386 о 201 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

216 час. 

201 час. 

п оказания интеграто JOB: 
Дата Q,ГДж Vl,м3 V2,м3 

УЗ, 
Мl , т М2, т 

МЗ , ТNar, Ttn, 
м3 т ч ч 

23 .04.2024 2310,388 65014,24 65518,64 о 64178,641 64955,365 о 7168 353 
02.05.2024 2363,987 67338,88 6778 1,32 о 66483 ,335 67203,751 о 7384 353 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

dTtn, tl, t2, 
ч ос ос 

15 46,6 39,6 
о 46,8 39,8 
о 44,3 38,2 
о 41,1 36,1 
о 42,1 37,2 
о 40,1 35,9 
о 40 35,8 
о 18,1 17,5 
о 17,3 16,5 
15 37,38 32,96 

p l , р2, 

МПа МПа 

0,38 0,33 
0,38 0,33 
0,39 0,34 
0,38 0,33 
0,4 0,34 

0,38 0,33 
0,26 0,23 
0,15 0,15 
0,15 0,16 
0,32 0,28 




