
#121079#
Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025 

Потребитель Калининградский областной историко-художественный музей, ГБУК
Адрес потребителя Клиническая 21, Калининград
Номер абонента 4056
Порядковый номер 6020
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00220065
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:
Дата dQ, 

Гкал
dV1, 
м3

dV2, 
м3

dV3, 
м3

dM1, т dM2, 
т

dMg, 
т

dTNar, 
ч

dTtn, 
ч

TekErr t1, 
°С

t2, 
°С

td p1, 
МПа

p2, 
МПа

TempNar, 
°C

21.02.2025 5,927 420,62 0 0 408,93 0 408,93 24 0 0 79,8 65 14,89 0,7 0,7 -
22.02.2025 5,201 359,3 0 0 350,17 0 350,17 24 0 0 76,1 60,8 15,21 0,7 0,7 -
23.02.2025 5,086 381,06 0 0 371,69 0 371,69 24 0 0 74,5 60,1 14,36 0,7 0,7 -
24.02.2025 4,71 331,8 0 0 324 0 324 24 0 0 72,7 58 14,65 0,7 0,7 -
25.02.2025 4,737 349,58 0 0 341,5 0 341,5 24 0 0 72 57,9 14,12 0,7 0,7 -
26.02.2025 4,245 261,76 0 0 255,76 0 255,76 24 0 0 71,8 55 16,73 0,7 0,7 -
27.02.2025 4,056 239,3 0 0 233,79 0 233,79 24 0 0 71,8 54,1 17,69 0,7 0,7 -
28.02.2025 4,168 246,7 0 0 241,03 0 241,03 24 0 0 71,7 54,2 17,47 0,7 0,7 -
01.03.2025 4,499 305,21 0 0 298,18 0 298,18 24 0 0 72 56,5 15,44 0,7 0,7 -
02.03.2025 4,228 249,83 0 0 244,09 0 244,09 24 0 0 71,8 54,3 17,55 0,7 0,7 -
03.03.2025 3,774 216,15 0 0 211,32 0 211,32 24 0 0 70,6 52,5 18,12 0,7 0,7 -
04.03.2025 3,255 165,47 0 0 161,69 0 161,69 24 0 0 71,4 51,1 20,33 0,7 0,7 -
05.03.2025 2,97 137,98 0 0 134,86 0 134,86 24 0 0 71,3 48,8 22,51 0,7 0,7 -
06.03.2025 2,553 106,44 0 0 104,05 0 104,05 24 0 0 70,9 45,5 25,35 0,7 0,7 -
07.03.2025 2,581 120,22 0 0 117,63 0 117,63 24 0 0 69,2 45,9 23,26 0,7 0,7 -
08.03.2025 2,666 159,59 0 0 156,32 0 156,32 24 0 0 67,3 47,3 20,04 0,7 0,7 -
09.03.2025 2,546 156,65 0 0 153,49 0 153,49 24 0 0 66,8 46,3 20,5 0,7 0,7 -
10.03.2025 2,111 99,22 0 0 97,25 0 97,25 24 0 0 65,9 43 22,82 0,7 0,7 -
11.03.2025 2,992 165,25 0 0 161,81 0 161,81 24 0 0 68,1 49,2 18,89 0,7 0,7 -
12.03.2025 3,123 187,59 0 0 183,71 0 183,71 24 0 0 67,9 50,6 17,33 0,7 0,7 -
13.03.2025 3,196 231,14 0 0 226,69 0 226,69 24 0 0 64,8 51,3 13,53 0,7 0,7 -
14.03.2025 3,716 225,52 0 0 220,26 0 220,26 24 0 0 72,4 55,2 17,22 0,7 0,7 -
15.03.2025 3,736 227,74 0 0 222,26 0 222,26 24 0 0 73,6 55,2 18,4 0,7 0,7 -
16.03.2025 3,815 240,65 0 0 234,89 0 234,89 24 0 0 73,6 56,2 17,47 0,7 0,7 -
17.03.2025 4,013 253,84 0 0 247,65 0 247,65 24 0 0 74,2 57,2 16,91 0,7 0,7 -
18.03.2025 3,784 226,51 0 0 221,19 0 221,19 24 0 0 72,7 55 17,69 0,7 0,7 -
19.03.2025 3,473 208,69 0 0 204,03 0 204,03 24 0 0 70,7 52,5 18,2 0,7 0,7 -
20.03.2025 3,11 212,9 0 0 208,3 0 208,3 24 0 0 69,5 50,4 19,08 0,7 0,7 -
Итого: 104,271 6486,71 0 0 6336,54 0 0 672 0 0 0 0 0 0 0 0
Гкал 104,271
Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:
Дата dQ, Гкал dV1, м3 dV2, м3 dV3, м3 dM1, т dM2, т
20.02.2025 1948,073 117353,61 90232,26 0 114447,55 88829,68
20.03.2025 2052,344 123840,32 90232,26 0 120784,09 88829,68

Подпись абонента _________________
Представитель теплоснабжения _________________
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