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#100549# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской 

номер 

счётчика 

22184907 
Количество 

тепловой 

энергии, 

система 1 

Показания 

прибора, 

ГДж 

20.11 .2024 

578,255 

Показания приборов 

учёта тепловой энергии 

за период с 20.10.2024 по 20. 11.2024 

Детский Сад No 122, МАДОУ Щ>Р 
Борзова 95, Калининград (старый корпус) 
3540 

Предыдущие 

показания, 

ГДж 

20.10.2024 

271,469 

Разность 

показаний, 

ГДж 

306.786 

Разность 

пока;заний, 

Гкал 

73.275 
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#100395# 

Номер _абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

9тчёт за период с 20.10.2024 по 20.11.2024. 

3540 
9897 
ТВ7" .(ASCII) 
22184907 
1 . ·, 
22. 1 i .2024 

в едомость реrист Jации параметров: 

Дата 
· tнар, dQ, dQg, 

dV1 , м3 dV2,м3 dV3 , 
ос ГДж Гкал 

21.10.2024 - 8,098 о 77,764 73,314 
22.10.2024 - 7,698 о 72,671 68,636 
23. 10.2024 - 8,01 о 75,819 71;527 
24.10.2024 - 8,464 о 80,993 76,28 . 
25.10.2024 - 8,891 о 85,421 80,304 
26.10.2024 - 7,866 о 76,143 71 ,739 
27.10.2024 - 7,789 о 75,874 71·,485 
28.10.2024 - 8,242 о 78,683 74,247 
29.10.2024 - 8,051 о 76,094 '71-,825 ,. 

30.10.2024 - 8,031 о 75,986 71,689 
31.10.2024 - 8,581 о 82,049 77,342 
01.11.2024 - 8,098 о 76,974 72,451 
02.11.2024 - 8,792 о 86,02 81,006 
03.11.2024 - 8,501 о 85,08 80,052 
04.11.2024 - 8,255 о 82,561 77,824 
05.11 .2024 - 8,86 о 87,195 82,151 
06.11 .2024 - 9,426 о 91,821 86,495 
07.11.2024 - 9,384 о 91 ,389 86,085 
08.11.2024 - 9,266 о 88,956 83,93. 
09.11.2024 - 9,229 о 90,442 85,036 
10.11.2024 - 9,73 о 93,64 87,817 
11.11.2024 - 10,514 о 91 ,614 85,715 
12.1 1.2024 - 10,469 о 88,614 83,026 
13 .11.2024 - 10,352 о 87,581 82,043 
14. 11.2024 - 12,109 о 156,254 148,95 
15.11.2024 - 14,422 о 272,855 262,332 
16.1 1.2024 - 13,319 о 297,253 285,357 
17.11.2024 - 13,174 о 292,885 280,576 
18.11.2024 - 14,191 о 273,677 262,64 
19.11.2024 - 14,724 о 275,075 263,601 
20.11.2024 - о о о о 

Итого: - 292,536 о 3567,383 3385,475 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 

Показания интеграторов: 

м3 

о 

о 

о 

о 
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о 
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о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 
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о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

dMl , т 

76,061 
71,092 
74,171 
79,23 
83,539 
74,487 
74,226 
76,965 
74,438 
74,334 
80,255 
75,299 
84,133 
83,213 
80,755 
85,278 
89,793 
89,377 
86,993 
-88,44 
91,524 
89,388 
86,414 
85,405 
152,656 
266,654 
290,489 
286,194 
267,388 
268,579 

о 

3486,77 

dМ2,т 
dM3, 
т 

72,647 о 

68,03 о 

70,893 о 

75,591 о 
79,564 о 

71 ,083 о 

70,831 о 

73,578 о 

71 ,188 о 

71 ,057 о 

76,644 о 

71 ,808 о 

80,253 о 

79,283 о 

77,085 о 
81 ,376 о 

85,682 о 

85,277 о 

83,153 о 

84,227 о 

86,966 о 

84,879 о 

82,214 о 

81,242 о 

146,984 о 

258,207 о 

280,565 о 

275,835 о 

258,411 о 

259,264 о 

о о 

3343,817 о 

744 час. 
744 час. 

Дата Q, ГДж Vl,м3 V2, м3 
V3, 

Мl , т М2,т 
М3, ТNar, Ttn, 

20.10.2024 271 ,469 4251 ,859 
20.11 .2024 578,255 8087,197 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

м3 

4075,785 о 

7718,32 о 

т ч ч 

4169,624 4028,825 о 3824 2 
7918,1 11 7625,546 о 4568 2 

dТNar, dTtn, tl , t2, 
ч ч ос ос 

24 о 69,9 44,5 
24 о 69,6 43,7 
24 о 69,7 43,9 
24 о 69,8 44,3 
24 о 70 447 
24 о 69,7 44,5 
24 о 69,6 44,6 
24 о 69,8 44,2 
24 о 69,7 43,9 
24 о 69,6 43,8 
24 о 69,8 44,3 
24 о 69,7 44 
24 о 70 45,1 
24 о 69,9 45,6 
24 о 69,8 45,4 
24 о 70 45,3 
24 о 70,2 45,2 
24 о 70,1 45,1 
24 о 70,2 44,7 
24 о 70,3 45,4 
24 о 71,1 45,8 
24 о 74 46 
24 о 74,9 46 
24 о 74,8 45,9 
24 о 71,9 53 
24 о 71 ,3 58,4 
24 о 71,4 60,5 
24 о 71 ,5 60,6 
24 о 71 ,7 59,1 
24 о 72,8 59,7 
24 о о о 

744 о 68,48 46,04 

pl, р2, 

МПа МПа 

0,56 0,37 
0,57 0,37 
0,56 0,37 
0,56 0,37 
0,56 0,37 
0,56 0,37 
0,56 0,37 
0,56 0,37 
0,56 0,37 
0,56 0,37 
0,56 0,37 
0,56 0,37 
0,55 0,38 
0,55 0,38 
0,55 0,38 
0,54 0,37 
0,55 0,38 
0,56 0,38 
0,56 0,38 
0,56 0,38 
0,56 0,38 
0,56 0,38 
0,56 0,38 
0,55 0,38 ;; 

0,55 0,39 
0,54 0,39 
0,54 0,4 
0,53 0,4 
0,53 0,4 
0,53 0,4 
о о 

0,54 0,37 




